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MODELO DE PLIEGOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE SERVICIOS
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

CÓDIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-EEQ-LPNS-001
Objeto de Contratación:

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE

       Quito, 15 de mayo de 2019
En este PLIEGO se indican las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, el mismo que para mayor comprensión se ha dividido en cinco componentes sustanciales:

I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SERVICIOS
Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. La Empresa Eléctrica Quito señalará en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará o sustituirá la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable.

II: CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SERVICIOS
Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

III: FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SERVICIOS
Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SERVICIOS
Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la Empresa Eléctrica Quito y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SERVICIOS
Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables, determinados por las Políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo y la  normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable.

NOTA:
Este procedimiento se aplicará cuando los servicios a contratarse tengan un presupuesto referencial menor a USD 500.000 (Quinientos mil dólares), sin I.V.A.
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PARTE I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SERVICIOS
SECCIÓN I CONVOCATORIA
La Empresa Eléctrica Quito convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores (RUP), legalmente capaces para contratar a que presenten sus ofertas para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE.

El presupuesto referencial para el proyecto es de USD 291,682.25 (dos cientos noventa y un mil seis cientos ochenta y dos 25/100) dólares de Estados Unidos de América sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la entrega de los bienes y servicios es de 180 días, contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta de la Contratista.

El presupuesto referencial de esta contratación considera la entrega local de los bienes y servicios.

La descripción del proyecto, presupuesto asignado, e identificación del contrato AFD-RSND-EEQ-LPNS-001, se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Descripción del proyecto
	Descripción
	Presupuesto
referencial sin IVA (USD)

	Automatización de los Primarios A y C de la Subestación 31- Tababela y los Primarios A, B, C y D de la Subestación 58-El Quinche utilizando reconectadores existentes y diez por adquirirse. Configuración e integración de los relés de la

subestación y los reconectadores al concentrador de datos por adquirirse. Suministro de  diez reconectadores y de un concentrador de datos. Incluye pruebas de operación y capacitación al personal de la EEQ.
	291,682.25

	TOTAL
	291,682.25


Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1.    El pliego está disponible, sin ningún costo, en los portales web de la Empresa Eléctrica Quito (http://www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-afd/) y del MERNNR ( https://www.recursosyenergia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/). Únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la Empresa Eléctrica Quito, el valor USD 250,00 (dos cientos cincuenta) dólares de Estados Unidos de América, más IVA.

2.     La convocatoria, se publicará en:

    Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez.

    Página web del. Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables MERNNR.
    Página web de la Empresa Eléctrica Quito.
3.     El proceso de contratación antes referido, se publicarán a través de los siguientes medios:
	
	
	Página web del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables MERNNR (https://www.recursosyenergia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/).

	
	
	Página    web    de    la    Empresa    Eléctrica    Quito    (http://www.eeq.com.ec:8080/contratacion- publica/procesos-afd/).

	4.
	
	Los  interesados  podrán  formular  preguntas  por  escrito  a  la  siguiente  dirección  electrónica:


procesos.afd.eeq@eeq.com.ec. La Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones

necesarias  a  través  de  la  página  web  de  la  Empresa  Eléctrica  Quito (http://www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-afd/) y la página web del MERNNR (https://www.recursosyenergia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/), en el plazo establecido en el cronograma descrito en este pliego.

5.
La oferta técnica – económica en original y copia debidamente numerada y rubricada, así como en medio digital, se presentará en idioma español, simultáneamente de forma física, en un sobre cerrado en la Dirección de Contratación Pública de la Empresa Eléctrica Quito, ubicada en el cuarto piso del edificio El Transformador, situado en la Av. Eloy Alfaro, N29-150, entre las calles Alemania y 9 de Octubre, hasta las 10:00 del día señalado en el cronograma del proceso,   de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público, y se efectuará en la Dirección de Contratación Pública de la Empresa Eléctrica Quito, ubicada en el cuarto piso del edificio El Transformador, situado en la Av. Eloy Alfaro, N29-150, entre las calles Alemania y 9 de Octubre.
6.     La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

7.     En este proceso no se contempla reajuste de precios.

8.     La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP.

9.     Los pagos del contrato se realizarán con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo, relacionados con la partida presupuestaria 1210101147100040 PRSND-AFD, según certificación Nro. DF: 2019.02.009 del 06 de febrero de 2019.  La partida presupuestaria ha sido emitida por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA1. La forma de pago se realizará de la siguiente manera:
Se realizarán pagos parciales previos al informe de aceptación y aprobación del pago por parte del

Administrador del contrato.

El porcentaje de anticipo para el proyecto es del 50% del valor del contrato, valor que se cancelará hasta en el término de quince días contados a partir de la suscripción del contrato y recepción de garantías, previo solicitud de pago del Administrador. La garantía de buen uso del anticipo será por el monto equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. Respecto de este anticipo no se exigirá por parte de la entidad Contratante que la Contratista emita una factura.

El pago del restante 50% se realizará de la siguiente forma:

 20%          Pago  1:  Una  vez  realizada  la  configuración  e  integración  de  los  reconectadores  al concentrador de datos, previo firma del acta entrega recepción parcial.
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 20%          Pago  2:  Una  vez  realizada  la  codificación  y  programación  de  lógicas  de  control, conjuntamente con la parametrización y configuración de señales y canal de comunicación, en

1                       El IVA se cancelará con recursos fiscales.

protocolo IEC 60870-5-104, previo firma del acta entrega recepción parcial.

 10%          Pago 3: Una vez realizada la capacitación, previo la firma del acta entrega recepción definitiva.

De cada factura se descontará la amortización del anticipo.

10.   El procedimiento se ceñirá a las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, mismas que se determinan en el presente pliego.

11.         La Empresa Eléctrica Quito se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación que no dará lugar a pago de indemnización alguna.

Quito, 15 de mayo de 2019 
Mgs. Jaime Ernesto Bucheli Albán
Gerente General

     Empresa Eléctrica Quito

SECCIÓN II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, TÉRMINOS DE REFERENCIA
2.1  Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de mejor costo, en los términos del número 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE.

2.2  Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD 291,682.25 (dos cientos noventa y un mil seis cientos ochenta y dos 25/100) dólares de Estados Unidos de América sin incluir el IVA, de conformidad con el siguiente detalle:

El proyecto está orientado a la automatización de alimentadores primarios A y C de la Subestación 31- Tababela y los primarios A, B, C y D de la subestación 58-El Quinche, utilizando reconectadores ubicados en varios puntos de la red y su operación en coordinación con el concentrador de datos de la Subestación Tababela.

La descripción del proyecto, presupuesto asignado, e identificación del contrato AFD-RSND-EEQ-LPNS-001, se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Descripción del proyecto
	Descripción
	Presupuesto referencial sin IVA (USD)

	Automatización de los Primarios A y C de la Subestación 31- Tababela y los Primarios A, B, C y D de la Subestación 58-El Quinche utilizando

reconectadores   existentes   y   diez   por   adquirirse.   Configuración   e integración de los relés de la subestación y los reconectadores al concentrador de datos por adquirirse. Suministro de diez reconectadores y de un concentrador de datos. Incluye pruebas de operación y capacitación al personal de la EEQ.
	291,682.25

	TOTAL
	291,682.25


El detalle de las especificaciones técnicas de los rubros que abarca el proyecto, constan en la Tabla 4.

En Anexo 2 se presenta la Memoria Técnica que es parte de los aspectos solicitados por la EEQ en el presente pliego.

2.3       Términos de Referencia: Se incluyen los términos de referencia del proyecto, considerando los rubros  a  contratarse. La descripción  abarca  los  rubros,  requisitos, pruebas, parámetros  de aceptación, capacitación, entre otras.

Los términos de referencia para la presente contratación se detallan a continuación:

2.3.1      Antecedentes
La Empresa Eléctrica Quito, en constante innovación, pretende llevar a cabo la automatización de las redes de distribución con el objeto de brindar un mejor servicio a los usuarios. Con este motivo, se lanzó en una oportunidad el Proceso de Automatización de Primarios de las Subestaciones Tababela y El Quinche. Sin

embargo, en el primer lanzamiento sólo fue adjudicado el Lote 1, en el cual se adquirió el medio de comunicación. El  correspondiente a la automatización quedó desierto.

En este nuevo lanzamiento, se realizó una socialización del proyecto de automatización para despejar dudas de los oferentes e incentivar a participar en esta segunda ocasión.

Debido a la importancia de brindar un servicio adecuado a los usuarios, este proyecto es concebido para que en caso de una falla se pueda restablecer automáticamente el servicio de energía eléctrica a los usuarios afectados, mediante transferencia automática.

2.3.2      Objetivo General
Mejorar el servicio de energía eléctrica brindado a los usuarios.

2.3.3      Objetivos Específicos
-
Ante fallas, implementar lógicas de automatización que permitan restablecer el servicio de energía eléctrica.

-
Lograr el restablecimiento del servicio en menos de  2 minutos, mejorando los índices de calidad del servicio

2.3.4      Servicios esperados
El producto final que se espera recibir es la implementación de la Automatización de los Primarios A y C de la  Subestación 31-Tababela y  los  Primarios  A,  B,  C y  D de  la  Subestación  58-El Quinche,  con los escenarios de falla propuestos y otros que surjan durante la ejecución del proyecto. Esta solución debe ser fácilmente adaptable ante modificaciones de la topología de los primarios.

2.3.5      Alcance, Cantidades y Precios, y Especificaciones Técnicas
A continuación se describen el alcance, cantidades y precios, y especificaciones técnicas  relacionadas al proyecto.

2.3.5.1   Alcance
El objetivo del proyecto es implementar la automatización de los Alimentadores Primarios A y C de la Subestación Tababela y los Primarios A, B, C y D de la Subestación El Quinche, incorporando  lógicas de supervisión y control de los reconectadores marca NOJA, TAVRIDA y los nuevos a adquirir, en el concentrador de datos a ser instalado en el rack de la Subestación Tababela. La Tabla 3 muestra los nueve (9) reconectadores instalados en la red, con la ubicación respectiva, la EEQ proveerá un reconectador adicional y en el actual proceso se realizará la compra de diez (10) adicionales para el proyecto. Es decir, los relés de cabecera de los Alimentadores Primarios y los reconectadores existentes y a proveer por la Contratista, son los equipos a integrar al concentrador de datos.

Tabla 3. Reconectadores instalados en la red primaria
	Ítem
	Reconectador
	Subestación
	Primario
	Marca
	Configuración
	Dirección

	1
	R000449
	Tababela
	A
	Noja
	reconectador
	Chilpesito de Checa

	2
	R000441
	Tababela
	A
	Noja
	reconectador
	La Victoría

	3
	R000532
	El Quinche
	C
	Tavrida
	reconectador
	Urapamba

	4
	R000647
	El Quinche
	C
	Noja
	reconectador
	Guayllabamba

	5
	R000616
	El Quinche
	C
	Noja
	interruptor
	Guayllabamba

	6
	R000645
	El Quinche
	B
	Noja
	interruptor
	Vía Guayllabamba El
Quinche

	7
	R000435
	El Quinche
	A
	Noja
	reconectador
	La Tola de Checa

	8
	R000646
	El Quinche
	A
	Noja
	reconectador
	Ascazubi

	9
	R000665
	El Quinche
	A
	Noja
	interruptor
	La Espezanza


El medio de comunicación entre los reconectadores se realizará mediante comunicación inalámbrica de banda ancha, y la intercomunicación con el concentrador de datos será vía protocolo DNP3 TCP/IP.

El concentrador de datos, debe conocer el estado de pre-falla de los reconectadores y de los relés de cabecera, para poder tomar la decisión de realizar o no la transferencia, evitando sobrecarga en los Primarios que reciben la carga. Igualmente, la zona fallada deberá mantenerse aislada y adicionalmente deberá incluirse en las lógicas de actuación, el deslastre de carga en caso de sobrecarga en la red.

En caso de ser necesario, los reconectadores deberán modificar su grupo de protección al llevarse a cabo una transferencia, cuando el mando de cambio de ajustes sea producto de las lógicas de control implementadas en el concentrador de datos.

Es necesario que las lógicas puedan ser anuladas automáticamente al recibir mandos desde el SCADA o desde el HMI, en caso de trabajos de mantenimiento. Al momento de restablecer el servicio, éste puede realizarse de forma manual y/o automática, a través de una señal de reparación enviada desde el centro de control.

2.3.5.2   Cantidades y precios
Para elaborar la oferta, deben considerarse las cantidades de equipos, y servicios de ingeniería del proyecto, que se presenta en la Tabla y las especificaciones técnicas de los rubros.

En el Anexo 1, hojas electrónicas Res. Rubros y Des. Cant y Prec., se muestra el archivo para la elaboración de la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario 9.6: Oferta Económica Tabla de Cantidades y Precios.

El oferente deberá realizar los análisis de precios unitarios por cada uno de los rubros de la tabla de cantidades (Anexo 1. Resumen de rubros) de forma completa y clara, esto es que deberá incluir todos los materiales, mano de obra, equipos/maquinaria y transporte necesarios para la ejecución de todo el proyecto (ver Tabla 4).

Tabla 4. Equipos y actividades de ingeniería
	Ítem
	Código
Rubro
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
Total

	1
	R01_L2
	Reconectadores
	u
	10

	2
	R02_L2
	Concentrador de datos
	u
	1

	3
	R03_L2
	Servicios de configuración para la integración de

reconectadores mediante protocolo DNP3 TCP/IP, integración de relés de cabecera de alimentadores primarios al concentrador de datos (CD) en protocolo DNP3 / 61850, implementación de lógicas de control en el CD, integración del CD al sistema SCADA en protocolo IEC 60870-5-104, pruebas y puesta en operación
	u
	1

	4
	R04_L2
	Capacitación
	u
	1


2.3.5.3   Especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas para la presente contratación se detallan a continuación:

El oferente deberá considerar las especificaciones técnicas que se presentan a continuación, para la elaboración del Formulario 9.10 Especificaciones técnicas de los bienes ofertados. Adicionalmente, en el Anexo 1 archivo electrónico, se presentan las especificaciones solicitadas de cada rubro. El oferente deberá ingresar la información de los equipos y servicios ofertados de forma completa y clara.

2.3.5.3.1
Reconectadores (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R01_L2). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Esp. Reconectadores.

	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	1
	Marca
	Indicar
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	2
	Modelo
	Indicar
	

	3
	País de origen
	Indicar
	

	4
	Tipo
	Reconectador automático, trifásico con control electrónico
	

	5
	Año de fabricación
	No menor al 2019
	

	6
	Cantidad
	Diez (10)
	

	7
	Temperatura ambiente de operación
	- 10 ºC a 50 ºC
	

	8
	Altitud
	3000 m.s.n.m
	

	9
	Frecuencia de

operación
	60 HZ
	

	10
	Capacidad nominal de corriente
	630 A
	

	11
	Tensión nominal de

servicio
	23 kV
	

	12
	Tensión máxima de

diseño
	Mayor o igual a 27 kV
	

	13
	BIL
	Mayor o igual a 150 kV a 3000 m.s.n.m
	

	14
	Corriente de

interrupción simétrica RMS
	12.5 kA
	

	15
	Uso
	Intemperie
	

	16
	Grado de protección del

tanque y control
	IP65 o superior
	

	17
	Número de operaciones

apertura/cierre a plena carga
	Mínimo diez mil (10.000)
	

	18
	Medio de extinción del arco
	Vacío
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	19
	Medio de aislamiento
	SF6 o vacío
	

	20
	Disparo
	Eléctrico y manual
	

	21
	Reconexión automática
	Mínimo 4 disparos antes del bloqueo, configurables por el usuario.
	

	22
	Medición de corriente
	3 transformadores para medir corrientes de fase y residual.
	

	23
	Medición de voltaje
	6 sensores de voltaje para medir voltaje fase-tierra y fase-fase, en ambos lados (fuente y carga)
	

	24
	Medición de potencia
	Capacidad de medir:

-Potencia activa, reactiva y aparente.

- Potencia monofásica y trifásica.

-Factor de potencia.
	

	25
	Medición de armónicos
	Capacidad de medir armónicos de corriente

y de voltaje.
	

	26
	Registro de perfil de

carga
	Para integración de 1, 5, 10,15, 30, 60 o 120

minutos, configurable por el usuario
	

	27
	Secuencia de fases
	En ambos lados del reconectador (fuente y

carga)
	

	28
	Indicador visual externo del estado del reconectador
	Indicación incluída en el tanque del

reconectador: ABIERTO (OPEN/’O’) y

CERRADO (CLOSE/’I’)
	

	29
	Contador de vida útil
	Número total de operaciones cierre/apertura

y desgaste automático de los contactos
	

	30
	Contador de fallas
	Número de operaciones diferenciando si fue

por falla o manual
	

	31
	Normas de fabricación y diseño
	Cumplimiento de normas:

ANSI/IEEE C37.60 o IEC 62271-111. IEC 60529.
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	
	
	IEC 60255.

IEEE 1613

IEC 61850-3
	

	
	
	Estándares para operación en ambientes

eléctricos severos
	

	
	
	Adjuntar certificaciones de cumplimiento de

normas en inglés o español.
	

	32
	Control
	Electrónico para registro de eventos con

estampas de tiempo, incluye software.
	

	
	
	Pantalla visual con las dimensiones

suficientes para visualizar 5 líneas de información con un tamaño de letra mínimo de 12
	

	
	
	Relé tipo numérico, con teclado para operación manual de configuración y apertura/cierre del reconectador, configurable a través de software para opciones de protección, control y comunicaciones
	

	
	
	Memoria no volátil
	

	
	
	Alimentación con rango de 105-250 VAC
	

	
	
	Alimentación de respaldo con batería de larga vida y libre de mantenimiento. La batería debe ser fácilmente intercambiable y disponible en el mercado local
	

	
	
	Supresor de sobrevoltaje para protección de la alimentación del panel de control.
	

	
	
	Lenguaje del control: posibilidad de seleccionar entre español e inglés.
	

	
	
	Incluye indicador del estado de la batería.
	

	33
	Software
	Disponer de todas las librerías y utilitarios actualizados que 
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	
	
	requiere el equipo para administrarlo y gestionarlo de manera local y remota. Lenguaje del software con posibilidad de seleccionar entre inglés y español.
	

	34
	Grupos de protección
	Mínimo 4 grupos de protección configurables
	

	35
	Selección del grupo de protección
	Automática por cambio en la dirección de flujo.
	

	
	
	Seleccionable por el usuario,de manera local, remota y SCADA
	

	36
	Funciones de protección
	Temporizada de sobrecorriente contra fallas fase-fase y fase-tierra. Dial mínimo de 0.01
	

	
	
	Instantánea de sobrecorriente contra fallas fase-fase y fase-tierra, independiente de la corriente de arranque de la protección temporizada.
	

	
	
	Sensible de sobrecorriente para fallas a tierra.
	

	
	
	Secuencia negativa
	

	
	
	Sobrecorriente direccional
	

	
	
	Sobrecorriente de línea viva (configurable)
	

	
	
	Función de Hot Line Tag.
	

	
	
	Bajo voltaje (pérdida de suministro en las tres fases y pérdida de suministro de una fase) y sobrevoltaje
	

	
	
	Baja frecuencia y sobrefrecuencia
	

	
	
	Función de carga fría programable por el usuario, múltiplos de corriente de arranque de 1 a 5 en pasos de 0.1
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	37
	Funciones de automatismos de lazos
	Control de reconexión por voltaje y restauración automática del suministro que permita:

1) Apertura automática ante falla del lado de la carga o ante pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la fuente.

2) Selección del grupo de protección de manera local, remota y SCADA

3) Cierre automático frente a una pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la carga (o fuente) y presencia de voltaje en las tres fases del lado de la fuente (o carga).

4) Autorecuperación del sistema, mediante la comunicación entre reconectadores (Intelligent Loop Automation), con el objetivo de realizar transferencia de carga sin alimentar una falla permanente.  
	

	38
	Señales al SCADA
	Todas las señales del reconectador que permitan realizar desde el SCADA, el control, supervisión y monitoreo
	

	
	
	El software suministrado con el equipo debe permitir realizar funciones de automatismo, control, ajustes y descarga de información por el puerto frontal, también deberá permitir realizar estas funciones remotamente
	

	39
	Interfaz de comunicación
	Serial RS-232/RS-485 Interfaz DB-9 / RJ45
	

	
	
	ETHERNET 100Base-TX IEEE 802.3u 10/100 Mbps TCP/IP para DNP3 (TCP/IP), IEC-60870-5-104
	

	
	
	Interfaz RJ45 (Nativo, sin conversores activos ni pasivos o similares).
	

	
	
	Configuración directa interfaz USB
	

	40
	Protocolos SCADA
	DNP3 (TCP/IP), IEC-60870-5-104
	

	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	41

41
	Sincronización de tiempo
	Protocolo SNTP
	

	42
	Fuentes de alimentación auxiliares para equipos de comunicaciones adicionales
	12 VDC, 24VDC, 48VDC, con respaldo de baterías para 48 horas continúas.
	

	
	
	Conexión con bornera doble (+/-) exclusiva y claramente identificable
	

	43
	Espacio interno para montaje equipo comunicaciones
	El compartimiento interno de la caja de control permite el montaje modular de equipos de comunicaciones.
	

	
	
	Características:

25cm(Largo)x15cm(Alto)x20cm(Profundidad)
	

	
	
	Con placa desmontable (modularidad) para

maniobra independiente del equipo de comunicaciones, con seguro de sujeción a la caja por pernos y tuerca tipo mariposa en 4 puntos
	

	44
	Accesibilidad
	Mecanismo de comunicación inalámbrico

que permita realizar tareas de supervisión y mantenimiento, sin que estas interfieran con los medios y protocolos de comunicación destinados para el sistema SCADA
	

	45
	Estructura de montaje
	Incluir todos los accesorios para montaje en poste circular de hormigón para cada equipo.
	

	46
	Accesorios para el lote de 10 reconectadores
	- Dos (2) cables de 12 metros para comunicación control-computador portátil.

– Sesenta (60) terminales para cables de calibre 4/0AWG-500MCM, tipo cilíndrico NEMA de 2 orificios, de aleación de cobre y zinc (se instalarán 6 por equipo).

- Sesenta (60) protectores de pájaros (se instalarán 6 por equipo)
	

	47
	Catálogo
	Catálogo de uso y operación del

reconectador en inglés y español
	

	48
	El oferente debe incluir en la oferta:
	Capacitación:
- Instalación, operación y mantenimiento del equipo
- Manejo de software

	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	
	
	- Configuración de protección, control y comunicaciones

- Integración al sistema de automatización que es objeto de la contratación.
	


2.3.5.3.2       Concentrador de datos (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético

Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R02_L2). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Esp. Concentrador de datos.

	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	1
	País de origen
	Indicar
	

	2
	Año de Fabricación
	No anterior al 2019
	

	3
	Marca
	Indicar
	

	4
	Modelo
	Indicar
	

	5
	Cantidad
	Uno (1)
	

	6
	Características

Generales
	Concentra toda la información (datos)

proporcionada por los IEDs, traduce los protocolos (Modbus, DNP3, IEC 60870-5-

104, 61850) Entrega la información al Centro de Control de manera digital en un solo protocolo; posee características de seguridad global NERC CIP.
	

	7
	Cumplimiento con Normativas y Estándares
	Estándares de relés de protección IEEE

C37.90 e IEC 60255, Especificaciones de pruebas de inmunidad electromagnética EMI IEC-61850-3 e IEEE 1613. Cumplir con la norma IEC 60068-2-2 ed5.0 and IEC

60068-2-1 ed6.0 standard. Se deberá presentar el certificado de una entidad Internacional donde se indique que el modelo del Concentrador de Datos ofertado cumple con la especificación para manejo de protocolo DNP3, IEC 60870-5-

104, 61850
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	8
	Comunicaciones con

el Centro de Control
	2 Puerto Ethernet 10/100/1000BASE-TX

(standard) conector RJ45
	

	9
	Características de

Seguridad
	Firewall integrado, mantenimiento de la

conexión segura (TLS), gestión de cuentas (contraseña segura, cuentas de usuarios, grupos de usuarios, permisos de grupo), gestión de acceso, bitácora de intentos de accesos
	

	10
	Interfaz con IEDs
	Ethernet
	

	11
	Fuente de alimentación
	Tensión Nominal de Alimentación: 125-250

Vdc.Tensión de Rango de Entrada: 100-

287.5 Vdc.Frecuencia: 60 Hz.
	

	12
	Procesador
	1.8 GHz o superior.
	

	13
	Memoria RAM
	RAM 2 GB, con capacidad de

almacenamiento 1 GB
	

	14
	Características

Ambientales
	Temperatura de operación (al 100% del

uso del CPU = -30ºC a 65ºC), Temperatura de almacenamiento (-40ºC a 85ºC), Humedad (5% al 95%, sin condensación).
	

	15
	Sincronización de tiempo
	Mediante un servidor SNTP. Mediante

Protocolo del SCADA de tal manera que logre un estampado de tiempo de 1 ms. Además debe funcionar como servidor SNTP, debe sincronizar a todos los IEDs integrados
	

	16
	Protocolo de

comunicaciones con Scada Centro de Control (esclavo)
	IEC 60870-5-104 y DNP3
	

	17
	Protocolos de

comunicación con

IEDs (maestro)
	IEC 60870-5-104, IEC 60870-103, DNP3

TCP/IP, Modbus TCP/IP, e IEC- 61850
	

	18
	Archivos de

Configuración
	Debe gestionar archivos de configuración

(ICD, CID, SCD)
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	19
	Manejo 61850
	El software de gestión debe subir

automáticamente los reportes del ICD, CID, SCD, debe poner a disposición del usuario todas las señales de los data set configurados.
	

	20
	Registro de secuencias de eventos (SOE)
	Registro cronológico de eventos con

estampado de tiempo de 1ms, respaldado por pila y facilidad de descargar en archivo plano. Deberá de tener la funcionalidad de la aplicación SOE.
	

	21
	Reinicio
	Capacidad de reinicio local a través del

software del dispositivo y remoto desde el centro de control.
	

	22
	Software
	Debe incluir el software necesario para la

operación, configuración, gestión, visualización de eventos, manejo de protocolos, etc.
	

	23
	Señalización
	Indicación visual (LEDs frontal) que

señalice entre otras: RUN de CPU, falla de comunicaciones, alarmas y además que muestren alguna anomalía del equipo
	

	24
	Log de eventos
	Se debe registrar todos los eventos como :

Aplicación, comunicación, Control, Reseteo del equipo, Seguridad y Arranque de equipo. Estos eventos deben poder ser extraídos para tareas de análisis.
	

	25
	Estadísticas
	Se debe visualizar el estado de Conexión

con Equipos esclavos, equipos Maestros y

Sistema.
	

	26
	Trazas
	Se debe visualizar trazas de comunicación

con sus esclavos y maestros
	

	27
	Interfaz Hombre

Maquina (IHM)
	Debe ser capaz de visualizar mediante un IHM embebido de manera gráfica el estado de los equipos integrados, tanto de manera local como remota. Se aclara que no es un IHM externo
	

	28
	Acceso a Consola
	Acceso a consola del equipo, para la

administración y gestión del equipo
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	29
	Acceso Remoto o

Web
	Se requiere una interfaz que permita el

monitoreo e incluso la operación hacia sus equipos esclavos mediante la actuación directa sobre las señales de mandos de los diferentes protocolos. Debe permitir

realizar simulación de señales digitales y analógicas para visualización en el SCADA.
	

	30
	Arquitectura
	Mono chasis con fuente de poder, CPU,

puertos Ethernet RJ45.
	

	31
	Conectividad
	Soporta conectividad como mínimo 128

dispositivos, cuatro centros de control, y

20000 puntos de datos.
	

	32
	Compatibilidad
	El software de gestión debe permitir copiar

y pegar señales desde Excel para todos los protocolos que manejan tanto maestro como esclavo.
	

	33
	Inversión de señales
	Mediante el software de gestión debe tener

la posibilidad de invertir una señal simple,
	

	34
	Creación de señales dobles
	Mediante el software de gestión debe tener

la posibilidad de crear una señal doble mediante dos simples.
	

	35
	Escalamiento de

medidas
	Para señales analógicas debe tener la

opción de aplicar un factor de escalamiento
	

	36
	Lógicas de Control
	Debe permitir realizar programación de

lógicas de control incluyendo variables digitales y analógicas, provenientes de todos los equipos que se encuentren integrados al concentrador.
	

	37
	El oferente debe incluir en la oferta:
	Documentación de la descripción general

del equipo, montaje, configuración, funcionalidades, parametrización protocolos, software del equipo, utilitarios de software, licenciamiento, y todo aquello que permita a los técnicos garantizar su funcionamiento, disponibilidad, expansión,
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	
	
	y mantenimiento.
	

	38
	El oferente debe incluir en la oferta:
	Capacitación de todos los dispositivo

integrados al concentrador de datos, programación de lógicas de control, y todo aquello que permita al personal de la Empresa, tener autonomía en procesos de expansión, integración, administración y mantenimiento
	


2.3.5.3.3
Sistema de automatización (para realizar el análisis de precios unitarios ver archivo magnético Anexo 1, hoja electrónica PREC_UNIT_R03_L2 y PREC_UNIT_R04_L2). Se requiere el oferente registre la información en el Anexo 1, hoja electrónica Esp. Sist. de Aut..

Para determinar la solución del sistema de automatización a implantar, es necesario considerar el siguiente criterio de arquitectura del sistema de automatización:

Semi-centralizado.- Cuando todos los equipos de control y protección involucrados en la automatización, se encuentran integrados en un único concentrador de datos, en el cual se implementan las lógicas de control. El protocolo de comunicación a implementar es DNP3

TCP/IP / 61850.
	Ítem
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	1 Generalidades

	1.1
	Arquitectura del sistema de automatización semi-

centralizada
	

	1.2
	Capacidad de habilitar y deshabilitar desde el SCADA

los automatismos implementados
	

	1.3
	El tiempo de ejecución de la solución de automatización

será máximo de 2 minutos, contado desde la condición de bloqueo del equipo de protección hasta la ejecución del sistema de automatización
	


	Ítem
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	1.4
	La codificación de los escenarios de falla de

reconfiguración automática de la red en el concentrador de datos, se realizan mediante programación de lógicas implementados bajo el estándar IEC61131
	

	1.5
	El concentrador de datos de los reconectadores debe

proporcionar la información al sistema SCADA en protocolo de comunicación IEC 60870-5-104
	

	2 Restricciones

	2.1
	Ante la pérdida de comunicación, la solución

implementada desactivará los automatismos que involucren al/los dispositivos que han perdido la comunicación
	

	2.2
	El sistema de automatización debe incorporar

restricciones de carga del transformador y líneas de distribución
	

	2.3
	El sistema de automatización debe ser flexible ante

modificaciones de la red (adición o retiro de equipos), sin necesidad de reconfigurar los IEDs adyacentes
	

	2.4
	Para los relés de las subestaciones que intervienen en

el sistema de automatización, la señalización de recierre habilitado/deshabilitado y modo remoto o local serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar la automatización en el dispositivo donde se activó la señal. De esta manera

se excluirá el alimentador de la automatización mientras se realicen trabajos programados.
	

	2.5
	Para los reconectadores que intervienen en el sistema

de automatización, la activación de la etiqueta de trabajos en línea viva (Hot line tag) y la señalización de modo remoto o local, serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar los automatismos en los que interviene el equipo que originó la señal. De esta manera se excluirá de la automatización el alimentador asociado al reconectador, mientras se realizan trabajos programados.
	


	Ítem
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	2.6
	El sistema de automatización tendrá la capacidad de

inhibir automáticamente la transferencia de el o los alimentadores que se encuentren en el esquema de baja frecuencia, ante la ocurrencia de dicho evento
	

	3 Operación

	3.1
	La detección y despeje de fallas serán realizados por

los dispositivos de protección existentes en la red

(relés, interruptores automáticos y reconectadores) y no serán dependientes de las comunicaciones del sistema de automatización
	

	3.2
	El sistema de automatización debe estar en la

capacidad de minimizar la zona de afectación de la falla, para lo cual debe restaurar el servicio mediante la reconfiguración de la red, después que la falla se ha despejado por un dispositivo de protección
	

	3.3
	Una vez que el sistema de automatización ha aislado

una falla y reconfigurado los circuitos afectados, el sistema tendrá la capacidad de seguir reconfigurando la red ante fallas consecutivas y realizar deslastre de

carga ante condiciones de sobrecarga
	

	3.4
	Durante la reconfiguración de la red, el sistema de

automatización tendrá la capacidad de determinar la potencia disponible de abastecimiento en la red y utilizar los dispositivos existentes para repartir la carga
	

	3.5
	Ante escenarios en los que la alimentación principal o

de respaldo presenta una potencia limitada después de la reconfiguración, debido a actuación del sistema de automatización, las cargas importantes deben tener prioridad de abastecimiento de energía
	

	3.6
	El sistema de automatización debe registrar y guardar

la secuencia de eventos y sincronización, para determinar la solución de problemas y la causa raíz para investigaciones
	

	3.7
	El sistema de automatización debe contar con una

arquitectura semi-centralizada, mediante protocolo
	


	Ítem
	Especificación solicitada
	Especificación

ofertada

	
	DNP3 TCP/IP / 61850 (en función de lo que defina la EEQ en la etapa de ejecución)
	

	3.8
	El concentrador de datos de reconectadores, para la

implementación de sus lógicas de control, debe considerar la información de las Subestaciones Tababela y El Quinche, a través del protocolos  DNP3 /

61850 (MMS) con cada relé de la subestación (en función de lo que defina la EEQ en la etapa de ejecución)
	

	4 Control de acceso

	4.1
	Los componentes y dispositivos del sistema de

automatización no permitirán acceso a los usuarios, procesos u otro sistema de automatización y dispositivos, que no son correctamente identificados y autenticados
	

	4.2
	El sistema de automatización tendrá la capacidad de

acceso a los recursos especificados y restricciones de usuario para ciertas operaciones o funciones específicas (perfiles de usuarios)
	

	4.3
	El sistema de automatización debe disponer su propia

HMI integrada para fines de supervisión y respaldo a la operación
	

	5
	Expansión
	

	5.1.
	El sistema debe ser expandible para futuras

aplicaciones como: descoordinación de protecciones, reguladores de voltaje, indicadores de falla, bancos de capacitores,  recursos distribuidos (generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía, etc) y Optimización de pérdidas de la red considerando reguladores de voltaje y bancos de capacitores. Estas aplicaciones serán parte del proceso capacitación al personal de la EEQ
	


2.3.5.3.4       Arquitectura de comunicación
El diagrama de arquitectura de la red del sistema de radiocomunicaciones de banda ancha, y que se dispondrá para el presente proyecto, consta en la Figura 1 (para mayor detalle referirse al Anexo 2 Memoria

Técnica, Numeral 3).
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Figura 1. Diagrama de arquitectura de red.

La arquitectura actual del sistema de automatización de la Subestación Tababela se presenta en la Figura

(para mayor detalle referirse al Anexo 2 Memoria Técnica, Numeral 3).
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Figura 2. Arquitectura actual del sistema de automatización, SE Tababela y El Quinche
La propuesta de solución del sistema de automatización para las Subestaciones Tababela y El Quinche, se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Propuesta de sistema de automatización, SEs Tababela y El Quinche

2.3.5.4Suministro e instalación
Este proyecto contempla la provisión de diez (10) reconectadores (a ser ubicados en la red primaria de las SE Tababela y El Quinche) y un (1) concentrador de datos (a ser ubicados en la SE Tababela) y el servicio del sistema automatización.

La automatización debe considerar el aislamiento de la zona fallada y restablecimiento del servicio a las  zonas sin falla en un tiempo menor a 2 minutos. Este tiempo no considera todos los intentos de reconexión de los equipos de protección (re-cierres y sus temporizaciones). El tiempo de reconfiguración automática de la red comienza cuando el reconectador es declarado en falla permanente. Para ello se implementarán lógicas de supervisión y control de los reconectadores marca NOJA, TAVRIDA y los nuevos a adquirirse en este proyecto, en el concentrador de datos. Las lógicas para efectuar la transferencia o no de carga, preverán no sobrecargar los equipos que reciben la carga.

Es necesario considerar en el sistema   de   automatización, la integración de los relés de cabecera de los Alimentadores Primarios ubicados en las Subestaciones indicadas y los reconectadores de la red, al concentrador de datos. La información requerida, es provista por los relés marca SIEMENS 7SJ64 y General Electric F60 y T35, los cuales se encuentran integrados a las SEs El Quinche y Tababela respectivamente, en protocolo IEC 61850.

Se debe incluir el   análisis de la pérdida de uno de los reconectadores en la red, para que las lógicas se modifiquen al ocurrir un evento de estos.

El sistema de automatización debe contemplar: deslastre de carga, en caso de sobrecarga de alguno de los elementos y/o equipos de la red; no transferencia ante eventos de baja frecuencia, que incluya alguno de los Primarios parte del sistema de automatización.

La instalación y el montaje, así como el ajuste de protecciones y la adecuación de sus respectivos equipos de comunicaciones de los 10 reconectadores a ser adquiridos, serán realizados por la Empresa Eléctrica Quito y tomará veinte y ocho días contados desde la recepción parcial y capacitación de los mismos. Este tiempo deberá ser considerado dentro del cronograma de ejecución del proyecto.

La   instalación y montaje del concentrador de datos estará a cargo de la Contratista, en un tablero de comunicaciones de la Subestación Tababela.

2.3.5.5   Escenarios de falla
Se presenta a continuación los escenarios de falla considerados y las transferencias que deberán contemplarse para programar las lógicas.

En la Figura 4 se presenta el diagrama unifilar de las Subestaciones Tababela y El Quinche, con los Primarios que son parte de la automatización.
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Figura 4. Diagrama unifilar de las Subestaciones Tababela y El Quinche

Los escenarios de falla mínimos son los siguientes (para mayor detalle referirse al Anexo 2 Memoria Técnica, Numeral 6.2):

1)    Falla Desconexión de Subestación Tababela

2)    Falla 1 (tramo entre 31C y R435)

3)    Falla 2 (tramo entre R435 y RN2)

4)    Falla 3 (tramo entre RN2 RN3 y R645)

5)    Falla 4 (tramo entre 152B RN4 RN3 y I665)
6)    Falla 5 (tramo entre 152A I665 RN9 y R646)

7)    Falla 6 (tramo entre R646 RN10 y RN11)

8)    Falla 7 (Aguas abajo del RN11)

9)    Falla 8 (tramo entre RN10 y RN8)

10)  Falla 9 (actuación del esquema de baja frecuencia)

11)  Otras fallas de importancia que deberán ser definidas entre el Administrador del contrato y la

Contratista.

2.3.5.6   Implementación del sistema de automatización
Para la implementación del sistema de automatización, la EEQ entregara al contratista la información necesaria para la automatización de la red de distribución, como sigue:

    Diagramas unifilares

    Diagramas de protección

    Arquitectura de red

    Información de los equipos que conforman la red

    Calibre de conductores a lo largo de la red

    Ubicación de cargas importantes

    Ajustes de protección de relés de protección y reconectadores de todos los grupos de ajustes

    Listado de señales de los reconectadores que se suben al SCADA

Considerando los equipos de la red, el contratista deberá realizar la automatización semi-centralizada mediante protocolo IEC 60870-5-104.

El sistema de automatización contará con la inteligencia en el concentrador de datos ubicado en la Subestación Tababela, el cual debe realizar una secuencia lógica de acciones que consiste en monitorear la red, aislar la zona con falla y restaurar el servicio a los usuarios posibles.

El sistema deberá estar en capacidad de determinar la zona afectada de la red y realizar la reconfiguración automática de la misma tomando en consideración las restricciones existentes, como: trabajos en la línea, cargabilidad de los Alimentadores, falla de comunicación, automatización deshabilitada, etc. El sistema deberá evaluar de manera automática que la transferencia de carga sea segura primero para el personal operativo y luego para la red, también deberá realizar las funciones que se especifican a continuación:

    Localizar la zona de la red afectada por la presencia de una falla

    Detectar la zona de la red que presente una falla permanente

    Aislar la zona afectada

    Evaluar las restricciones operativas de la zona

    Restablecer el sistema para los usuarios afectados fuera de la zona con falla permanente

    Minimizar el número de usuarios afectados

    Proteger los equipos sin descuidar la seguridad

    Evitar la sobrecarga de los equipos en la red debido a una reconfiguración del sistema

    Debe ser capaz de realizar un deslastre de cargas, según las condiciones del sistema

    Notificar en tiempo real a Centro de Control sobre eventos y condiciones anormales de la red

Después que el sistema ha sido reconfigurado, el personal de mantenimiento es informado por el Centro de Control sobre la ubicación de la falla y se dirige al sitio para el diagnóstico de la falla y la reparación manual. Cuando se encuentra despejada la falla el Centro de Control será quien determine las operaciones para normalizar las transferencias.

El correcto funcionamiento de la reconfiguración automática de los diferentes escenarios de falla de la red que puedan presentarse, serán evaluados por la EEQ considerando los escenarios que se presentan en el Numeral

6.2 “Escenarios de falla” durante la ejecución de las pruebas.

Además, el contratista deberá simular todos los escenarios posibles de falla que puedan presentase en la red. La cantidad de escenarios de la red para reconfiguraciones automáticas serán tantos sean posibles como el sistema lo permita, salvo las restricciones proporcionadas por la EEQ. Es decir que, no existirán limitaciones de número de escenarios de la red a automatizar.

2.3.5.7   Funcionalidades
Las funcionalidades a considerar son las siguientes:


El concentrador de datos para condiciones de sobrecarga, debe considerar las características de placa de los transformadores y dispositivos mecánicos, límites de cargabilidad de los conductores.


El  concentrador  de  datos  debe  asegurar  que  son  asignados  correctamente  los  grupos  de protecciones de los reconectadores. Estos mismos equipos deben confirmar al concentrador de datos que han hecho el cambio de grupo de protecciones adecuado para la nueva configuración de la red.


El  concentrador  de  datos  de  los  reconectadores  recibirá  información  de  los  relés  de  las Subestaciones Tababela y El Quinche en protocolo DNP3/ 61850(MMS) y de los reconectadores en protocolo DNP3 TCP/IP.
2.3.5.8   Restricciones de operación
El concentrador de datos debe monitorear condiciones anormales en el estado de los equipos de la red para poder responder automáticamente, estas condiciones corresponden a:

    Trabajo en línea viva.

    Recierre deshabilitado.

    Fallas en el equipo de protección.

    Fallas de comunicaciones.

2.3.5.9   Integración
La  provisión  del  concentrador  de  datos  e  integración  al  SCADA  de  la  EEQ,  contempla  los  siguientes parámetros:

    Configuración de reconectadores en Protocolo DNP3 TCP/IP.


Integración de reconectadores en protocolo DNP3 TCP/IP al concentrador de datos de los reconectadores.


Implementación de Lógicas de Control en el concentrador de datos de reconectadores, basados en información provenientes de los reconectadores y de las SEs El Quinche y Tababela.


Implementación y publicación en protocolo IEC 60870-5-104, de las señales que se deben ser integradas al SCADA de la EEQ.

2.3.5.10 Pruebas
La Contratista deberá realizar los siguientes tipos de pruebas:


Pruebas previas y de integración de señales de reconectadores, en el concentrador de datos de reconectadores.

    Pruebas previas y de integración de la información proveniente de la SEs  El Quinche y

Tababela.


Pruebas  previas  y  de  integración  de  lógicas  control,  en  el  concentrador  de  datos  de reconectadores.

    Pruebas previas y de integración del concentrador de datos de reconectadores con el sistema

SCADA de la EEQ

    Pruebas de los escenarios de falla previa a su implementación.

    Pruebas de implementación de los escenarios de falla.

En la pruebas de laboratorio, previo a la implementación de la automatización, se simularán los equipos de protección (relés y reconectadores) y las soluciones de automatización para los diferentes escenarios de falla propuestos.

En las pruebas en campo, las cuales serán parte del procedimiento de puesta en servicio, se realizarán a todos los escenarios de falla propuestos, de forma real y con la intervención de los equipos de protección (relés y reconectadores) y comunicación. Las fallas serán simuladas y con la supervisión de la EEQ.

En todas las pruebas de implementación de la automatización, se verificará la correcta secuencia y tiempo de ejecución, es decir, cumplimiento de la secuencia de operación de los equipos involucrados, en un tiempo máximo de 2 minutos contado desde la condición de bloqueo del equipo de protección hasta la ejecución del sistema de automatización.

Los resultados de la pruebas serán documentadas y entregadas para revisión y aprobación de la Contratante.

2.3.5.11 Aceptación del sistema
Los servicios de integración y pruebas son las actividades que aseguran que todos los componentes individuales sean configurados o añadidos a las obras de infraestructura, de manera coherente, para lograr los resultados previstos. La siguiente información identifica la integración de funciones, pruebas y responsabilidades que la Contratista debe realizar. Cabe aclarar que los protocolos serán acordados entre los Administradores de las partes, Contratante y Contratista.

2.3.5.11.1     Pruebas de aceptación
La Contratista proporcionará a la EEQ, para su revisión y aprobación, un plan de pruebas del sistema que se  utilizará  para  la  puesta  en  servicio.  El  plan  constará  de  una  prueba  funcional  y  un  examen  de diagnóstico. El incumplimiento de los requisitos de cualquier parte del plan de pruebas se considerará un fracaso, que será reprogramado después de realizar las correcciones pertinentes.
La prueba funcional debe demostrar la capacidad del sistema (hardware y software), componentes y módulos de equipos para llevar a cabo correctamente las funciones antes de poner en servicio. La prueba de funcionamiento se realizará en todos los equipos y software.

2.3.5.12 Soporte Técnico
Conforme los términos indicados en el Formularios No. 9.11 y 9.12 de la Oferta. No obstante el soporte debe ser local, pero de requerirse soporte del fabricante será responsabilidad del proveedor sin costo

adicional. La Contratante brindará las facilidades para el acceso remoto a la infraestructura cuando sea requerido. Los detalles de la garantía técnica se encuentran también en el Formulario 9.12 de la Oferta.

2.3.5.13 Capacitación
La Contratista debe realizar la capacitación teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a.
La Contratista debe elaborar y presentar al Administrador del contrato, una propuesta de un plan de capacitación.

b.
Una vez aprobado el plan de capacitación, es responsabilidad de la Contratista su ejecución, para la atención de los bienes y servicios suministrados; para ello, preparará el programa de capacitación con el material de forma que sirva posteriormente para que la Contratante lo emplee en los cursos de

formación al nuevo personal y reciclaje al existente.

c.
El  material de capacitación que  elabore la Contratista, debe ser sobre las  últimas versiones de software instaladas, incluye los sistemas de otros proveedores, relacionados con este proyecto.

d.
El  material  de  capacitación que  elabore la  Contratista, debe  ser en  español, en  formato  digital, utilizando elementos multimedia didácticos.

e.    El plan de capacitación que elabore la Contratista, debe tratar sobre los equipos a ser suministrados

(reconectadores, concentrador de datos) y servicios (implementación de automatización). No se aceptará   como   material   de   capacitación   catálogos   comerciales,   instructivos   de   fabricantes, documentos generales obtenidos de la web, etc.

f.     Los   eventos   de   capacitación   serán   impartidos   exclusivamente   al   personal   que   tenga   la

responsabilidad en su entorno de aplicar los conocimientos.

g.
La Contratista debe establecer las necesidades, tiempo e intensidad de capacitación, de acuerdo al portafolio de servicios establecido, para lo cual deberá proponer un calendario de eventos.

h.
La Contratista debe elaborar y presentar al Administrador del contrato, una propuesta de un plan de capacitación de mantenimiento preventivo y correctivo menor del sistema, en todos sus aspectos.

La capacitación al personal de la EEQ deberá tener una duración de al menos quince (15) días término, en las instalaciones de la Empresa, el o los instructores suministrados por el contratista deberán ser especialistas que hayan participado en la implementación del proyecto. Cinco (5) días para los reconectadores y diez (10) días para la automatización, se debe considerar mínimo los siguientes aspectos:

    Reconectadores

o Instalación, operación y mantenimiento
o Programación de protecciones
o Comunicaciones y SCADA
    Configuración de reconectadores

o En protocolo DNP3 TCP/IP
    Configuración del concentrador de datos

o En protocolo DNP3 TCP/IP
o En protocolo IEC 60870-5-104
o Integración  de  información  proveniente  de  las  SEs  Tababela  y  El  Quinche,  al
concentrador de datos de reconectadores

o Lógicas de Control para la implementación de la automatización
    Mantenimiento, administración y gestión del concentrador de datos

    Integración del concentrador de datos al sistema SCADA de la EEQ

    Escenarios futuros

o Descoordinación de protecciones,

o Reguladores de voltaje, indicadores de falla, bancos de capacitores,
o Recursos distribuidos
o Optimización de pérdidas de la red considerando reguladores de voltaje y bancos de
capacitores

2.3.5.14  Control y Gestión del Proyecto
La Contratista debe presentar la forma en la que aplicará sus conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo, de acuerdo a la metodología del Project Management Institute (PMI), en lo que sea aplicable y común, tanto para la Contratante como para la Contratista. Una adecuada gestión y control asegurará la utilidad y aplicabilidad de la solución planteada, la que será implantada adecuadamente a través de la Gestión del Cambio.

2.3.5.14.1      Ciclo de Vida y Organización del Proyecto
La Contratista entregará a la Empresa Eléctrica Quito una descripción de las fases del proyecto y sus relaciones; incluirá un panorama general de la estructura de la organización del proyecto y la manera en que éste será gestionado.

2.3.5.14.2      Procesos de Dirección del Proyecto:
2.3.5.14.2.1  Iniciación
Designación de Administradores del Contrato, por parte de la Contratista y de la Empresa Eléctrica Quito. Presentación de los equipos de trabajo y del alcance, en reunión con los interesados y representantes de otros proyectos relacionados a este.

2.3.5.14.2.2  Planificación

La  Contratista  propondrá  los  procesos  para  la  ejecución  del  trabajo  a  fin  de  cumplir  con  las especificaciones contractuales, en los que, al menos, se tomen en cuenta las siguientes actividades:
· Reunión inicial de Ingeniería de Detalle para:
o Analizar y afinar el flujo del proceso propuesto en este pliego.
o Elaborar  el  esquema  definitivo  de  arquitectura  de  la  solución  donde  tome  en  cuenta  el
hardware existente.

· Revisar del alcance detallado del proyecto, los objetivos y las especificaciones técnicas, con las marcas y los modelos del hardware y las versiones de software.

· Planificación,  con  el  personal  respectivo  de  soporte,  y  la  documentación  de  la  relación  e interoperabilidad de este proyecto con otros.

· En esta etapa de planificación, la Empresa Eléctrica Quito y la Contratista propiciarán la designación de los representantes de las áreas involucradas o interesadas que darán apoyo al equipo del proyecto; esto es, quienes aportarán en la línea de tiempo, con los insumos que necesitará la Contratista. Deberá tomarse en cuenta al personal de los proyectos relacionados indicados.

2.3.5.14.2.3  Seguimiento y Control
La Contratista propondrá los procesos requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera variaciones, para iniciar los cambios correspondientes. Propondrá también los protocolos de prueba en sitio (SAT), los parámetros medibles de avance de obra para el pago de las planillas parciales, y los puntos de control de la calidad.

2.3.5.14.2.4         Cierre
La Empresa Eléctrica Quito propondrá a la Contratista los procesos para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrarlo formalmente.

2.3.5.14.3             Gestión de la Integración del Proyecto
La Contratista debe presentar el plan para la Dirección del Proyecto; es decir, documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar en la línea de tiempo todos los planes subsidiarios.

2.3.5.14.4             Gestión del Alcance del Proyecto
La Empresa Eléctrica Quito y la Contratista, elaborarán conjuntamente este documento, incluyendo los procesos necesarios para garantizar que el proyecto considere todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal es afinar la definición y control de qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.

2.3.5.14.5             Gestión del Tiempo del Proyecto
La Empresa Eléctrica Quito y la Contratista, elaborarán conjuntamente este documento, incluyendo los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.

2.3.5.14.6             Gestión de los Costos
La Empresa Eléctrica Quito y la Contratista, elaborarán conjuntamente este documento, incluyendo los procesos involucrados en estimar, presupuestar y  controlar  los  costos, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto contratado.

2.3.5.14.7            Gestión de la Calidad del Proyecto
La Empresa Eléctrica Quito y la Contratista, elaborarán conjuntamente este documento, incluyendo los procesos y actividades de la Contratista que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad, a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido.

2.3.5.14.8            Gestión del Recurso Humano del Proyecto
Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto; éste estará conformado por las personas que designe la Empresa Eléctrica Quito y las de la Contratista, a quienes se les asignará roles y responsabilidades para completar el proyecto.
2.3.5.14.9            Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
La Empresa Eléctrica Quito elaborará este documento, incluyendo los procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos.

2.3.5.14.10          Gestión de los Riesgos del Proyecto
La Empresa Eléctrica Quito y la Contratista, elaborarán conjuntamente este documento, incluyendo los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en el proyecto. Los objetivos son aumentar la posibilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto.

2.3.5.14.11          Gestión de las Adquisiciones
Entendida como la provisión de insumos desde otros proyectos: La Contratista debe solicitar formalmente al Administrador del Contrato, los requerimientos aplicables funcionales, técnicos, servicios web, y los que sean necesarios; cada uno de ellos con las especificaciones suficientes y necesarias de las interfaces, interoperabilidad con los sistemas, disponibilidad de hardware y software, acceso a la red de comunicaciones, etc. El Administrador del contrato, apoyado en las áreas pertinentes, gestionará la consecución de lo solicitado por la Contratista, con los documentos de pruebas y/o mediciones que avalen las características del insumo.

2.3.5.15 Gestión del Cambio
El objetivo de esta etapa es gestionar y controlar las acciones para que los diversos escenarios existentes, sobre los cuales se implantará la solución materia de este concurso, y que requieran cambios de forma o de fondo, sean ejecutados en la línea de tiempo, de forma que ninguno de éstos esté en la ruta crítica del cronograma de ejecución.

Alcance:

Una vez iniciada la ejecución del contrato, la Contratista elaborará el plan de Gestión del Cambio que, una vez aprobado por el Administrador del Contrato, se pondrá en conocimiento de los involucrados, para su ejecución. La Contratista llevará un control del avance de este plan, lo que permitirá tomar oportunamente las acciones correctivas, en caso de requerirse.

2.3.5.15.1     Documentación
El servicio de documentación es la actividad relacionada con el desarrollo, revisión, mantenimiento, reproducción y distribución de los servicios de comunicaciones, sea como información impresa o en formato electrónico.

La Contratista, antes de la puesta en servicio del sistema, deberá presentar:

1.- Las especificaciones y configuraciones de la topología de interconexión, configuraciones, diagramas de red, diagramas de arquitectura, esquema de base de datos, etc. del sistema materia de este proyecto.

2.- Una propuesta de políticas, procesos y procedimientos del manejo de la documentación que surja en la explotación del sistema.

3.- Los procesos y documentos necesarios serán entregados en medio físicos y digitales

4.- Se documentarán los formularios de los protocolos de todas las pruebas realizadas.

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1  Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:
	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha de publicación
	Miércoles, 29 de mayo de 2019
	08h00

	Fecha límite de preguntas
	Jueves, 6 de junio de 2019
	17h00

	Fecha límite de respuestas y aclaraciones
	Viernes, 14 de junio de 2019
	17h00

	Fecha límite de entrega de ofertas técnica y económica
	Miércoles, 03 de julio de 2019 
	10h00

	Fecha de apertura de ofertas
	Miércoles, 03 de julio de 2019
	11h00

	Fecha estimada de adjudicación
	Jueves, 18 de julio de 2019
	17h00


En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente cronograma:

	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha límite para solicitar convalidación de errores, a partir de la apertura de las ofertas
	Jueves, 11 de julio de 2019
	17h00

	Fecha límite para convalidación errores
	Miércoles, 17 de julio de 2019 
	17h00

	Fecha estimada de adjudicación
	Viernes, 26 de julio de 2019
	17h00


3.2         Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.3         Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el

Formulario 9.6: Oferta Económica Tabla de Cantidades y Precios de estos pliegos.

Los  precios  presentados  por  el  oferente  son  de  su  exclusiva  responsabilidad.  Cualquier  omisión  se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El oferente debe garantizar que los servicios a suministrar cumplen con todas los términos de referencia solicitados, y que su oferta cumple con las condiciones o estipulaciones establecidas en el pliego, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción del Administrador del contrato.

3.3.1 La oferta debe incluir todos los costos respecto de los bienes y servicios, tales como: mano de obra, materiales, equipos, transporte hasta el sitio de ejecución del proyecto, embalaje, manipulación, seguros, capacitación, impuestos, etc., es decir, absolutamente todo lo necesario para su utilización inmediata.

3.4.        Forma de presentar la oferta: La oferta original y copia se presentará en forma física, dentro de un sobre cerrado que contenga la siguiente ilustración:
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LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE SERVICIOS CÓDIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-EEQ-LPNS-001 SOBRE ÚNICO

(Original y copia)

Señor Mgs.:

Jaime Ernesto Bucheli Albán Empresa Eléctrica Quito Presente.-

PRESENTADA POR:  


RUC No.: ________________________________
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

La  Dirección  de  Contratación Pública  recibirá  y  conferirá  comprobantes  de  recepción por  cada  oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

En el sobre único, se incluirán los siguientes formularios: Formulario 9.1 Presentación y compromiso

Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social

Formulario 9.3 Datos generales del oferente y Patrimonio

Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario) Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio

Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio en el Registro

Único de Proveedores en caso de adjudicación. Formulario 9.5 Situación financiera

Formulario 9.6 Oferta Económica – Tabla de Cantidades y Precios

9.6.1 Detalle de los reconectadores

9.6.2 Detalle del concentrador de datos

9.6.3 Detalle de la configuración, integración, implementación de lógicas de control, pruebas

9.6.4 Detalle de la capacitación

Formulario 9.7 Metodología, Plan del Proyecto y Cronograma Valorado

Formulario 9.8 Propuesta Técnica

Formulario 9.9 Experiencia del oferente y equipo mínimo

9.9.1 Experiencia general mínima del oferente

9.9.2 Equipo mínimo

Formulario 9.10 Especificaciones técnicas de los bienes ofertados

Formulario 9.11 Soporte Técnico

Formulario 9.12 Garantía técnica

Formulario 9.13 Personal Técnico Mínimo asignado al Proyecto

Formulario 9.14 Compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

9.14.1 Compromiso del profesional asignado al proyecto

9.14.2 Hoja de vida del Personal Técnico Mínimo asignado al Proyecto

Formulario 9.15. Carta de Confidencialidad

3.5        Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato es de 180 días, contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta de la Contratista.

3.5.1         Multas: Por cada día de retardo en la ejecución del objeto contractual por responsabilidad del Contratista, se aplicará la multa del 1 por 1.000. Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato, de conformidad con el art. 71 de la LOSNCP, norma supletoria para los procedimientos con financiemiento externo.
3.6        Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor los costos directos e indirectos, impuestos y tasas vigentes, para la provisión de los bienes y servicios requeridos, es decir, todo lo necesario para cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.

3.7         Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 9 de la Convocatoria.

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
4.1   Parámetros de Evaluación de la oferta: De manera general, la Evaluación de las Ofertas proporcionará una información imparcial sobre si una Oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP.

Se establecen para ello dos etapas:

La primera, correspondiente al análisis del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en estos pliegos, dentro de la cual se analizarán los aspectos: legales, financieros y técnicos garantizados.

La segunda etapa de evaluación por puntaje.

4.2 PRIMERA ETAPA: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS
Se analizarán los siguientes parámetros en base a la metodología “cumple o no cumple”:
	PARÁMETROS
	CUMPLE
	NO
CUMPLE
	OBSERVACIONES

	Integridad de la oferta (Formularios Sección IX)
	
	
	

	Experiencia General Mínima del Oferente (Formulario 9.9.1)
	
	
	

	Personal Técnico Mínimo asignado al Proyecto (Formularios

9.13, 9.14.2)
	
	
	

	Equipo Mínimo (Formulario 9.9.2 )
	
	
	

	Patrimonio (Formulario 9.3)
	
	
	

	Metodología,   Plan   del   Proyecto,   Cronograma   Valorado

(Formulario 9.7)
	
	
	

	Especificaciones técnicas (Numeral 2.3.5.3 y Formulario 9.10 )
	
	
	

	Propuesta Técnica (Formulario 9.8)
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4.2.1 Integridad de la Oferta: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizará que se hayan presentado todos los formularios requeridos en la Sección IX de los pliegos.

4.2.2 Experiencia General Mínima del Oferente (Formulario 9.9.1):
El Oferente deberá demostrar la siguiente experiencia mínima:

	No.
	Descripción
	Tipo

Experiencia
	Temporalidad
	Número de Proyectos
	Monto Mínimo USD sin IVA
	Contratos

Permitidos
	Monto Mínimo por contrato USD sin IVA

	1
	Experiencia en la automatización de sistemas eléctricos de potencia, suministro de equipo eléctrico de alta tensión y suministro e integración de
	Experiencia

General
	15 años
	1
	$87,500.00
	6
	$13,125.00


	
	concentradores de

datos, en los últimos quince (15) años, previos a la publicación de este proceso.

Presentar certificados o actas de entrega recepción.

El certificado o acta de entrega  recepción deberá contener al menos los siguientes datos:

- Nombre del contratante

-Plazo del contrato

- Monto contractual

- Objeto contractual

- Indicación de conformidad en la

recepción.

- Fecha del contrato o acta de entrega
	
	
	
	
	
	


4.2.3 Personal Técnico Mínimo asignado al Proyecto (Formularios 9.13 y 9.14.2): El Oferente deberá disponer del siguiente Personal Técnico Mínimo para ejecución total del proyecto:

	No.
	Función
	Nivel de

Estudio
	Titulación Académica
	Cantidad

	1
	Administrador de proyecto
	Tercer nivel con título
	Ingeniero electrónico o eléctrico o electromecánico
	1

	2
	Especialista programador del

sistema de automatización
	Tercer nivel con título
	Ingeniero electrónico (telecomunicaciones o control  y automatización o redes de información) o eléctrico o electromecánico
	1


El Oferente deberá demostrar la siguiente experiencia mínima del Personal Técnico asignado al Proyecto:

	No.
	Descripción
	Tiempo

Mínimo
	Número de

Proyectos
	Monto de

Proyectos

USD sin IVA

	1
	Administrador de proyecto: con experiencia en proyectos eléctricos como administrador de contrato o fiscalizador, residente de obra o jefe de proyecto.

1) Presentar certificados o documentos, que avalen al menos dos (2) proyectos eléctricos de USD 90.000,00 de monto acumulado, quedando a salvo el derecho de la EEQ, verificar los datos consignados.
2) La experiencia profesional se validará a partir de la fecha de la obtención del título académico.
	No aplica
	2
	$90,000.00

	2
	Especialista      programador      del      sistema      de automatización:  con  experiencia  de  proyectos  de

automatización   en   alimentadores   primarios   de sistemas de distribución.

1) Presentar certificados o documentos, que avalen al menos dos (2) proyectos de automatización en alimentadores primarios de sistemas de distribución en los últimos cinco (5) años, de USD 10.000,00 de monto acumulado, quedando a salvo el derecho de la EEQ, verificar los datos consignados.

2) La experiencia profesional se validará a partir de la fecha de la obtención del título académico.
	No aplica
	2
	$10,000.00


La permanencia del personal clave asignado al proyecto, mientras dure el mismo, debe ser en el lugar de implantación, de acuerdo al cronograma que se apruebe.

	Función
	Cantidad
	Porcentaje
de Participación (%)

	Administrador de proyecto
	1
	70

	Especialista programador del sistema de automatización
	1
	100


4.2.4 Equipo Mínimo (Formulario 9.9.2): El Oferente deberá disponer del siguiente equipo mínimo para la realización del proyecto:

	No.
	Equipos /Instrumentos
	Cantidad
	Características

	1
	Computadora portátil (laptop): presentar documentos que demuestren que cuenta con dicho bien sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EEQ, verificar los datos consignados.
	2
	INTEL CORE 5, Sistema Operativo WINDOWS 7 o superior. Adecuada para el trabajo en el campo

	2
	Multímetro: presentar documentos que demuestren que cuenta con dicho bien sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EEQ, verificar los datos consignados.
	1
	Digital para medición de parámetros  eléctricos  tales como voltaje, corriente, resistencia, continuidad. Adecuado   para   el   trabajo   a

realizarse

	3
	Vehículo: presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dicho bien sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EEQ, verificar los datos consignados.
	1
	Camioneta 4x2 con al menos

2400 CC de cilindraje, para tareas de supervisión,

transporte de personal y demás

actividades afines de la contratación.


4.2.5 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas)

La Empresa Eléctrica Quito verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA
	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	(USD)
	
	

	0 a 200.000,00
	25%       de      presupuesto referencial
	----------------

	200.000 a 500.000
	50.000,00
	20 % sobre el exceso de 250.000,00

	500.000 a 10.000.000
	100.000,00
	10     %     sobre     el     exceso     de

1.000.000,00


Nota: Los oferentes que participen en asociación o consorcio deberán acreditar el patrimonio igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial, únicamente respecto del porcentaje de su participación en la oferta.

4.2.6 Metodología, Plan del Proyecto, Propuesta Técnica y Cronograma Valorado (Formularios 9.7 y
9.8):
La Metodología, Plan del Proyecto, Propuesta Técnica y Cronograma Valorado debe contener criterios sobre el enfoque, alcance y conocimiento probado de las condiciones generales y particulares del servicio, metodología, organización, cronogramas de actividades y participación del personal.

Para la evaluación se utilizarán los elementos detallados a continuación:
	No.
	Concepto

	1
	Metodología. Deberá contener por lo menos las siguientes informaciones:

1.    Metodología de Desarrollo e Implantación

2.    Metodología de Pruebas

3.    Metodología de Soporte

4.    Gobierno del Proyecto

5.    Plan de Calidad

6.    Plan de Capacitación

7.    Plan de Gestión de Riesgos

	2
	Propuesta Técnica. Deberá contener por lo menos las siguientes informaciones:

2.    Parametrización y personalizaciones

3.    Integración con sistemas externos

4.    Garantía y Soporte Post Implantación

5.    Documentación Técnica y Funcional

	3
	Plan  de  Proyecto.  El  cronograma  deberá  contener  de  forma  detallada  por lo menos  las siguientes informaciones:

1.    Actividades jerarquizadas

2.    Fecha de inicio de cada actividad

3.    Fecha de fin de cada actividad

4.    Duración

5.    Responsable

6.    Participantes internos y externos

7.    % de participación para participantes internos y externos


La  Comisión  Técnica  analizará  la  aplicación  de  los  siguientes  aspectos,  para  determinar  el  grado  de cumplimiento de este requisito:

a)  La forma y criterios con los cuales desarrollará sus actividades;

b)  Conocimiento probado de las metodologías y las condiciones generales y particulares del servicio;

c)  Que los cronogramas de actividades y de personal tengan una secuencia lógica acorde con el alcance de los trabajos a realizar; y,

d)  Que se haya estructurado un esquema de trabajo que permita una eficaz y eficiente asistencia técnica.

4.3.   SEGUNDA ETAPA: EVALUACION POR PUNTAJE
La evaluación por puntaje se realizará en base a los parámetros establecidos en el cuadro siguiente:
	PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
	PUNTAJE

	Experiencia General del oferente
	20

	Experiencia del Personal Técnico Mínimo asignado al Proyecto
	50

	Oferta Económica
	30

	TOTAL
	100


La Contratante, bajo su responsabilidad, asegura que los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos y su respectiva incidencia en la puntuación final, serán utilizados en el proceso de evaluación.

Solo las ofertas que hayan cumplido con los requisitos mínimos serán objeto de la evaluación por puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.3.1.     Experiencia General del Oferente (20 puntos)
Se asignarán cuatro (4)  puntos por cada experiencia del oferente adicional a la mínima requerida, con un máximo de 5 experiencias.

Se considerarán experiencias adicionales del Oferente, el haber implementado la automatización de sistemas eléctricos de potencia, suministrado equipo eléctrico de alta tensión y suministrado e integrado concentradores de datos, en los últimos quince (15) años, previos a la publicación de este proceso.

Se deberá indicar que el puntaje será considerado a partir de mínimo requerido, es decir: Si el oferente no presenta certificados de experiencia adicionales a los mínimos requeridos el puntaje será de cero (0).

	Experiencias
Adicionales
	PUNTAJE

	0
	0

	1
	4

	2
	8

	3
	12

	4
	16

	5
	20


Nota explicativa para calificación: La   verificación de las experiencias se realizará de acuerdo a   los documentos solicitados en el Formulario 9.9.1.

4.3.1.1.   Experiencia del Oferente
Para acreditar la experiencia el Oferente podrá presentar cualquiera de los siguientes documentos:

-    Actas de Entrega Recepción o Certificado emitido por la Entidad Contratante, que demuestre que el

Oferente ha participado en la ejecución del contrato.

-
Si el oferente ha participado en la ejecución de un contrato en calidad de subcontratista, su experiencia, será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual, para lo cual presentará el Certificado de la Contratista y copia del Acta de Entrega Recepción del contrato principal.


La experiencia adquirida en calidad de subcontratista respecto de un cliente sujeto a la LOSNCP, se validará si cumple con lo siguiente:


1.- El requerimiento debe estar determinado en el pliego de la obra principal de que se trate.


2.- La Subcontratación debe estar autorizada por la Contratante.


3.- El porcentaje de participación no debe superar el máximo permitido por la ley.

-
Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, siempre y cuando haya participado en la ejecución de proyectos similares al objeto de la contratación, para lo que presentará el Certificado de la Entidad en la que prestó sus servicios.

-
Se considerará como experiencia del Oferente, únicamente los contratos suscritos por él o los miembros del Consorcio según el caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral.

4.3.2 Experiencia del Personal Técnico Mínimo asignado al Proyecto (50 puntos)
	No.
	Función
	Cantidad
	Experiencia
	Puntuación

	1
	Administrador de proyecto
	1
	Nota A
	20

	2
	Especialista programador del

sistema de automatización
	1
	Nota B
	30


Nota A:
Se asignarán cuatro (4) puntos por cada participación en proyectos eléctricos, con un máximo de 5 proyectos adicionales al mínimo solicitado.

Nota explicativa para calificación: La verificación de las experiencias se realizará de acuerdo a las hojas de vida solicitadas en el Formulario 9.14.2.
Nota B:
Se asignarán diez (10) puntos por cada participación en proyectos de automatización en alimentadores primarios de sistemas de distribución, con un máximo de 3 proyectos adicionales al mínimo solicitado.

Nota explicativa para calificación: La verificación de las experiencias se realizará de acuerdo a las hojas de vida solicitadas en el Formulario 9.14.2.
4.4. Evaluación de la Oferta económica (30 puntos):
A la oferta de menor precio, se le asignará treinta (30) puntos y a las otras ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, constante en el Formulario 9.6; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera

sido necesario establecerlo.

Fórmula:
Puntos oferta económica =  30  x  (Valor Oferta mínima presentada / Valor oferta presentada)

SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1         Obligaciones de la Contratista:

· Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en término de 8 días contados a partir de la petición escrita formulada por la Contratante. 
· Asegurar  una  correcta  y  legal  ejecución  del  contrato  en  los  términos  establecidos, observando la legislación ecuatoriana en la materia relacionada con la ejecución del contrato.


En el caso de contratar personal en el Ecuador, fijar los sueldos y salarios, mismos que no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país; pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador.


Cumplir a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos: a la seguridad social y de régimen tributario interno.


Todos los gastos de logística del personal de la Contratista asignado al proyecto deberán ser cubiertos por la Contratista, por lo tanto deberá incluirlo en su oferta. La Contratante no reconocerá un valor superior al declarado en la oferta.


Se comprometerá a asignar recursos profesionales suficientes y capaces para la realización del proyecto.


Involucrar en el Proyecto a todo el personal técnico idóneo y necesario propuesto para llevar a cabo las actividades relacionadas con configuración y puesta en servicio así como disponibilidad y operatividad del objeto del contrato.


Personal asignado al proyecto: Para la prestación de los servicios, la Contratista ocupará durante la vigencia del contrato, al personal indicado en su oferta o al personal que remplace a éste, con similar perfil que el considerado en la oferta, cuya intervención será aceptada por la Administración del Contrato, conforme al cronograma de actividades aprobado.


Sustitución del personal: Dicho personal no podrá ser sustituido sin la previa autorización por escrito del Administrador del Contrato.


En  caso  de  cambio  de  personal,  los  nombres,  calificación  y  tiempo  de  servicio  de los profesionales que la Contratista asigne al cumplimiento del contrato, serán sometidos previamente a la aprobación y aceptación conforme ya se indicó anteriormente. En todo caso, su calificación no podrá ser menor a la que corresponde al personal a sustituirse.


Sustitución obligatoria del personal: A solicitud del Administrador del Contrato, fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, la Contratista, a su costo, deberá cambiar uno o más de los profesionales asignados al proyecto.


Se comprometerá a finalizar los entregables en el tiempo y bajo el esquema planteado, y a que todas las premisas se cumplan estrictamente.


En el transcurso de los entregables, si existe necesidad de hacer adecuaciones para cumplir con procesos especiales o disposiciones legales, el Proveedor se comprometerá a tener disponibles los recursos adicionales que sean necesarios para realizar cualquier trabajo.


Realizar el proyecto en tiempo y forma pactados (especificaciones, alcance y funciones recogidas en los documentos que conforman el pliego de la oferta), con el nivel de calidad exigible, a plena satisfacción de la Contratante, y cumpliendo todos los estándares y mejores prácticas aplicables de la industria.


Los días laborales serán de lunes a viernes en jornadas de 8 horas diarias, siempre y cuando el avance del proyecto no tenga novedades. En caso contrario es responsabilidad de la Empresa Contratada, el coordinar horas adicionales y cumplir con el proyecto.


Emitir las facturas que correspondan, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria, las cuales se pondrán a consideración del Administrador en los cuatro días laborables luego de cumplido el avance previsto, y serán aprobadas por ella en el término de cuatro días, luego de lo cual, se continuará el trámite de pago.

        Cumplir con los requisitos del Formulario 9.2

5.2  Obligaciones de la Contratante:

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en término de 8 días contados a partir de la petición escrita formulada por la Contratista.

Proporcionar al Contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la implementación del proyecto, en un plazo convenido entre las partes contados a partir de la petición escrita formulada por la Contratista.


En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar los contratos complementarios o modificatorios, respectivamente.


Suscribir  las  actas  de  entrega  recepción  parcial,  provisional  y  definitiva  de  los  servicios contratados, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
        Designar al Administrador del Contrato.


Informar periódicamente el cumplimiento y avance del proyecto al Coordinador que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables MERNNR designe para el efecto.


Mantener    personal    suficiente    y    disponible,    durante    todas    las    etapas    definidas metodológicamente,  de acuerdo a lo que sea convenido entre la Contratista y el Administrador del Contrato, mientras dure el proyecto.


Estos recursos tendrán los conocimientos funcionales sobre sus procesos internos del negocio, para interactuar con los profesionales que forman parte del Equipo de Implementación del Proveedor en las distintas actividades del proyecto.

        Dotar de la infraestructura necesaria para la correcta operación de la solución propuesta.


Proporcionar la infraestructura   tecnológica,   infraestructura física,   recursos   de personal, brindar facilidades para el proceso de capacitación, y colaborar con las actividades solicitadas por la Contratista a través del Administrador del Contrato para el presente proyecto.


Proporcionar el espacio físico con todos los elementos necesarios para que el equipo del proyecto (Contratista-Contratante) puedan realizar su trabajo.


Disponer   antes del   inicio del objeto contractual,   de la infraestructura de las redes de comunicaciones necesarias para el funcionamiento; en condiciones que la Contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.


Para la puesta en servicio, el sistema deberá haber pasado las pruebas SAT, y la Contratante deberá:

  Tener disponibles los servicios del Centro de Control,   provisión de los recursos para:

almacenamiento, procesamiento, disponibilidad, confiabilidad y seguridad.

   Tener disponibles  la red de comunicaciones desde y hacia las Subestaciones Tababela y
El Quinche, reconectadores y  Centro de Control de la Empresa Eléctrica Quito.

   Tener disponible la estructura administrativa

   De ser el caso, haber recibido los cursos de capacitación y entrenamiento al personal que operará el sistema.

   De ser el caso, contar con  los servicios de proyectos relacionados.
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PARTE II.  CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE SERVICIOS
AFD-RSND-EEQ-LPNS-001
SECCION VI
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
6.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.

6.2. Participantes:     La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios que cumplan con los siguientes requisitos:

a.  Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.

b.  Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, los miembros de la asociación deberán cumplir con lo determinado en el Formulario 9.4

En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso  contrario,  se  declarará  a  los  integrantes  del  compromiso  de  asociación  o  consorcio  como adjudicatarios fallidos.

6.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica – económica se presentará en original y copia debidamente numerada y sumillada, así como en medio digital, se presentará en un sobre único en la dirección indicada en el numeral 4 de la convocatoria.

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la  que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información:

a) Nombre de los oferentes;

b) Plazo de entrega propuesto por cada oferente;

c) Valor de la oferta económica;

d) Número de hojas de cada oferta

Las ofertas, técnica y económica, deberán ser entregadas simultáneamente de forma física, en un sobre único.

6.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes estén inmersos en:

1.           Prácticas ilícitas y que consten como inhabilitados por:

Naciones Unidas (http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml); Unión Europea ( http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm); o Francia (http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_liste-nationale)
2.
Que incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP.

De verificarse que un oferente está incurso en una inhabilidad general o especial o las condiciones determinadas en el párrafo anterior, será causal para el rechazo de su oferta: en caso de haberse suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP.

6.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el  pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.

6.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica por correo electrónico  procesos.afd.eeq@eeq.com.ec. La Empresa Eléctrica Quito publicará las respuestas y/o aclaraciones  a  través  de su página  web  y  la  página  web  del  MERNNR,   (http://www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-afd/)  y  https://www.recursosyenergia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de la convocatoria.

6.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad de la Empresa Eléctrica Quito o su delegado, en los procedimientos de Contratación de Licitación Pública Nacional de Servicios, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en los portales web de la Empresa Eléctrica Quito y del MERNNR, hasta el término máximo para responder preguntas.

La máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en los portales web de la Empresa Eléctrica Quito y del MERNNR, el mismo que podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

6.8.       Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentación que contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en español. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente, rubricando al margen.

Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia simple.  Únicamente en caso de adjudicación el oferente deberá cumplir con la presentación de los documentos conforme las formalidades que se exijan posteriormente.

Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma o en el extranjero, su traducción y/o legalización deberá realizarse conforme el procedimiento legal previsto en la Ley de Modernización del Estado y la Convención de La Haya sobre la apostilla.

6.9. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la Empresa Eléctrica Quito. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del RGLOSNCP.   En este caso, la Empresa Eléctrica Quito podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.

La Empresa Eléctrica Quito está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas. Los oferentes

notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la Empresa Eléctrica Quito, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

Los errores aritméticos no serán materia de convalidación de la oferta económica, sino de corrección. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por la Empresa Eléctrica Quito, será la Comisión Técnica, la responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la Comisión Técnica podrá modificar el precio unitario ofertado.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras.

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado.

6.10. Causas de Rechazo de las Ofertas: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito o su delegado, en tratándose de los procedimientos de Licitación Pública Nacional de Servicios, podrán rechazar una oferta por las siguientes causas:

a)
Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen los términos de referencia, las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego.

b)
Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

c)
Cuando  las  ofertas  contengan  errores  sustanciales,  y/o  evidentes,  que  no  puedan  ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.

d)
Si  el  contenido  de  los  formularios  presentados  difieren  del  modelo,  condicionándolos  o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.

e)
Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando no puedan ser convalidados;

f)
No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los Pliegos.

g) Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

h) Si el oferente presentare más de una oferta, (ofertas alternativas). En este caso se rechazará todas sus ofertas.

i) Si un profesional que conforma el Personal Técnico Mínimo asignado al Proyecto respecto de una oferta, incumple la limitación declarada en el Formulario 9.14.1.

Una oferta será descalificada por la Empresa Eléctrica Quito en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La Empresa Eléctrica Quito podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento.

6.11.    Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito o su delegado, con base en el resultado de la evaluación  de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada.

La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la publicará en los portales web de la Empresa Eléctrica Quito y del MERNNR.

6.12. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

6.12.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

6.12.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.
El valor que por concepto de anticipo que otorgará la Empresa Eléctrica Quito a la Contratista, será del cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que la Contratista determine. La Contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.12.3   La garantía técnica de los servicios prestados (implementación de la automatización), que establezca corregir sin costo los errores de programación, errores de configuración o deficiencias funcionales por parte de sus profesionales, durante 36  meses para  el suministro, acondicionamiento, instalación, puesta en servicio, soporte, capacitación, a partir de la suscripción del Acta de Entrega de Recepción Definitiva, considerando lo indicado en el Formulario 9.12.

6.12.4 La garantía técnica de los equipos suministrados (10 reconectadores y 1 concentrador de datos), que establezca la reposición sin costo, los equipos adquiridos que resultaren con falla, desde el inicio del proyecto y hasta 36 meses tras la suscripción del Acta de Entrega de Recepción Definitiva.

6.12.5 Las garantías técnicas de los bienes materia del contrato que deben ser entregadas por la Contratista, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica, en los casos pertinentes.

La Empresa Eléctrica Quito, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la provisión, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.

6.13. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

6.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.

6.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al SERCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la Empresa Eléctrica Quito llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.  Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Empresa Eléctrica Quito declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

6.16. Suscripción del contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, la Empresa Eléctrica Quito formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112  y 113 de su Reglamento General y lo publicará en los portales web de la Empresa Eléctrica Quito y delMERNNR. La Empresa Eléctrica Quito realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.

De manera obligatoria, y previa a la suscripción del contrato, el oferente que resulte adjudicado, deberá habilitarse en el Registro Único de Proveedores, RUP, en el código clasificador de productos que corresponda.

6.17. Precios unitarios y reajuste: No aplica reajuste de precios.

6.18. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

6.19. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, los dirigirán a la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito.

6.20. Administración del contrato: La Empresa Eléctrica Quito designará de manera expresa un Administrador del Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.  El Administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga de plazo que pudiera formular la Contratista.

El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.  Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la Empresa Eléctrica Quito a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión, reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente la Contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren
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6.21 Transferencia tecnológica: En todos los contratos de provisión de bienes se observará y aplicará, en lo que fuere pertinente, las resoluciones del SERCOP respecto de la transferencia tecnológica, que permita a  la Empresa Eléctrica Quito .asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia  de  conocimientos  técnicos  que  la  Contratista  debe  cumplir  con  el  personal  y  la  eventual realización  de  posteriores  desarrollos  o  procesos  de  control  y  seguimiento,  de  así  requerirse.    En  las condiciones específicas del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.

6.22 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la Empresa Eléctrica Quito encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCIÓN VII
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
7.1.  Metodología  de  evaluación  de  las  ofertas:  La  evaluación  de  las  ofertas  se  encaminará  a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: La primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en  la  que  se  analizan  los  documentos  exigidos  cuya  presentación  permite  habilitar  las  propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de la especificaciones técnicas; y, la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación.

7.2. Parámetros de Evaluación: La Empresa Eléctrica Quito  deberá acoger los parámetros de evaluación determinados por las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.

La Empresa Eléctrica Quito, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación que constan en estos pliegos sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento.

7.3.- De la evaluación: Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 7.1, la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje”.

Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por la Empresa Eléctrica Quito (Requisitos mínimos).

Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima requerida.

a. Primera Etapa:
a.1. Integridad de las ofertas: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizará que se hayan presentado  todos los documentos requeridos en los Formularios solicitados en los pliegos:

Formulario 9.1 Presentación y compromiso

Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social

Formulario 9.3 Datos generales del oferente y Patrimonio

Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario) Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio

Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio en el Registro

Único de Proveedores en caso de adjudicación. Formulario 9.5 Situación financiera

Formulario 9.6 Oferta Económica – Tabla de Cantidades y Precios

9.6.1 Detalle de los reconectadores

9.6.2 Detalle del concentrador de datos

                           9.6.3 Detalle de la configuración, integración, implementación de lógicas de control, pruebas

9.6.4 Detalle de la capacitación

Formulario 9.7 Metodología, Plan del Proyecto y Cronograma Valorado

Formulario 9.8 Propuesta Técnica

Formulario 9.9 Experiencia del oferente y equipo mínimo

9.9.1 Experiencia general mínima del oferente

9.9.2 Equipo mínimo

Formulario 9.10 Especificaciones técnicas de los bienes ofertados

Formulario 9.11 Soporte Técnico

Formulario 9.12 Garantía técnica

Formulario 9.13 Personal Técnico Mínimo asignado al Proyecto

Formulario 9.14 Compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

9.14.1 Compromiso del profesional asignado al proyecto
9.14.2 Hoja de vida del Personal Técnico Mínimo asignado al Proyecto

Formulario 9.15. Carta de Confidencialidad

Aquellas ofertas que contengan los formularios de la oferta debidamente elaborados y suscritos, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.

a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la Empresa Eléctrica Quito, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

Los parámetros de calificación que constan en estos pliegos no se contraponen a las políticas da la Agencia Francesa de Desarrollo y las normas de la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP.

Solo aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas

b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-
En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos.  En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la Empresa Eléctrica Quito para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación.

Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de  la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, la Empresa Eléctrica Quito  deberá considerar los aportes de cada participante, con base en la información

que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.

7.4. Formularios para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en los Formularios. Pueden utilizarse formatos elaborados en computador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.

Los Formularios de la Oferta contendrán los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares del pliego.

SECCIÓN VIII 
FASE CONTRACTUAL
8.1  Ejecución del contrato:
8.1.1.
Inicio, planificación y ejecución contractual: La Contratista prestará los servicios y entregará los bienes dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, la Contratista analizará conjuntamente con el Administrador del contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratación.

Por razones no imputables al Contratista, la administración del contrato podrá reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control  del    cumplimiento  de  la  ejecución  del  contrato,  a  efectos  de  definir  el  grado  de cumplimiento de la Contratista.

8.1.2.
Cumplimiento de especificaciones o términos de referencia: Todos los bienes a entregar o servicios a prestar deben cumplir en forma estricta con las especificaciones y términos de referencia requeridos respectivamente en el pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por la Empresa Eléctrica Quito.  En caso de que la Contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al Administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o la Contratista no pudiere   obtenerla   directamente,   éstas   se   solicitarán   al   Administrador   del   contrato.   La administración proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

8.1.3.
Personal  de  la  Contratista:  La  Contratista  de  ser  el  caso  empleará  personal  en  número suficiente para el cumplimiento del contrato y con la debida experiencia.

El Administrador del contrato podrá requerir en forma justificada a la Contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

8.1.3.1 Materiales: Los bienes a ser suministrados por la Contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad.

Los bienes almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

8.1.4.
Obligaciones de la Contratista: La Contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse al cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación
laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el Administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público y personal de la Contratista mismo, especialmente si las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

Los sueldos y salarios de la Contratista con los trabajadores se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

La Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta de la Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

La  Contratista  se  comprometerá  a  no  contratar  a  personas  menores  de  edad  para  realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

La Contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

8.1.5.     Obligaciones de la Empresa Eléctrica Quito:
a.    Designar al Administrador del contrato.

b.
Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

c.    Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna. d.    Las demás, determinadas en el pliego precontractual.

8.1.6.
Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos a la Contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.

8.1.7.
Administrador del Contrato.- El Administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de la ejecución contractual.

Tendrá a su cargo además, la administración de las garantías de modo tal que asegure que éstas se encuentren vigentes, durante todo el período de vigencia del contrato; ya sea hasta el devengamiento total del anticipo entregado (de ser el caso), como hasta la recepción definitiva del objeto del contrato.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.
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PARTE III.  FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE SERVICIOS
AFD-RSND-EEQ-LPNS-001
SECCIÓN IX
                                      FORMULARIOS DE LA OFERTA
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..
FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Empresa Eléctrica Quito, para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1.
El oferente es proveedor elegible de conformidad con las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo y las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2.
La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3.
La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

4.
Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5.
Suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas bienes, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas y prestará los servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e instrucciones; en el plazo y por los precios  indicados  en  el  Formulario  9.6  Oferta  Económica;  que  al  presentar  esta  oferta,  ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6.
Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Empresa Eléctrica Quito que hubiera tenido o tenga  que  ver  con el  presente  procedimiento  de  contratación  en  sus  etapas  de  planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento  desierto,  recepción  de  productos,  administración  o  supervisión  de  contratos  o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7.
Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Empresa Eléctrica Quito le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8.
Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Empresa Eléctrica Quito ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes.

9.
Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en   esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10.  Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario 9.6 Tabla de Cantidades y Precios, para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.

11.   De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro sobre la base de las cantidades, especificaciones y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.

12.  Conoce y acepta que la Empresa Eléctrica Quito se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

13.  Se  somete  a  las  consideraciones  que  exige  la  Agencia  Francesa  de  Desarrollo,  y  demás disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP, normativa que le sea aplicable.

14.  Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Empresa Eléctrica Quito a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de la Empresa Eléctrica Quito que el oferente o contratista hubiere

alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

15.   No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16.  Bajo juramento, declara que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17.  En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días).
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Si el oferente adjudicado fuere extranjero, previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país, conforme lo dispone el artículo 6 y la sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP. 
FORMULARIO    9.2:    DECLARACIÓN    DE    INTEGRIDAD,    ELEGIBILIDAD    Y    COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..
1.
Reconocemos y aceptamos que la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) solo financia los proyectos de la Parte  Contratante conforme  a  sus propias condiciones  determinadas en el convenio de financiamiento que la une a la Parte Contratante. Por consiguiente, no puede existir un lazo de derecho entre la AFD y nuestra empresa, nuestro grupo o nuestros sub contratantes. La Parte Contratante conserva la responsabilidad exclusiva en la preparación y puesta en servicio del proceso de contratación y su posterior ejecución.

2.
Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se encuentra en alguno de los casos siguientes:

2.1) Estar en estado o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, liquidación, arreglo judicial, salvaguardia, cese de actividad o cualquier situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza;

2.2) Haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años con una sentencia inapelable en el país de realización del proyecto para uno de los actos estipulados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados aquí abajo o por cualquier delito cometido en el marco del proceso de una contratación o su ejecución;

2.3) Figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, especialmente a título de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra atentados a la paz y seguridad internacionales;

2.4) En materia profesional, haber cometido a lo largo de los cinco últimos años una falta grave con motivo de una contratación o su ejecución;

2.5) No haber cumplido nuestras obligaciones relativas al pago de las cotizaciones al seguro social o nuestras obligaciones relativas al pago de nuestros impuestos conforme a las disposiciones legales del país en el que estamos establecidos o del país de la Parte Contratante;

2.6) Haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia inapelable para alguno de los actos estipulados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados  aquí abajo o por  cualquier  delito  cometido en el  marco de un proceso de contratación o su ejecución que haya sido financiado por la AFD;

2.7) Estar bajo el efecto de una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial a partir del 30 de mayo de 2012 y por dicha razón, figurar en la lista publicada en la dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr;

2.8) Haber sido culpable de falsas declaraciones en la entrega de las informaciones requeridas en el marco del proceso de contratación.

3.
Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se encuentra en una de las situaciones de conflicto de intereses siguientes:

3.1) Accionista  que  controle  a  la  Parte  Contratante  o  a  la  filial  controlada  por  la  Parte Contratante, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;

3.2) Tener relaciones de negocios o familiares con algún miembro de los servicios de la Parte Contratante involucrada en el proceso de selección o el control del Contrato que se deriva, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;

3.3) Controlar o ser controlado por otro licitante, estar bajo el control de la misma empresa de otro licitante, recibir de otro licitante o asignar directa o indirectamente subsidios a otro licitante, tener el mismo representante legal de otro licitante, mantener directa o indirectamente contactos con otro licitante que nos permita tener o dar acceso a informaciones contenidas en nuestras ofertas respectivas, influir en ellas o en las decisiones de la Parte Contratante;

3.4) Estar comprometido en una consultoría que por su naturaleza, corre el riesgo de resultar incompatible con nuestras misiones por cuenta de la Parte Contratante;

3.5) En el caso de un procedimiento cuyo objeto es la contratación de servicios o suministros:

i.   Haber preparado nosotros mismos o haber sido asociados a un consultor que preparó especificaciones, planos, cálculos y demás documentos utilizados en el marco del proceso de competencia considerado;

ii.   Estar  nosotros  mismos  o  una  de  las  firmas  a  las  que  estamos  afiliados, contratados o en vista de serlo por parte de la Parte Contratante, para realizar la supervisión y control de los servicios en el marco del Contrato;

4.
Si  somos  un  establecimiento  público  o  una  empresa  pública,  certificamos  que  gozamos  de autonomía jurídica y financiera y que somos administrados conforme a las reglas del derecho comercial.

5.    Nos comprometemos a comunicar a la mayor brevedad a la Parte Contratante que le informará a la

AFD, de cualquier cambio de situación relacionados con los puntos 2 a 4 que preceden.

6.    En el marco de la contratación y ejecución del Contrato:

6.1) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u omisión) dirigidas a engañar deliberadamente a los demás, disimularles intencionadamente elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerles esquivar obligaciones legales o reglamentarias y/o vulnerar sus reglas internas con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo.

6.2) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u omisión)

contraria a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras reglas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

6.3) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o acordaremos directa o indirectamente a (i) cualquier persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial en el Estado de la Parte Contratante, que haya sido nombrada o elegida a título permanente o no, que esté remunerada o no y sea cual sea su nivel jerárquico, (ii) cualquier otra persona que ejerza una función pública incluso para un organismo público o una empresa pública, o que suministre un servicio público, o (iii) cualquier otra persona definida

como agente público en el Estado de la Parte Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para cualquier otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

6.4) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o acordaremos directa o indirectamente, a cualquier persona que dirija una entidad del sector privado o que

trabaje para dicha entidad, sea cual sea su calidad, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto violando sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.

6.5) No hemos cometido ni cometeremos ningún acto susceptible de influir el proceso de contratación en detrimento de la Parte Contratante, y especialmente, ninguna práctica en contra de la competencia cuyo objeto o efecto es impedir, restringir o falsear el juego libre de la competencia, particularmente tendiendo a limitar el acceso al Contrato o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras empresas.

6.6) Nosotros mismos o uno de los miembros de nuestro grupo o uno de los sub contratantes, no vamos a adquirir o suministrar material ni vamos a intervenir en sectores bajo el embargo de

Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia.

6.7) Nos comprometemos a respetar y hacer respetar por parte del conjunto de nuestros sub contratantes,  las  normas  medioambientales  y  sociales  reconocidas  por  la  comunidad

internacional, entre ellas las que figuran en los convenios fundamentales de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) y los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, en coherencia con las leyes y reglamentos aplicables en el  país donde se realiza el

Contrato. Además, nos  comprometemos  a  implementar  las  medidas de mitigación de los

riesgos medioambientales y sociales definidas en el plan de gestión medioambiental y social o, dado el caso, en el informe de impacto medioambiental y social suministrado por la Parte Contratante.

7.
Nosotros mismos, los miembros de nuestro grupo o nuestros sub contratantes, autorizamos a la AFD para que examine los documentos y piezas contables relacionadas con el Contrato y su ejecución, y someterlos a auditores designados por la AFD para su verificación.

En calidad de ………..

Firma

Debidamente facultado para ……… y en nombre de ……….

Fecha (día, mes y año)
FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

	Ciudad:
	

	Calle (principal)
	

	No:
	

	Calle (intersección):
	

	Teléfono(s):
	

	Correo(s) electrónico(s):
	

	Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
	

	R.U.C:
	


PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS:(siempre que el presupuesto referencial sea igual o superior a

0,000002 del presupuesto inicial del Estado).

1. INDICAR EL VALOR DEL PATRIMONIO: (valor en letras) Dólares de los Estados Unidos de América (valor en números) USD

2. Adjuntar copia del formulario de declaración del impuesto a renta del último año, como sustento de que  el valor de su patrimonio cumple con lo dispuesto en las resoluciones del INCOP RE-2013-000082 del 15 febrero

2013, y RE-2013-0000093 de acuerdo al siguiente cuadro:
	PRESUPUESTO REFERENCIAL

SIN IVA (USD)
	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)

	
	FRACCIÓN BÁSICA
	EXCEDENTE

	0 – 200.000
	25%        del        presupuesto

referencial
	-------

	200.000 – 500.000
	50.000,00
	20% sobre el exceso de 250.000,00

	500.000 a 10.000.000
	100.000,00
	10 % sobre el exceso de 1.000.000,00


Nota: Los oferentes que participen en asociación o consorcio deberán acreditar el patrimonio igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial, únicamente respecto del porcentaje de su participación en la oferta.

-------------------------------------------------------
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)
-------------------------------------------------------

    NOMBRE DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)
Comparecen  a  la  suscripción  del  presente  compromiso,  por  una  parte,………..………,  debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… ………….

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el  presente  compromiso de Asociación  o  Consorcio  para  participar en el  proceso licitatorio convocado por………………….., para………………….

Los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso cumpliendo con los requisitos descritos en el Formulario 9.4.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido) Atentamente,

Promitente Consorciado 1                                                                     Promitente Consorciado 2
RUC No.                                                                                                  RUC No.
Promitente Consorciado (n) RUC No.
REQUISITOS DEL COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
El compromiso de asociación o consorcio deberá suscribirse en instrumento público, siempre que el presupuesto referencial del procedimiento supere el valor de US $544.756,79; en los demás casos, bastará con que el compromiso se lo presente en documento privado debidamente suscrito por sus partícipes.

El compromiso deberá contener al menos los siguientes requisitos:

a)   Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;

b)   Designación del representante o representantes, con poder o representación suficiente para poder actuar durante la fase precontractual, a quien o quienes se les denominará procuradores comunes;

c)
Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse;

d)   Determinación de los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada;

e)   Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;

f)
Identificación  precisa del código  del  proceso o  procesos de  contratación en los  que participará el compromiso;

g)   Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;

h)   La obligación de constituir la asociación o consorcio, dentro del plazo de 15 días, contado desde la notificación de la adjudicación para la suscripción del contrato, conforme se indica en el numeral 3.1 de estos pliegos; e,

i)
Plazo del compromiso de asociación y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, el que deberá cubrir la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.

Corresponde a las entidades contratantes verificar el cumplimiento de estos requisitos.

REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES EN CASO DE ADJUDICACIÓN
En el caso de resultar adjudicado en un proceso de contratación, dentro de un término no mayor a 302 días desde la notificación de adjudicación, quien represente al compromiso deberá presentar la siguiente documentación:

a)    Formulario de registro en el RUP, impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec y firmado por el

Procurador Común;

b)    Acuerdo de responsabilidad impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec, firmado por el Procurador

Común;

c)    Copia del Registro Único de Contribuyente -RUC- de la asociación o consorcio; y,

d)
El contrato de asociación o consorcio, el cual deberá suscribirse en instrumento público, en todos los casos, que deberá contener al menos los siguientes requisitos:

d.1) Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;

d.2) Designación del o los representantes, con poder suficiente conferido en los términos del Código Civil con capacidad para representar a la asociación o consorcio, en la fase contractual;

d.3) Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse;

d.4) Determinación de los compromisos y obligaciones que asume cada parte en la fase de ejecución contractual;

d.5) Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;

d.6) Identificación precisa del procedimiento en el cual participó en forma asociada;

d.7) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento contractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión, independientemente de si se disuelve o no la asociación o consorcio;

d.8) La obligación de no disolver o dar por terminada la asociación o consorcio por voluntad de los partícipes, y de no cambiar la conformación de sus partícipes hasta que no finalice la etapa contractual, salvo que exista autorización expresa de la Empresa Eléctrica Quito;

d.9) El objeto social, que será exclusivo para ejecutar el contrato en el cual resultó adjudicado; y,

d.10)  Plazo  de  duración,  que  deberá  cubrir  la  totalidad  del  plazo  contractual,  más  noventa  días adicionales contados desde la terminación de la relación contractual, a menos que la Empresa Eléctrica

[image: image26.png]


Quito haya definido un plazo mayor en los pliegos.
2 Art. 113 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

FORMULARIO 9.5: SITUACIÓN FINANCIERA (NO APLICA)
FORMULARIO 9.6: OFERTA ECONÓMICA TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RESUMEN:
	Item
	Código
Rubro
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
Total
	Formulario
	Precio Total
USD sin IVA

	1
	R01_L2
	Reconectadores
	u
	10.00
	9.6.1.
	

	2
	R02_L2
	Concentrador de datos
	u
	1.00
	9.6.2
	

	3
	R03_L2
	Servicios de configuración para

la integración de reconectadores mediante protocolo DNP3 TCP/IP, integración de relés de cabecera de alimentadores primarios al concentrador de

datos (CD) en protocolo DNP3 /

61850, implementación de lógicas de control en el CD, integración del CD al sistema SCADA en protocolo IEC

60870-5-104, pruebas y puesta en operación
	u
	1.00
	9.6.3
	

	4
	R04_L2
	Capacitación
	u
	1.00
	9.6.4
	

	TOTAL OFERTA ECONOMICA SIN IVA (USD)
	


Vigencia de la Oferta:
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en números), sin IVA:

                                                                                   USD

Notas:

1.    En la Tabla, los precios deben estar en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

2.    En la Tabla, los precios no deben incluir el IVA.

9.6.1. DETALLE DE LOS RECONECTADORES
	ITEM
	Descripción
	Cantidad
	Unidad
	Precio
Unitario
	Valor Total USD sin IVA

	1
	
	
	
	
	

	TOTAL SIN IVA USD
	


Notas:
-    Estos precios no incluyen IVA
-    Redondear los precios unitarios y totales a dos decimales
9.6.2. DETALLE DEL CONCENTRADOR DE DATOS
	ITEM
	Descripción
	Cantidad
	Unidad
	Precio
Unitario
	Valor Total USD sin IVA

	2
	
	
	
	
	

	TOTAL SIN IVA USD
	


Notas:
-    Estos precios no incluyen IVA
-    Redondear los precios unitarios y totales a dos decimales
9.6.3     DETALLE DE LA CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE LÓGICAS DE CONTROL, PRUEBAS
Considerar lo siguiente:

-    Servicios de configuracion para la integración de reconectadores.

-    Integración de relés de cabecera de alimentadores primarios al concentrador de datos.

-    Implementación de lógicas de control en el concentrador de datos.

-    Integración del concentrador de datos al sistema scada.

-    Pruebas.

-    Puesta en servicio

	ITEM
	Descripción
	Cantidad
	Unidad
	Precio
Unitario
	Valor Total USD sin IVA

	3
	
	
	
	
	

	TOTAL SIN IVA USD
	


-    Estos precios no incluyen IVA
-    Redondear los precios unitarios y totales a dos decimales
9.6.4      DETALLE DE LA CAPACITACIÓN
	ÍTEM
	Descripción temario
	Participantes
	Horas/Dìas
	Precio
Unitario
	Valor Total USD sin IVA

	4.1
	Reconectadores adquiridos

.
	20
	
	
	

	4.2
	Concentrador de datos adquirido
	15
	
	
	

	4.3
	Lógicas de automatización
	15
	
	
	

	TOTAL SIN IVA USD
	


NOTA: La capacitación será llevada a cabo en las instalaciones de la EEQ y en coordinación con el

Administrador del contrato.

-    Estos precios no incluyen IVA
-    Redondear los precios unitarios y totales a dos decimales
FORMULARIO 9.7 METODOLOGÍA, PLAN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA VALORADO
El Oferente debe detallar como mínimo los siguientes aspectos:

1.
Enfoque y alcance del trabajo que evidencie el conocimiento de las condiciones generales y particulares del trabajo materia de la prestación del servicio.

2.    Objetivos, actividades, acciones, productos y metas.

3.
Plan  de  trabajo.  El  cronograma  deberá  contener  de  forma  detallada  por  lo  menos  las  siguientes informaciones:  actividades  jerarquizadas,  fecha  de  inicio  de  cada  actividad,  fecha  de  fin  de  cada actividad, duración, responsable, participantes internos y externos y % de participación para participantes internos y externos. El Oferente deberá utilizar un archivo Microsoft Project 2013 para detallar el plan de trabajo:

4.
Equipo de Trabajo. El oferente deberá completar las siguiente tabla con el detalle del equipo de trabajo (número, perfil y % de dedicación) tanto del oferente como el requerido a la Empresa Eléctrica Quito, en todas las fases/actividades o tareas.

	
	Proveedor
	Empresa Eléctrica Quito

	Fase/Actividad
	Nº
	Perfil
	%

Dedicación
	Nº
	Perfil
	% Dedicación

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.
Matriz RACI. El oferente deberá completar la siguiente tabla RACI para las fases/actividades del proyecto:

	Fase/Actividad
	Proveedor
	Empresa Eléctrica Quito

	
	Administrador de
proyecto
	Especialista
programador del sistema de automatización
	Otros (especificar)
	Administrador
contrato
	SCADA
	Centro de Control
	Comunicaciones- TICs
	Operación
Distribución
	Otros (especificar)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	R
	Responsible
	Responsable
	Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización. Lo más habitual es que exista sólo un R; si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las matrices RACI. Es quien debe ejecutar las tareas.

	A
	Accountable
	Aprobador
	Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se vuelve responsable por él. Sólo puede existir un A por cada tarea. Es quien debe asegurar que se ejecutan las tareas.

	C
	Consulted
	Consultado
	Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el trabajo. Se le informa y se le consulta información (comunicación bidireccional).

	I
	Informed
	Informado
	Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. A diferencia del Consultado, la comunicación es unidireccional.


METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se detallarán entre otros los siguientes puntos:

(Deberá seguir obligatoriamente el siguiente índice y completar las tablas requeridas):

1.    Metodología de Desarrollo e Implementación:

1.1.  Descripción de la metodología de desarrollo e Implantación a utilizar.

2.    Metodología de Pruebas:

2.1.  Descripción de la metodología de pruebas a utilizar.

2.2.  Descripción de los tipos de pruebas a realizar (unitarias, de procesos, de integración, de interoperabilidad)
3.    Metodología de Soporte:

3.1.  Descripción de la metodología a aplicar en la etapa de post implantación.

4.    Gobierno del Proyecto:

4.1.  Organigrama estructural del servicio propuesto.

4.2.  Descripción del proceso de gobierno del proyecto.

4.3.  Definición de los órganos implicados en el gobierno del proyecto.

4.4.  Descripción de la frecuencia de reuniones, herramientas de seguimiento, plan de comunicación, entrega de productos, etc.

4.5.  Definición del equipo participante en el gobierno del proyecto (número, perfil, tiempos y capacidades) tanto de la CONTRATISTA, como de la Empresa Eléctrica Quito.

5.    Plan de Calidad:

5.1.  Descripción del Plan de Calidad propuesto.

5.2.  Tareas a realizar en el proyecto por el personal del plan de calidad.

5.3.  Definición del equipo participante en los procesos de calidad (organización, número, perfil, tiempos y capacidades) tanto de la CONTRATISTA, como de la Empresa Eléctrica Quito.

5.4.  Certificaciones de calidad de la empresa proveedora.

6.    Capacitación y habilidades del personal técnico:

6.1.  Descripción del plan de capacitación propuesto.

6.2.  Descripción de tipos de los cursos a impartir durante las etapas de implementación y post implantación.

6.3.  Relación de cursos de formación
	Curso
	Descripción
	Sesiones
	Horas/

sesión
	Modo
	Idioma

	
	
	
	
	
	Español

	
	
	
	
	
	Español


6.4.  Descripción de materiales a utilizar durante la formación.

6.5.  Descripción de la etapa de evaluación tras la capacitación.

6.6.  Cronograma de capacitación durante las etapas de implementación y post implantación.

6.7.  Definición del equipo participante en el plan de capacitación (organización, número, perfil, tiempos y capacidades) tanto de la CONTRATISTA, como de la Empresa Eléctrica Quito.

7.    Plan de Gestión de Riesgos:
7.1.  Descripción del plan de gestión de riesgos
FORMULARIO 9.8 PROPUESTA TÉCNICA
Documentación Técnica y Funcional

1.    Parametrización y personalizaciones:

1.1.  Descripción  de  módulos  para  cubrir  requisitos  contemplados  por  la  solución.  Flexibilidad  y adaptabilidad de los módulos implementados.

1.2.  Descripción general de las parametrizaciones a realizar y requisitos relacionados.

1.3.  Definición del equipo participante (organización, número, perfil, tiempos y capacidades) tanto de la CONTRATISTA, como lo requerido de la Empresa Eléctrica Quito.

2.    Integración con sistemas externos:

2.1.  Detalles de integración con el resto de sistemas.

2.2.  Definición del equipo participante (organización, número, perfil, tiempos y capacidades) tanto de la CONTRATISTA, como lo requerido de la Empresa Eléctrica Quito.

3.    Garantía y Soporte Post Implantación:

3.1.  Descripción de los procesos de la etapa de post implantación.

3.2.  Definición del equipo participante en la etapa de post implantación (organización, número, perfil, tiempos y capacidades) tanto de la CONTRATISTA, como lo requerido de la Empresa Eléctrica

Quito.

3.3.  Plan de actualización de software, de ser necesario

4.    Documentación Técnica y Funcional:

4.1.  Documentación técnica y funcional propuesta.

4.2.  Documentación técnica y funcional que será accesible desde el sistema.

4.3.  Para cada documento a generar indicar:
	Tipo (técnico/funcional)
	Descripción
	Soporte
	Idioma

	
	
	
	Español

	
	
	
	Español


4.4.  Cronograma de entrega/disponibilidad de la documentación.

FORMULARIO 9.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y EQUIPO MINIMO
9.9.1. EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE
Adjuntar copias simples de: contratos suscritos, y/o actas de entrega-recepción, y/o certificación del cliente, y/o certificado del fabricante, y/o declaración juramentada del Fabricante de haber suministrado el servicio . Esta documentación deberá contener la siguiente información mínima:

   Nombre del contratante

   Plazo del contrato

   Monto contractual

   Objeto contractual

   Indicación de conformidad en la recepción.

   Fecha del contrato o acta de entrega

   Persona de contacto dentro de la empresa cliente y correo electrónico.

9.9.2 EQUIPO MINIMO
	No.
	Equipos /Instrumentos
	Cantidad
	Características

	1
	Computadora portátil (laptop) 

(NOTA 1)

	
	

	2
	Multímetro
 (NOTA 2)
	
	

	3
	Vehículo

(NOTA3)
	
	


NOTA 1: de la computadora portátil (laptop) presentar documentos que demuestren que cuenta con dicho bien sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EEQ, verificar los datos consignados.
NOTA 2: del multímetro presentar documentos que demuestren que cuenta con dicho bien sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EEQ, verificar los datos consignados.
NOTA 3: del vehículo presentar copia de la matrícula actualizada y documentos que demuestren que cuenta con dicho bien sea de su propiedad, arrendado o con compromiso de compra, arrendamiento o cualquier otra forma de disponibilidad. Quedando a salvo el derecho de la EEQ, verificar los datos consignados.
FORMULARIO 9.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS
El Oferente deberá llenar el formato de la tabla de los componentes de los bienes y servicios, en la cual se deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de la Empresa Eléctrica Quito.

1.- Suministro de diez (10) reconectadores.
	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	1
	Marca
	Indicar
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	2
	Modelo
	Indicar
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	3
	País de origen
	Indicar
	
	
	

	4
	Tipo
	Reconectador automático, trifásico con control electrónico
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	5
	Año de fabricación
	No menor al 2019
	
	
	

	6
	Cantidad
	Diez (10)
	
	
	

	7
	Temperatura ambiente de operación
	- 10 ºC a 50 ºC
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO

(CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	8
	Altitud
	3000 m.s.n.m
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	9
	Frecuencia de operación
	60 HZ
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	10
	Capacidad nominal de corriente
	630 A
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	11
	Tensión nominal de servicio
	23 kV
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	12
	Tensión máxima de diseño
	Mayor o igual a 27 kV
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	
	
	REQUERIMIENTO

(CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	13
	BIL
	Mayor o igual a 150 kV a 3000 m.s.n.m
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	14
	Corriente de interrupción simétrica RMS
	12.5 kA
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	15
	Uso
	Intemperie
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	16
	Grado de protección del tanque y control
	IP65 o superior
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	17
	Número de operaciones apertura/cierre a
	Mínimo diez mil (10.000)
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	plena carga
	
	
	REQUERIMIENTO

(CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	18
	Medio de extinción del arco
	Vacío
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	19
	Medio de aislamiento
	SF6 o vacío
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	20
	Disparo
	Eléctrico y manual
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	21
	Reconexión automática
	Mínimo 4 disparos antes del bloqueo, configurables por el usuario.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	22
	Medición de corriente
	3 transformadores para medir corrientes de fase y residual.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	
	
	REQUERIMIENTO

(CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	23
	Medición de voltaje
	6 sensores de voltaje para medir voltaje fase-tierra y fase-fase, en ambos lados (fuente y carga)
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	24
	Medición de potencia
	Capacidad de medir:

-Potencia activa, reactiva y aparente.

- Potencia monofásica y trifásica.

-Factor de potencia.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	25
	Medición de armónicos
	Capacidad de medir armónicos de corriente y de voltaje.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	26
	Registro de perfil de carga
	Para integración de 1, 5, 10,15, 30,

60 o 120 minutos, configurable por el usuario
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	27
	Secuencia de fases
	En ambos lados del reconectador

(fuente y carga)
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	
	
	REQUERIMIENTO

(CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	28
	Indicador visual externo del estado del reconectador
	Indicación incluída en el tanque del reconectador: ABIERTO (OPEN/’O’) y CERRADO (CLOSE/’I’)
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	29
	Contador de vida útil
	Número total de operaciones cierre/apertura y desgaste automático de los contactos
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	30
	Contador de fallas
	Número de operaciones diferenciando si fue por falla o manual
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	31
	Normas de fabricación y diseño
	Cumplimiento de normas:

ANSI/IEEE C37.60 o IEC 62271-111. IEC 60529.

IEC 60255. IEEE 1613

IEC 61850-3
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Estándares para operación en ambientes eléctricos severos
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	
	
	REQUERIMIENTO

(CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Adjuntar certificaciones de cumplimiento de normas en inglés o español.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	32
	Control
	Electrónico para registro de eventos con estampas de tiempo, incluye software.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Pantalla visual con las dimensiones suficientes para visualizar 5 líneas de información con un tamaño de letra mínimo de 12
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Relé tipo numérico, con teclado para operación manual de configuración y apertura/cierre del reconectador, configurable a través de software para opciones de protección, control y comunicaciones
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Memoria no volátil
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	
	
	REQUERIMIENTO

(CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Alimentación con rango de 105-250

VAC
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Alimentación de respaldo con batería de larga vida y libre de mantenimiento. La batería debe ser fácilmente intercambiable y disponible en el mercado local
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Supresor de sobrevoltaje para protección de la alimentación del panel de control.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Lenguaje del control: posibilidad de seleccionar entre español e inglés.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Incluye indicador del estado de la batería.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	
	
	REQUERIMIENTO

(CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	33
	Software
	Disponer de todas las librerías y utilitarios actualizados que requiere el equipo para administrarlo y gestionarlo de manera local y remota. Lenguaje del software con posibilidad de seleccionar entre inglés y español.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	34
	Grupos de protección
	Mínimo 4 grupos de protección configurables
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	35
	Selección del grupo de protección
	Automática por cambio en la dirección de flujo.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Seleccionable por el usuario,de manera local, remota y SCADA
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	36
	Funciones de protección
	Temporizada de sobrecorriente contra fallas fase-fase y fase-tierra. Dial mínimo de 0.01
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	
	
	REQUERIMIENTO

(CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Instantánea de sobrecorriente contra fallas fase-fase y fase-tierra, independiente de la corriente de arranque de la protección temporizada.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Sensible de sobrecorriente para fallas a tierra.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Secuencia negativa
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Sobrecorriente direccional
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Sobrecorriente de línea viva

(configurable)
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	
	
	REQUERIMIENTO

(CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Función de Hot Line Tag.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Bajo voltaje (pérdida de suministro en las tres fases y pérdida de suministro de una fase) y sobrevoltaje
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Baja frecuencia y sobrefrecuencia
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Función de carga fría programable por el usuario, múltiplos de corriente de arranque de 1 a 5 en pasos de 0.1
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	37
	Funciones de automatismos de lazos
	Control de reconexión por voltaje y restauración automática del suministro que permita:
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	1)   Apertura automática ante falla

del lado de la carga o ante pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la fuente.

2)   Selección del grupo de protección de manera local, remota y SCADA

3)   Cierre automático frente a una pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la carga (o fuente) y presencia de voltaje en las tres fases del lado de la fuente (o carga).
4)    Autorecuperación del sistema, mediante la comunicación entre reconectadores (Intelligent Loop Automation), con el objetivo de realizar transferencia de carga sin alimentar una falla permanente.  
	
	REQUERIMIENTO

(CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	38
	Señales al SCADA
	Todas las señales del reconectador que permitan realizar desde el SCADA, el control, supervisión y monitoreo
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	El software suministrado con el equipo debe permitir realizar funciones de automatismo, control, ajustes y descarga de información por el puerto frontal, también deberá permitir realizar estas funciones remotamente
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	39
	Interfaz de comunicación
	Serial RS-232/RS-485 Interfaz DB-9 / RJ45
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	ETHERNET 100Base-TX IEEE

802.3u 10/100 Mbps TCP/IP para DNP3 (TCP/IP), IEC-60870-5-104
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Interfaz RJ45 (Nativo, sin conversores activos ni pasivos o similares).
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Configuración directa interfaz USB
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	40
	Protocolos SCADA
	DNP3 (TCP/IP), IEC-60870-5-104
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	41
	Sincronización de tiempo
	Protocolo SNTP
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	42
	Fuentes de alimentación auxiliares para equipos de comunicaciones adicionales
	12 VDC, 24VDC, 48VDC, con respaldo de baterías para 48 horas continúas.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Conexión con bornera doble (+/-) 

exclusiva y claramente identificable
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	43
	Espacio interno para montaje equipo comunicaciones
	El compartimiento interno de la caja de control permite el montaje modular de equipos de comunicaciones.
.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Características:

25cm(Largo)x15cm(Alto)x20cm(Profundidad)
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	
	
	Con placa desmontable (modularidad) para maniobra independiente del equipo de comunicaciones, con seguro de sujeción a la caja por pernos y tuerca tipo mariposa en 4 puntos
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	44
	Accesibilidad
	Mecanismo de comunicación inalámbrico que permita realizar tareas de supervisión y mantenimiento, sin que estas interfieran con los medios y protocolos de comunicación destinados para el sistema SCADA
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	45
	Estructura de montaje
	Incluir todos los accesorios para montaje en poste circular de hormigón para cada equipo.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	46
	Accesorios para el lote de 10 reconectadores
	- Dos (2) cables de 12 metros para comunicación control-computador portátil.
– Sesenta (60) terminales para cables de calibre 4/0AWG-500MCM, tipo cilíndrico NEMA de 2 orificios, de aleación de cobre y zinc (se instalarán 6 por equipo).
- Sesenta (60) protectores de pájaros (se instalarán 6 por equipo)
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	47
	Catálogo
	Catálogo de uso y operación del

reconectador en inglés y español
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	48
	El oferente debe incluir en la oferta:
	Capacitación:
- Instalación, operación y mantenimiento del equipo
- Manejo de software
- Configuración de protección, control y comunicaciones

- Integración al sistema de automatización que es objeto de la contratación.
	
	
	


2.- Suministro de un (1) concentrador de datos
	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	1
	País de origen
	Indicar
	
	
	

	2
	Año de Fabricación
	No anterior al 2019
	
	
	

	3
	Marca
	Indicar
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	4
	Modelo
	Indicar
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	5
	Cantidad
	Uno (1)
	
	
	

	6
	Características

Generales
	Concentra toda la información

(datos) proporcionada por los IEDs, traduce los protocolos (Modbus, DNP3, IEC 60870-5-

104, 61850) Entrega la información al Centro de Control de manera digital en un solo protocolo; posee características de seguridad global NERC CIP.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	7
	Cumplimiento con Normativas y Estándares
	Estándares de relés de protección

IEEE C37.90 e IEC 60255, Especificaciones de pruebas de inmunidad electromagnética EMI IEC-61850-3 e IEEE 1613. Cumplir con la norma IEC 60068-

2-2 ed5.0 and IEC 60068-2-1 ed6.0 standard. Se deberá presentar el certificado de una
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	entidad Internacional donde se

indique que el modelo del Concentrador de Datos ofertado cumple con la especificación para manejo de protocolo DNP3, IEC

60870-5-104, 61850
	
	
	

	8
	Comunicaciones con el Centro de Control
	2 Puerto Ethernet

10/100/1000BASE-TX (standard)

conector RJ45
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	9
	Características de

Seguridad
	Firewall integrado, mantenimiento de la conexión segura (TLS), gestión de cuentas (contraseña segura, cuentas de usuarios, grupos de usuarios, permisos de grupo), gestión de acceso, bitácora de intentos de accesos
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	10
	Interfaz con IEDs
	Ethernet
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	11
	Fuente de alimentación
	Tensión Nominal de Alimentación:

125-250 Vdc.Tensión de Rango de Entrada: 100-287.5

Vdc.Frecuencia: 60 Hz.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	12
	Procesador
	1.8 GHz o superior.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	
	
	
	OFERTA DONDE SE

DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	13
	Memoria RAM
	RAM 2 GB, con capacidad de almacenamiento 1 GB
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	14
	Características

Ambientales
	Temperatura de operación (al

100% del uso del CPU = -30ºC a

65ºC), Temperatura de almacenamiento (-40ºC a 85ºC), Humedad (5% al 95%, sin condensación).
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	15
	Sincronización de tiempo
	Mediante un servidor SNTP. Mediante Protocolo del SCADA de tal manera que logre un

estampado de tiempo de 1 ms. Además debe funcionar como servidor SNTP, debe sincronizar a todos los IEDs integrados
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	16
	Protocolo de comunicaciones con Scada Centro de Control (esclavo)
	IEC 60870-5-104 y DNP3
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	17
	Protocolos de

comunicación con
	IEC 60870-5-104, IEC 60870-103,

DNP3 TCP/IP, Modbus TCP/IP,  e
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	
	IEDs (maestro)
	IEC- 61850
	
	OFERTA DONDE SE

DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	18
	Archivos de

Configuración
	Debe gestionar archivos de configuración (ICD, CID, SCD)
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	19
	Manejo 61850
	El software de gestión debe subir automáticamente los reportes del ICD, CID, SCD, debe poner a disposición del usuario todas las señales de los data set configurados.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	20
	Registro de secuencias de eventos (SOE)
	Registro cronológico de eventos con estampado de tiempo de 1ms, respaldado por pila y facilidad de descargar en archivo plano. Deberá de tener la funcionalidad de la aplicación SOE.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	21
	Reinicio
	Capacidad de reinicio local a través del software del dispositivo y remoto desde el centro de control.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	22
	Software
	Debe incluir el software necesario para la operación, configuración, gestión, visualización de eventos, manejo de protocolos, etc.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	23
	Señalización
	Indicación visual (LEDs frontal) que señalice entre otras: RUN de CPU, falla de comunicaciones, alarmas y además que muestren alguna anomalía del equipo
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	24
	Log de eventos
	Se debe registrar todos los eventos como : Aplicación, comunicación, Control, Reseteo del equipo, Seguridad y Arranque de equipo. Estos eventos deben

poder ser extraídos para tareas de análisis.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	25
	Estadísticas
	Se debe visualizar el estado de Conexión con Equipos esclavos, equipos Maestros y Sistema.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	26
	Trazas
	Se debe visualizar trazas de comunicación con sus esclavos y maestros
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	


	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	27
	Interfaz Hombre

Maquina (IHM)
	Debe ser capaz de visualizar mediante un IHM embebido de manera gráfica el estado de los equipos integrados, tanto de manera local como remota. Se aclara que no es un IHM externo
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	28
	Acceso a Consola
	Acceso a consola del equipo, para la administración y gestión del equipo
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	29
	Acceso Remoto o

Web
	Se requiere una interfaz que

permita el monitoreo e incluso la operación hacia sus equipos esclavos mediante la actuación directa sobre las señales de mandos de los diferentes protocolos. Debe permitir realizar simulación de señales digitales y analógicas para visualización en el SCADA.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	30
	Arquitectura
	Mono chasis con fuente de poder, CPU, puertos Ethernet RJ45.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	31
	Conectividad
	Soporta conectividad como mínimo 128 dispositivos, cuatro centros de control, y 20000 puntos de datos.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	Ítem
	Parámetro
	Especificación solicitada
	Especificación ofertada
	Cumple /
No
Cumple

	32
	Compatibilidad
	El software de gestión debe permitir copiar y pegar señales desde Excel para todos los protocolos que manejan tanto maestro como esclavo.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE

REFERENCIA)
	

	33
	Inversión de señales
	Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de invertir una señal simple,
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	34
	Creación de señales dobles
	Mediante el software de gestión debe tener la posibilidad de crear una señal doble mediante dos simples.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	35
	Escalamiento de medidas
	Para señales analógicas debe tener la opción de aplicar un factor de escalamiento
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	36
	Lógicas de Control
	Debe permitir realizar programación de lógicas de control incluyendo variables digitales y analógicas,

provenientes de todos los equipos que se encuentren integrados al concentrador.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE REFERENCIA)
	

	37
	El oferente debe incluir en la oferta:
	Documentación de la descripción general del equipo, montaje, configuración, funcionalidades, parametrización protocolos, software del equipo, utilitarios de software, licenciamiento, y todo

aquello que permita a los técnicos garantizar su funcionamiento, disponibilidad, expansión, y mantenimiento.
	
	INDICAR EL NUMERO

DE PAGINA DE LA OFERTA DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (CATALOGO O DOCUMENTO DE

REFERENCIA)
	

	38
	El oferente debe incluir en la oferta:
	Capacitación de todos los

dispositivos integrados al concentrador de datos, programación de lógicas de control, y todo aquello que permita al personal de la Empresa, tener autonomía en procesos de expansión, integración, administración y mantenimiento
	
	
	


3.- Sistema de automatización
	Ítem
	Especificación solicitada
	Especificación
ofertada
	Cumple / No
Cumple

	1
	Generalidades

	1.1
	Arquitectura del sistema de automatización semi-

centralizada
	
	

	1.2
	Capacidad de habilitar y deshabilitar desde el SCADA

los automatismos implementados
	
	

	1.3
	El tiempo de ejecución de la solución de automatización

será máximo de 2 minutos, contado desde la condición de bloqueo del equipo de protección hasta la ejecución del sistema de automatización
	
	

	1.4
	La codificación de los escenarios de falla de

reconfiguración automática de la red en el concentrador de datos, se realizan mediante programación de lógicas implementados bajo el estándar IEC61131
	
	

	1.5
	El concentrador de datos de los reconectadores debe proporcionar la información al sistema SCADA en protocolo de comunicación IEC 60870-5-104
	
	


	Ítem
	Especificación solicitada
	Especificación
ofertada
	Cumple / No
Cumple

	2
	Restricciones

	2.1
	Ante la pérdida de comunicación, la solución

implementada desactivará los automatismos que involucren al/los dispositivos que han perdido la comunicación
	
	

	2.2
	El sistema de automatización debe incorporar

restricciones de carga del transformador y líneas de distribución
	
	

	2.3
	El sistema de automatización debe ser flexible ante

modificaciones de la red (adición o retiro de equipos), sin necesidad de reconfigurar los IEDs adyacentes
	
	

	2.4
	Para los relés de las subestaciones que intervienen en

el sistema de automatización, la señalización de recierre habilitado/deshabilitado y modo remoto o local serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar la automatización en el dispositivo donde se activó la señal. De esta manera se excluirá el alimentador de la automatización mientras se realicen trabajos programados.
	
	

	2.5
	Para los reconectadores que intervienen en el sistema

de automatización, la activación de la etiqueta de trabajos en línea viva (Hot line tag) y la señalización de modo remoto o local, serán enviadas al concentrador de datos. Estas señales deberán activar o desactivar los automatismos en los que interviene el equipo que

originó la señal. De esta manera se excluirá de la automatización el alimentador asociado al reconectador, mientras se realizan trabajos programados.
	
	

	2.6
	El sistema de automatización tendrá la capacidad de

inhibir automáticamente la transferencia de el o los alimentadores que se encuentren en el esquema de baja frecuencia, ante la ocurrencia de dicho evento
	
	

	3
	Operación


	Ítem
	Especificación solicitada
	Especificación
ofertada
	Cumple / No
Cumple

	3.1
	La detección y despeje de fallas serán realizados por

los dispositivos de protección existentes en la red (relés, interruptores automáticos y reconectadores) y no serán dependientes de las comunicaciones del sistema de automatización
	
	

	3.2
	El sistema de automatización debe estar en la

capacidad de minimizar la zona de afectación de la falla, para lo cual debe restaurar el servicio mediante la reconfiguración de la red, después que la falla se ha despejado por un dispositivo de protección
	
	

	3.3
	Una vez que el sistema de automatización ha aislado

una falla y reconfigurado los circuitos afectados, el sistema tendrá la capacidad de seguir reconfigurando la red ante fallas consecutivas y realizar deslastre de

carga ante condiciones de sobrecarga
	
	

	3.4
	Durante la reconfiguración de la red, el sistema de

automatización tendrá la capacidad de determinar la potencia disponible de abastecimiento en la red y utilizar los dispositivos existentes para repartir la carga
	
	

	3.5
	Ante escenarios en los que la alimentación principal o

de respaldo presenta una potencia limitada después de la reconfiguración, debido a actuación del sistema de automatización, las cargas importantes deben tener prioridad de abastecimiento de energía
	
	

	3.6
	El sistema de automatización debe registrar y guardar la

secuencia de eventos y sincronización, para determinar la solución de problemas y la causa raíz para investigaciones
	
	

	3.7
	El sistema de automatización debe contar con una

arquitectura semi-centralizada, mediante protocolo

DNP3 TCP/IP / 61850 (en función de lo que defina la EEQ en la etapa de ejecución)
	
	

	3.8
	El concentrador de datos de reconectadores, para la

implementación de sus lógicas de control, debe considerar la información de las Subestaciones Tababela y El Quinche, a través del protocolos  DNP3 /

61850 (MMS) con cada relé de la subestación (en función de lo que defina la EEQ en la etapa de ejecución)
	
	


	Ítem
	Especificación solicitada
	Especificación
ofertada
	Cumple / No
Cumple

	4
	Control de acceso

	4.1
	Los componentes y dispositivos del sistema de

automatización no permitirán acceso a los usuarios, procesos u otro sistema de automatización y dispositivos, que no son correctamente identificados y autenticados
	
	

	4.2
	El sistema de automatización tendrá la capacidad de

acceso a los recursos especificados y restricciones de usuario para ciertas operaciones o funciones específicas (perfiles de usuarios)
	
	

	4.3
	El sistema de automatización debe disponer su propia

HMI integrada para fines de supervisión y respaldo a la operación
	
	

	5
	Expansión

	5.1.
	El sistema debe ser expandible para futuras

aplicaciones como: descoordinación de protecciones, reguladores de voltaje, indicadores de falla, bancos de capacitores,  recursos distribuidos (generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía, etc) y Optimización de pérdidas de la red considerando reguladores de voltaje y bancos de capacitores. Estas aplicaciones serán parte del proceso capacitación al personal de la EEQ
	
	


------------------------------------------------------
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

FORMULARIO 9.11 SOPORTE TÉCNICO
El Oferente deberá presentar un esquema de soporte técnico sin costo de todo el equipamiento e implementación de la automatización suministrados. El servicio de soporte debe abarcar todos los detalles necesarios que permitan a la Contratante evaluar la calidad y cobertura del soporte para un período de tres (3) años a partir de la firma del acta de entrega recepción definitiva.

Deberá detallar lo siguiente:

1.    Descripción del soporte técnico para:

- La marca y tipo del reconectador suministrado
- La marca y tipo del concentrador de datos suministrado

- La automatización implementada

2.    Empresas implementadoras certificadas y el número de consultores certificados en la región

3.
Organización de soporte a.
Horario

b.    Centros de soporte a nivel mundial

c.    Centros de soporte a nivel mundial en español d.    Tiempo de respuesta promedio (Emergencias)

e.    Servicios a través de internet

FORMULARIO 9.12 GARANTÍA TÉCNICA
Yo, .......................................................................................................... en mi calidad de representante legal de la firma ................................................................................, me comprometo a garantizar por 3 años, a partir de la firma del Acta de entrega-recepción definitiva del proceso de contratación AFD-RSND-EEQ-LPNS-001 convocado por EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE,   el cumplimiento de las especificaciones y funcionalidad  y los desarrollos que lo conforman, incluyendo: equipo suministrado, implementación de automatización y soporte técnico. Tiempo en el cual la

Contratante, podrá solicitar el cambio por equipo nuevo y/o la modificación del servicio que no cumpla con las exigencias contractuales.

El soporte técnico durante el período de vigencia de esta garantía se dará con personal técnico calificado y sin costo adicional para la Contratante.

En el caso de no atender en los plazos establecidos el reclamo, la Contratista procederá a reponer los gastos que incurra la Contratante para realizar la reposición, enmiendas o reparaciones dentro del periodo de vigencia de la garantía técnica.

Nota.- Este documento debe contar con rúbrica del REPRESENTANTE LEGAL en caso de ser adjudicado.
Para constancia de lo ofertado, suscribo estos formularios,
[image: image27.png]



-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN
(según el caso)
Quito, (FECHA)

FORMULARIO 9.13 PERSONAL TÉCNICO MINIMO ASIGNADO AL PROYECTO
	No.
	Nombre
Completo
	Título
Profesional
	Nacionalidad
	Cargo / Función
	Porcentaje Participación sobre total
	% Presencia In Situ en función del % de dedicación

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


FORMULARIO 9.14 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA
9.14.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO
Hoja          de  

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 9.14.2 de este formulario.

Acepto que este compromiso limitará mi participación como profesional de manera exclusiva, para formar parte del Personal Técnico Mínimo asignado al Proyecto, en una sola oferta que se presente en el proceso de contratación de: la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE.

El incumplimiento de esta limitación por parte del profesional frente a los oferentes, acarreará el rechazo de las ofertas en las que se presente como parte del Personal Técnico Mínimo asignado al Proyecto.
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Lugar y Fecha
(Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

1.
Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente.
2.
Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 9.14.2 de este formulario.
9.14.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO MINIMO ASIGNADO AL PROYECTO
Hoja        de  

1. Nombres completos:

2. Lugar y fecha de nacimiento:

3. Nacionalidad:

4. Número de cédula de identidad (NOTA: adjuntar copia de la cédula de identidad):

5. Título  profesional  (NOTA:  Adjuntar  copia  del  título  profesional,  copia  apostillada  para  títulos expedidos en el extranjero):

6.          Fecha de graduación:

7. 
Título IV nivel (NOTA: Adjuntar copia del título profesional, copia apostillada para títulos expedidos en          el extranjero)

8. Fecha de obtención:

9.         Experiencia profesional (NOTA: adjuntar certificados)

	Empresa / Institución:
	

	Contratante:
	

	Proyecto:
	

	Monto del proyecto:
	

	Papel desempeñado:
	

	Tiempo de participación:
	

	Actividades relevantes:
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FORMULARIO 9.15. CARTA DE CONFIDENCIALIDAD
Señor Mgs.

Jaime Ernesto Bucheli Albán Empresa Eléctrica Quito Presente

Señor ..:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Empresa Eléctrica Quito, para la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES TABABELA Y EL QUINCHE, declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada en la etapa precontractual en su calidad de Oferente y aquella que se pueda generar en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato, con base a lo previsto en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. La inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Empresa Eléctrica …, ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes.

LUGAR Y FECHA
-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)*
(LUGAR Y FECHA)
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PARTE IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE SERVICIOS
AFD-RSND-EEQ-LPNS-001
PROYECTO DE CONTRATO
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre de la Contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
1.1        De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la (describir objeto de la contratación).

1.2.       Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la LICITACIÓN (No.) para (describir objeto de la contratación).

1.3        Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).

1.4        Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del Portal Institucional.

1.5       Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1        Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a)  El  pliego  (Condiciones  Particulares  del  Pliego  CPP  y  Condiciones  Generales  del  Pliego  CGP)

incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación.

b)  Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios (CGC)

publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en la página institucional del SERCOP. c)  La oferta presentada por la CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman. d)  Las garantías presentadas por la CONTRATISTA.

e)  La resolución de adjudicación.

f)
Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la  partida  presupuestaria  y disponibilidad  de  recursos,  para  el  cumplimiento de  las  obligaciones derivadas del contrato.

(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del procedimiento que ha sido publicada en el Portal Institucional.).1

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO
3.01       La Contratista se obliga con la (CONTRATANTE) a (suministrar, instalar y entregar debidamente funcionando los bienes) (proveer los servicios requeridos) ejecutar el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, (designar lugar de entrega o sitio), según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

3.02     (Caso de bienes) Adicionalmente la CONTRATISTA proporcionará el soporte técnico, los mantenimientos preventivo y correctivo respectivos por el lapso de (….) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega recepción única, periodo que corresponde al de vigencia de la garantía técnica; entregará la documentación de los bienes; y, brindará la capacitación necesaria para (número) servidores (en las instalaciones de la Empresa Eléctrica Quito), impartida por personal certificado por el fabricante) de ser el caso.

Para el caso de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios en los que requiera de equipos informáticos, equipos de impresión, vehículos y equipos médicos, se deberá aplicar el principio de vigencia tecnológica de conformidad a las regulaciones expedidas por el SERCOP.

(Caso de servicios) (Estipúlese lo que la Entidad Contratante considere pertinente en cuanto a correctivos o actualizaciones del servicio que recibirá, incluyendo riesgos, de ser el caso).

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO
4.1        El  valor  del  presente  contrato,  que  la  CONTRATANTE  pagará  al  CONTRATISTA,  es  el  de (cantidad  exacta  en  números  y  letras)  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América,  más  IVA,  de conformidad con la oferta presentada por la CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuación:

   (Para bienes incluir tabla de cantidades y precios corregida de la oferta) (Para servicios incluir tabla del precio ofertado con su desglose).

4.2        Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO
(En esta cláusula la Entidad Contratante detallará la forma de pago. De contemplarse la entrega de anticipo

(hasta un máximo del 50%) del valor contractual, se deberá establecer la fecha máxima del pago del mismo.)

El anticipo que la CONTRATANTE haya entregado al CONTRATISTA para la adquisición de los bienes y/o prestación del servicio, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

(En el caso de adquisición de bienes, los pagos totales o parciales se realizarán contra el Acta o Actas de

Entrega Recepción Total o Parcial de los bienes adquiridos).

(En el caso de servicios, serán pagados contra la presentación de la correspondiente planilla o planillas, previa aprobación de la Entidad Contratante).

No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS
6.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

6.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo que otorgará la Empresa Eléctrica Quito a la Contratista, será del cincuenta  por  ciento  (50%)  del  monto  adjudicado.  El  valor  será  depositado  en  una  cuenta  que  la Contratista determine. La Contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.3. La garantía técnica de los servicios prestados (implantación de la automatización), que establezca corregir sin costo los errores de programación, errores de configuración o deficiencias funcionales por parte de sus  profesionales, durante  ...  (…)  (La  entidad  Contratante deberá determinar el  plazo de garantía conforme el análisis del mercado realizado) meses para las implantaciones de  (determinar el alcance del objeto del contrato) a partir de la suscripción del Acta de Entrega de Recepción de (determinar el objeto del contrato).

6.4. La garantía técnica de los equipos suministrados (10 reconectadores y 1 concentrador de datos), que establezca reponer sin costo los equipos con falla (determinar el objeto del contrato) adquiridos, desde el inicio del proyecto y hasta … (..) (La Entidad Contratante determine el plazo conforme el análisis de mercado de la solución que se pretende contratar) meses  tras la suscripción del Acta de Entrega de Recepción de (determinar el objeto del contrato)..
6.5. Las garantías técnicas de los bienes materia del contrato que deben ser entregadas por la Contratista, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica, en los casos pertinentes.

La Empresa Eléctrica Quito, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la provisión, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.

Cláusula Séptima.- PLAZO
El plazo para la entrega de bienes y ejecución de la implantación de  (describa el objeto contractual) a entera satisfacción de la CONTRATANTE es de (determine el plazo del contrato expresado en días calendario), contados a partir de la fecha de la notificación de la entrega del anticipo y conforme el cronograma valorado adjunto.

Cláusula Octava.- MULTAS
8.1         Por cada día de retardo en la ejecución del objeto contractual por responsabilidad del Contratista, se aplicará la multa del 1 por 1.000. Las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato, de conformidad con el art. 71 de la LOSNCP, norma supletoria para los procedimientos con financiemiento externo.
Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
9.1         El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto.

Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
10.1      LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de Administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

10.2      LA CONTRATANTE podrá cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al

CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Undécima.- TERMINACION DEL CONTRATO
11.1      Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

11.2     Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento de la CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

a)
Si  la  CONTRATISTA  no  notificare  a  la  CONTRATANTE  acerca  de  la  transferencia,  cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b)
Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social de la CONTRATISTA;

c)
Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.

d)
Si la CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3. del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;

e)
El caso de que la Empresa Eléctrica Quito encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por la Contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que

hubiera lugar.

f)
(La Entidad Contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)

11.3      Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
12.1       Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Empresa Eléctrica Quito.

(En caso de que la Entidad Contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Empresa Eléctrica Quito”.
12.2       La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la Contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
13.1      Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma español. Las comunicaciones entre la administración y la CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos.

Cláusula Décima Cuarta.- DOMICILIO
14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de

(establecer domicilio).

14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico).

La CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico).

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
15.1      Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios,
publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

15.2.     Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
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Dado, en la ciudad de (nombre de la ciudad), a (día, mes y año)
LA CONTRATANTE                                                                  LA CONTRATISTA
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PARTE V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE DE SERVICIOS
AFD-RSND-EEQ-LPNS-001
Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Licitación Pública Nacional de Servicios son de cumplimiento obligatorio para la Entidad Contratante y la Contratista que celebren el contrato de servicios.

Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1.1         Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

a.
Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b.
Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

c.
El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d.    En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la

Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.

1.2         Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a.    “Adjudicatario”, es el oferente a quien la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO le adjudica el contrato.

b.
“Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de  conformidad con la  LOSNCP,  su  Reglamento  General, las  resoluciones  emitidas  por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c.    “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d.    “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual

surge o se deriva el presente contrato.

e.    “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f.     “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g.    “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención

al llamado a licitación / cotización o menor cuantía.

h.
“Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios..

i.     “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

2.1         El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que la CONTRATISTA aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. La CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado a la CONTRATISTA para la ejecución del  contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2         La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.3         Todos los pagos que se hagan a la CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación del Administrador del contrato.

2.4         De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5         Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS
3.1         Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2         Ejecución   de   las   garantías:   Las   garantías   contractuales   podrán   ser   ejecutadas   por   la

CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1      La de fiel cumplimiento del contrato:
a)
Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables a la CONTRATISTA.

b)    Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2      La del anticipo:

a)    Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

b)
En  caso  de  terminación  unilateral  del  contrato  y  que  la  CONTRATISTA  no  pague  a  la CONTRATANTE  el  saldo  adeudado  del  anticipo,  después  de  diez  días  de  notificado  con  la liquidación del contrato.

3.2.3      La técnica:

a)
Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1         La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a)
Cuando la CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por  motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito o su delegado, previo informe del Administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, la CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato,  sin  necesidad  de  que  medie  notificación  por  parte  del  Administrador  del  contrato  para reanudarlo.

b)
Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables a la CONTRATISTA.

c)
Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

4.2         En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del Administrador del contrato.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1         La Contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia elaborados por la Empresa Eléctrica Quito y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo,  o contratos complementarios. La ampliación del plazo,  o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración.

5.2         La contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Empresa Eléctrica Quito, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato,  así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Empresa Eléctrica Quito, como el Administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, la Contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la Empresa Eléctrica Quito toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

5.3         Queda expresamente establecido que constituye obligación de la CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano ofertado.

5.4         La CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.5         La CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

5.6         La CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1         Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS (Aplica únicamente para Servicios),

7.1         Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el artículo 144 del RGLOSNCP.

Cláusula Séptima.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO
(De acuerdo al artículo 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, existirá solamente la recepción definitiva, sin perjuicio de que, de acuerdo a la naturaleza del contrato -si se estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es decir, si se conviene en recibir los bienes o el servicio por etapas o de manera sucesiva-, puedan efectuarse recepciones parciales).

La recepción del [objeto de la contratación] se realizará a entera satisfacción de la CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por la CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta.

7.1         LIQUIDACIÓN  DEL  CONTRATO:  La  liquidación  final  del  contrato  suscrita  entre  las  partes  se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.
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Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
9.1         La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

9.2         Es de cuenta de la CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso, la CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta de la CONTRATISTA.

Cláusula Décima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
10.1       La  declaratoria  de  terminación  unilateral  y  anticipada  del  contrato  no  se  suspenderá  por  la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte de la Contratista.

10.2       Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos para la adquisición de bienes o contratación de servicios).

NOTA.- Las Condiciones Generales de los Contratos de servicios, no requieren de firma por parte de los representantes de la Empresa Eléctrica Quito ni de la Contratista, puesto que están incorporados como parte integrante del contrato de adquisición de bienes y/o servicios, conforme la cláusula segunda “DOCUMENTOS DEL CONTRATO” de la Condiciones Particulares del Contrato.
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