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	PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
BIENES




EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
PROCESO DE CONTRATACIÓN CORPORATIVO
CÓDIGO DEL PROCESO: CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001
Objeto de Contratación:

PROVISIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS BIFÁSICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Quito, 05 diciembre de 2014
El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y forman parte integrante del mismo:

I
CONDICIONES PARTICULARES
Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. En este acápite se señalan las condiciones particulares, las especificidades de este procedimiento, para el efecto se han detallado e individualizado sus condiciones y del contrato a suscribirse. 

II
CONDICIONES GENERALES
Contiene la información, condiciones y reglas de participación que rigen este proceso de contratación, información que forma parte sustancial del mismo. 
III
FORMULARIOS 

Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta, integrados por el formulario de la oferta y los formularios que describen los compromisos que asume el oferente.

IV
PROYECTO DE CONTRATO 
Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre las Empresas de Distribución Eléctrica y los adjudicatarios para este procedimiento de licitación de Bienes, documentos que perfeccionados serán suscritos por las partes intervinientes. 

Las condiciones contractuales de carácter general de este procedimiento de contratación de BIENES han sido determinadas observando las Políticas del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, CAF  y la  normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable. 
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PARTE IV.  PROYECTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA BIENES
PARTE I. CONDICIONES PARTICULARES 

SECCION I
CONVOCATORIA
La Empresa Eléctrica Quito S.A., en representación de las Empresas de Distribución Eléctrica del país, conforme la delegación que consta en el Convenio de Asociatividad Temporal para realizar compras corporativas Nro. RNSD-CAF-01-2014, de 17 de noviembre de 2014, convoca a fabricantes, a través de sus representantes legales en Ecuador ó de quien cuente con un poder especial otorgado por los fabricantes, para que en su nombre puedan presentar su oferta, sean estos personas naturales, representantes legales de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de contratar la provisión de “MEDIDORES ELECTRÓNICOS BIFÁSICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA”.
Únicamente los fabricantes que resulten adjudicatarios y que no cuenten con la representación legal en el Ecuador, previo a la suscripción del contrato, deberán designar  un apoderado en Ecuador, con amplio poder para suscribir el contrato y asumir las obligaciones que de éste se deriven directa o indirectamente, sean administrativas o de orden judicial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías.

Para que los fabricantes, puedan participar con sus ofertas en el presente procedimiento, deberán habilitarse en el Registro Único de Proveedores, RUP, en el código clasificador de productos, CPC: 48263.02.11, que corresponde al objeto de la contratación.
El presupuesto referencial de esta contratación considera la entrega local de los bienes, distribuido en 5 zonas, conforme el siguiente detalle.
[image: image1.emf]ZONADISTRIBUIDORA

UNIDADES 

REQUERIDAS

CANTIDADES 

POR ZONA

PRECIO REFERENCIAL 

POR ZONA

(USD 23,5/UNID)

EE. CENTROSUR200.000

EE. AZOGUES10.000

EE. SUR80.000

CNEL EL ORO45.000

EE. RIOBAMBA45.000

EE. AMBATO80.000

CNEL BOLIVAR30.000

EE. COTOPAXI55.000

EE. QUITO225.000

EE. NORTE65.000

CNEL SUCUMBÍOS30.000

EE. GALÁPAGOS3.000

CNEL SANTO DOMINGO75.000

CNEL MANABÍ115.000

CNEL ESMERALDAS45.000

CNEL MILAGRO42.000

CNEL GUAYAS - LOS RÍOS115.000

CNEL SANTA ELENA60.000

CNEL LOS RÍOS50.000

CNEL GUAYAQUIL130.000

TOTALES1.500.0001.500.00035.250.000

6.580.000

320.000,00

1335.000,007.872.500

5

210.000,00

355.000,00

4.935.000

7.520.000

8.342.500

2

3

4280.000,00


El Presupuesto Referencial total es de US$ 35’250.000 (treinta y cinco millones doscientos cincuenta mil 00/100 dólares de Estados Unidos de América), valor neto, no contemplará IVA, en razón de que los pagos se realizarán directamente a los fabricantes quienes emitirán las facturas que correspondan.
En este proceso de contratación, se aplicará el beneficio previsto en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exención del pago de todos los tributos al comercio exterior en relación con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

El plazo máximo del contrato es de seis (6) meses, considerando dos entregas parciales, contados a partir de la notificación de disponibilidad del anticipo. La entrega de los medidores se realizará en la bodega de cada una de las Empresas de Distribución Eléctrica que se indican en el (Anexo 10.1).
Los plazos de entrega de la cantidad de medidores previstos para cada zona, determinan como obligación que la primera entrega no sea superior a 90 días y en una cantidad mínima del cuarenta por ciento (40%) y la diferencia en 180 días.
La garantía técnica estará vigente hasta 36 meses después de la suscripción del acta de entrega recepción definitiva de los medidores.
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el portal de la Empresa Eléctrica Quito S. A., www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-caf, y para efectos de cumplir con el principio de publicidad, la convocatoria se difundirá mediante: 
· El Diario: El Telégrafo
· La página del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec
2. Los interesados podrán formular preguntas por escrito a la siguiente dirección electrónica: gcarrera@eeq.com.ec, con copia a moguerrero@eeq.com.ec, la Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias a través de la página web www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-caf, en el plazo establecido en el cronograma descrito en este pliego.
3. La oferta técnica - económica se presentará en un sobre único en original y copia, así como en un medio digital, en la Secretaría de la Dirección de Contratación Pública, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N29-150, entre 9 de Octubre y Alemania, edificio el Transformador, cuarto piso, de la ciudad de Quito Ecuador, hasta la fecha y hora determinada en la convocatoria.
Para efectos de las pruebas en laboratorio por parte del asesor técnico especializado que apoyará a la Comisión Técnica, se entregarán seis (6) muestras no reembolsables de los medidores ofertados, conjuntamente con la oferta.

La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la Dirección de Contratación Pública en mención.
Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores. 
4. Los oferentes podrán participar en varias zonas presentando una sola oferta técnica, no obstante la oferta económica debe presentarse por separado por cada una de las zonas en el apartado 9.4 del Formulario de la Oferta.
5. La Empresa Eléctrica Quito S. A., se reserva el derecho de adjudicar una o más zonas a un oferente, considerando que: - este debe ser el fabricante de una sola marca o su apoderado; y, - que la oferta se encuentre dentro de los tres mejores puntajes.
6. La evaluación de las ofertas se realizará por cada una de las zonas, aplicando los parámetros de calificación previstos en este pliego.
7. Los pagos de los contratos se realizarán, con cargo al financiamiento proveniente del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, CAF, conforme a las Certificaciones Presupuestarias emitidas por cada una de las empresas:
	EMPRESA
	REFERENCIA 

	Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP)
	Certificaciones Nro. 26211 – 26724 y 2335

	EE. AMBATO
	Certificación 0378-2014

	EE. AZOGUES
	Certificación 007-2014

	EE. CENTROSUR
	Certificación del 20 de noviembre de 2014

	EE. COTOPAXI
	Certificación del 20 de noviembre de 2014

	EE. GALÁPAGOS
	Certificación EEPGA-001-2015

	EE. NORTE
	Oficio Nro. EMELNORTE-PE-2014-2301-0F

	EE. QUITO
	DF:12 1490 del 5 de diciembre de 2014

	EE. RIOBAMBA
	Certificación 196-PRES-14

	EE. LOJA
	Certificación 379-2014-JEPRE-JETES


8. Los pagos que se prevean en cada uno de los contratos, se realizarán de la siguiente manera:
· Anticipo del cuarenta por ciento (40%) que se pagará dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del Contrato, contra solicitud de pago del administrador del contrato y presentación de una garantía de buen uso del mismo por el contratista, por el monto equivalente al cien por ciento (100%).

La amortización del anticipo, se realizará en los dos pagos previstos para las entregas de medidores, en la proporción que corresponda en relación a la cantidad de medidores efectivamente entregados.
· La diferencia del pago que corresponde a cada entrega se cancelará una vez que se suscriban las actas de recepción parciales.
Las transferencias que se realizarán a través del Banco Central del Ecuador en favor de cada uno de los Contratistas por parte de las Empresas de Distribución Eléctrica, se canalizarán mediante la Empresa Eléctrica Quito S.A.
9. El procedimiento de contratación se ceñirá a las políticas del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, CAF y las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General y las resoluciones del SERCOP, en lo que fueren aplicables, mismas que se determinan en el presente pliego.
10. La Empresa Eléctrica Quito S. A. se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el proceso de contratación total o parcialmente, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.
Quito, 05 de diciembre de 2014.
Ing. Fernando Gómez Miranda
GERENTE GENERAL, ENCARGADO
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A.
La firma consta en el documento original que es parte del expediente del presente proceso de contratación
SECCIÓN II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.1
Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta  de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la provisión de “MEDIDORES ELECTRÓNICOS BIFÁSICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA”.
2.2 Fuente de Fondos: Las obligaciones derivadas de las contrataciones que se realicen como resultado del objeto de esta contratación, cuentan con recursos del financiamiento del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, CAF, para el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en Sustitución del Gas Licuado de Petróleo - GLP - en el sector residencial, (PEC).

Las Empresas de Distribución Eléctrica, destinarán los recursos transferidos por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, para efectuar pagos elegibles en virtud de los Contratos que se deriven de estos documentos de licitación.

2.3 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial por cada zona es el siguiente:
[image: image2.emf]ZONADISTRIBUIDORA

UNIDADES 

REQUERIDAS

CANTIDADES 

POR ZONA

PRECIO REFERENCIAL 

POR ZONA

(USD 23,5/UNID)

EE. CENTROSUR200.000

EE. AZOGUES10.000

EE. SUR80.000

CNEL EL ORO45.000

EE. RIOBAMBA45.000

EE. AMBATO80.000

CNEL BOLIVAR30.000

EE. COTOPAXI55.000

EE. QUITO225.000

EE. NORTE65.000

CNEL SUCUMBÍOS30.000

EE. GALÁPAGOS3.000

CNEL SANTO DOMINGO75.000

CNEL MANABÍ115.000

CNEL ESMERALDAS45.000

CNEL MILAGRO42.000

CNEL GUAYAS - LOS RÍOS115.000

CNEL SANTA ELENA60.000

CNEL LOS RÍOS50.000

CNEL GUAYAQUIL130.000

TOTALES1.500.0001.500.00035.250.000

6.580.000

320.000,00

1335.000,007.872.500

5

210.000,00

355.000,00

4.935.000

7.520.000

8.342.500

2

3

4280.000,00


Las contrataciones financiadas por el BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, CAF, se encuentran contempladas en el Plan Anual de Contrataciones de las Empresas de Distribución Eléctrica.

2.4 Especificaciones técnicas de los bienes: Las especificaciones técnicas de los medidores para la presente contratación se detallan a continuación:
[image: image3.emf]ITEMDESCRIPCIÓNESPECIFICACIÓN

1

1.1Base y tapa cubrebornes

Policarbonato/ABS blend, con protección UV y 

retardador de llama ó de características superiores.

1.2Cubierta o tapa principal

Policarbonato transparente o con visor 

transparente - NOTA 1 ó de características 

superiores.

1.3Terminales de la caja de bornes

Bimetálicos con recubrimiento de estaño ó de 

características superiores; resistente a: la corrosión 

galvánica, corrosión por salinidad y alta humedad 

relativa; apto para soportar continuamente la 

corriente máxima del medidor.

Tipo doble grapa para permitir el ajuste de los 

conductores sin deformación.

1.4Tornillos para sujeción de conductores

Dos de bronce ó de características superiores; 

resistente a: la corrosión galvánica, corrosión por 

salinidad y alta humedad relativa.

2

2.1Norma de fabricación y ensayos

IEC 62052-11 - IEC 62053-21 - IEC 62056-21 - 

IEC 62056-61

2.2

2.2.1Año de fabricaciónNo menor al año 2014

2.2.2Número de fasesDos

2.2.3Número de hilosTres

2.2.4Número de elementos de mediciónDos

2.2.5Tipo de ensamblajeBornera

2.2.6TarifaSimple

2.3

2.3.1Voltaje nominal2x127/220 V

2.3.1.1Rango de voltaje de funcionamiento extendido0,8 a 1,15 Vn ó rango superior

2.3.2Frecuencia nominal60 Hz

2.3.3Corriente nominal (Corriente base Ib)10 A ó menor

2.3.4Corriente máxima 100 A

2.3.5Clase de exactitudmenor ó igual a 1

2.3.6Corriente de arranque0,004 Ib

2.3.7Magnitudes a medir

Energía Activa Acumulada (kWh) - NOTA 2,

Demanda Máxima (kW)

2.3.8Multiplicador del registro de energía1

2.3.9Tipo de indicador de lecturaRegistrador tipo digital

2.3.10Auto-lecturaRegistro mínimo 4 auto-lecturas

2.3.11

Puerto de comunicación bidireccional infrarrojo, según 

norma IEC 62056-21 (opcionalmente podría incluir puerto 

óptico)

Para toma de lecturas con unidad portátil (hand-

held) bajo codificación OBIS según norma IEC 

62056-61, la cual debe se parte tanto del medidor 

como la unidad portátil.

2.3.12Tipo de conexiónDirecta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA DOS FASES 3 HILOS

MATERIAL

CARÁCTERÍSTICAS DEL MEDIDOR

Propiedades Generales:

Propiedades eléctricas:


[image: image4.emf]2.3.13

Potencia absorvida por cada elemento de voltaje a 

condiciones nominales de corriente, voltaje y frecuencia

Máximo 1.0 W

2.3.14

Potencia absorvida por cada elemento de corriente incluido 

el registrador a condiciones nominales de corriente, voltaje 

y frecuencia

Máximo 0.5 VA

2.3.15Unidad de la constante del medidor (Imp/kWh)Especificar

2.3.16Método de medición

Por transformador de corriente (TC) encapsulado, 

con características impresas de acuerdo al medidor 

ofertado.

2.4

2.4.1Grado de protección Mínimo IP 54

2.4.2Resistencia rayos UVIEC 62052-11 - IEC 60068-2-5

2.4.3Clase de protección del envolvente aislanteII

2.5

2.5.1Altura sobre el nivel del mar0 a 3.000 mts

2.5.2AmbienteTropical corrosivo

2.5.3Humedad relativa

0% mínimo a 95% sin condensar, media anual 

75%

2.5.4Temperatura ambiente-5º C. a 50º C.

2.6Compatibilidad electromagnética

Con la presencia de un imán que genere un 

campo electromagnético de 300 mT no podrá 

sufrir alteración en su normal funcionamiento.

3

3.1Tapa principal 

Sellada herméticamente a la base a través de 

ultrasonido.

3.2Tapa cubrebornes

Tipo corta, con dispositivos independientes para 

colocar sellos de seguridad.

3.3Indicador de ausencia de faseMediante LED o directamente en el display

3.4

Indicador de funcionamiento con carga inversa (inversión 

de conexiones)

Mediante LED o directamente en el display - NOTA 

2

3.5Emisor de impulsos para calibración del medidor LED de alta luminosidad

3.6

3.6.1Tipo

Digital, a través de pantalla de cristal líquido (LCD) 

de alta resolución.

3.6.2Tamaño de los números  (4,50 a 10 mm) de alto x (2,50 a 5 mm) de ancho

3.6.3Grosor de la línea de los números1 a 2 mm

3.6.4Número de dígitos Mínimo 5 enteros

3.6.5Diagrama de conexión Impresa en la cubierta y/o bornera (no adhesiva)

3.7Caja de bornesNOTA 4

3.7.1Terminales para las fases

2 terminales para las entradas de las fases y 2 para 

las salidas de las fases

3.8Conexión de la borneraSimétrica o Asimétrica

3.9Puentes de conexión entre bobinas de corriente y tensiónAl interior del medidor (no en bornera)

3.10Montaje de componentes electrónicosUtilizando tecnología de montaje superficial (SMT)

3.11DimensionesMáximo: 180 x 150 x 80 mm

3.12Número de medidor

No adhesivo, visual y en código de barras. La 

impresión del número en la cubierta o tapa 

principal puede ser en alto relieve o bajo relieve ó 

mejor - NOTA 5.

Resistencia a la intemperie de: base, cubierta o tapa principal, tapa cubrebornes:

Registrador:

Condiciones ambientales de funcionamiento - NOTA 3:

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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4.1Empaque del lote

El embalaje de los medidores deberá cumplir con 

los estándares internacionales para importación y 

exportación, adicionalmente cada medidor debe 

entregarse en cajas individuales de cartón ó 

protegidos con espumaflex ó ambas a la vez.

4.2Unidades por cajaMáximo 16

4.3Peso neto aproximadoIndicar

5

5.1

ISO 9001:2008 sobre el proceso de producción de 

medidor y 14000 sobre gestión ambiental

5.2De conformidad en ensayo en ambiente de presión

5.3De conformidad en ensayo de Niebla Salina

5.4De conformidad en ensayo en ambiente de calor húmedo

5.5De conformidad en ensayo de Vibración

5.6

De cumplimiento de normas de fabricación IEC 62053-21 e 

IEC 62052-11 - NOTA 6

5.7Ensayo del grado de protección mínimo IP 54

5.8Ensayo de la clase de protección II del envolvente aislante

5.9Certificado de pruebas de envejecimiento acelerado

5.10

Prueba de aislamiento entre circuitos con voltaje de 

impulso a 6 kV mínimo

5.11Vida útil estimada por el fabricanteMínimo 15 años

5.12Tiempo de garantía técnica36 meses

6

6.1Cantidad

6 Unidades del medidor ofertado para pruebas de 

Laboratorio - NOTA 7, acompañadas de 2 HHU 

(Unidad portátil hand held para lectura infrarroja).

6.2Catálogos e información técnica del medidor ofertadoIncluir

7

7.1

7.1.1ProcedenciaEspecificar 

7.1.2MarcaEspecificar 

7.1.3ModeloEspecificar 

7.1.4FabricanteEspecificar

7.2Microprocesador:NOTA 8

7.2.1País de origenEspecificar

7.2.2FabricanteEspecificar

7.2.3MarcaEspecificar

7.2.4Modelo o tipoEspecificar

7.2.5Número de serieEspecificar

7.3Memoria no volatil (EEPROM)

Con capacidad de almacenar mínimo: los 

consumos de 4 meses y los siguientes eventos: 

reset de demanda, sincronización de tiempo, falta 

de energía,  ausencia de tensión en las fases, 

intentos de acceso no autorizados, error en 

memoria, batería baja.

7.4Batería

Vida útil igual o mayor a la del medidor; 

Especificar el tipo y la autonomía de 

funcionamiento.

7.5

Software de configuración remota (a través de puerto 

infrarrojo)

Licencias y actualización sin costo durante la vida 

útil del medidor.

Especificar el sistema operativo sobre el equipo 

móvil y tipos de licencia para configuración y 

lectura

Medidor:

EMBALAJE

CERTIFICACIONES DE MEDIDOR POLIFÁSICO

DATOS GENERALES

Copia del documento avalado por un organismo 

acreditador de reconocimiento internacional

MUESTRAS
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NOTAS:

Junto con las muestras entregadas para su evaluación, así como con los medidores, en caso de ser 

adjudicados, se deberán adjuntar los respectivos protocolos de pruebas en un medio digital.

Las certificaciones de los medidores ofertados, contenidas en el numeral 5, serán avalados por Laboratorios 

acreditados y se entregarán a la Contratante máximo en 4 meses a partir de la adjudicación, para la verificación 

respectiva por parte del asesor técnico especializado

Las muestras entregadas se someterán a las pruebas de laboratorio correspondientes, las cuales estarán a 

cargo de la Contratante a través del asesor técnico especializado que se designe para el efecto.

Considerandoquelasinstalacionessonenambientestropicalesdealtahumedadrelativay/osuelosagresivos,

losequiposdemedidanodeberándegradarseduranteeltiempodevidaútil,enningunodesuscomponentes

(base, tapa principal, tapa de bornera, registrador, módulos, tarjetas, cables, terminales y tornillos, etc).

Los certificados de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por 

organismos de certificación acreditados, documentación que será avalado por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE).

En lo no especificado, los medidores deberán cumplir las normas IEC62052-11, IEC 62053-21 (medidores 

con clase de exactitud menor o igual a 1). En caso de ofertar medidores con clase de exactitud menor a 1, 

deberá considerarse la norma IEC62053-22.

Los terminales de la caja de bornes serán bimetálicos con recubrimiento de estaño ó superior y deben:

1) Tener 2 tornillos de bronce estañado ó superior con punta redondeada que permitan la sujeción de 

conductores mediante doble grapa estriada, usando destornillador plano y estrella.

2) Ser inoxidables y de alta resistencia mecánica para evitar su deformación.

3) Ser compactos, es decir, que el retiro total de los tornillos no debe permitir el deslizamiento de los 

terminales hacia el interior o exterior del medidor.

4) Permitir la sujeción de conductor sólido o flexible de cobre y aluminio, con rango de sección hasta la 

máxima capacidad de corriente del medidor ofertado, considernado conductor de aluminio.

5) Tener dos terminales para el neutro (uno para la entrada y otro para la salida) con orificios internos de igual 

sección que los orificios de los terminales para las fases, estos dos terminales deben fabricarse en una sola 

pieza o estar soldados.

Las características del policarbonato transparente deben ser:

1) Provenir de un material virgen y no reciclado.

2) Tener aditivos para protección UV.

3) No permitir la propagación de la llama.

4) Permitir la visualización de los registros.

5) Garantizar que ante la exposición a factores externos tales como sol, condensación, humedad y agua, no 

cambie sus propiedades de transparencia durante su vida útil.

Independientedelaformadeconexióndelasfases,aúncuandoexistainversióndeconexionesentrelaentrada

y la salida de una fase o de las dos fases, el medidor seguirá registrando la energía activa total acumulada.

La numeración de los medidores para cada una de las Empresas se proporcionará con la orden de compra.

El microprocesador ensamblado en las muestras deberá tener impresa la información de la marca, modelo y 

serie, en concordancia con la información especificada en la oferta. No se aceptarán procesadores genéricos.

La citada información deberá permitir su rastreabilidad.


Los medidores deben ser diseñados y construidos con la más alta tecnología, de tal forma que garanticen la seguridad personal contra choques eléctricos. Deben ser adecuados para soportar esfuerzos mecánicos y elevadas temperaturas que ocurran en condiciones de operación normal (calentamiento) evitando la propagación de fuego.

El sistema de fijación de los componentes del medidor debe ser tal que garantice gran confiabilidad en el ensamble general, evitando la remoción accidental y pérdida de alguno de sus elementos, para minimizar así los riesgos de cortocircuito que puedan presentarse por desajuste de tornillos, alambrados, etc.

Todas las partes expuestas a la corrosión, bajo condiciones normales de climas tropicales, deben estar eficientemente protegidas contra las influencias ambientales, utilizando un sistema de tropicalización adecuado para su uso. El revestimiento protector no debe sufrir desgastes durante el manejo habitual ni deterioro en las condiciones de servicio antes indicadas.

Los medidores deben ser construidos de tal manera que fenómenos de electromagnetismo inducido o radiado y descargas electrostáticas, no dañen ni influyan en el resultado de la medida.

El medidor deberá tener una protección o blindaje que lo haga inmune a interferencias eléctricas o electromagnéticas, producidas por elementos fabricados para este fin como electroimanes o imanes permanentes, adicionalmente no debe variar su curva de características y permanecer dentro de la clase de exactitud al ser sometidos a campos externos aplicados desde el exterior.

SECCION III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha de publicación
	05 de diciembre de 2014
	15:00

	Fecha límite de preguntas
	19 de diciembre de 2014
	15:00

	Fecha límite de respuestas y aclaraciones
	05 de enero de 2015
	15:00

	Fecha límite de entrega de ofertas técnica y económica
	12 de enero de 2015
	15:00

	Fecha de apertura de ofertas
	12 de enero de 2015
	15:00

	Fecha límite para solicitar convalidación de errores
	26 de enero de 2015
	15:00

	Fecha límite para convalidación de errores
	09 de febrero de 2015
	15:00

	Fecha estimada de adjudicación
	16 de febrero de 2015
	15:00


3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes por 90 días.
3.3 Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el formulario 9.4 de estos pliegos por cada una de las zonas. Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.
El precio de la oferta deberá cubrir todas las especificaciones, condiciones o estipulaciones establecidas en el pliego, a fin de que las entregas se realicen a plena satisfacción de las Empresas de Distribución Eléctrica.
 
3.4 Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en forma física, en original y copia, dentro de un sobre que contenga la siguiente ilustración:
CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001

SOBRE  ÚNICO

Señor Ingeniero:
Fernando Gómez Miranda
GERENTE GENERAL, ENCARGADO DE LA EEQ S. A.
Presente.-

PRESENTADA POR: ____________________________________ RUC: ___________________

PROVISIÓN DE MEDIDORES ELECTRONICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

El funcionario de la Dirección de Contratación Pública de la Empresa Eléctrica Quito S. A. recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 

3.5 Idioma de la oferta: La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y la Empresa Eléctrica Quito .S.A., deberán ser escritos en el idioma castellano.
Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la oferta, pueden estar en  idioma inglés, con la condición de que los apartados pertinentes estén acompañados de una traducción fidedigna al idioma castellano. Para efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá.

3.6 Plazos de ejecución: El plazo máximo para la entrega de los bienes materia de este contrato es de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del mismo, conforme el siguiente cronograma de entregas parciales:
Los plazos de entrega determinan como obligación que la primera entrega no sea superior a 90 días y en una cantidad mínima del cuarenta por ciento (40%) del total de medidores de cada zona, y la diferencia máximo en 180 días. 

A continuación se presenta un cronograma referencial de entregas parciales:
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UNIDADES 

REQUERIDAS

CANTIDADES 

POR ZONA

90 DÍAS180 DÍAS

EE. CENTROSUR200.00075.000125.000

EE. AZOGUES10.00010.0000

EE. SUR80.00031.00049.000

CNEL EL ORO45.00018.00027.000

EE. RIOBAMBA45.00018.00027.000

EE. AMBATO80.00032.00048.000

CNEL BOLIVAR30.00012.00018.000

EE. COTOPAXI55.00022.00033.000

EE. QUITO225.00090.000135.000

EE. NORTE65.00026.00039.000

CNEL SUCUMBÍOS30.00012.00018.000

EE. GALÁPAGOS3.0003.0000

CNEL SANTO DOMINGO75.00030.00045.000

CNEL MANABÍ115.00044.00071.000

CNEL ESMERALDAS45.00018.00027.000

CNEL MILAGRO42.00017.00025.000

CNEL GUAYAS - LOS RÍOS115.00046.00069.000

CNEL SANTA ELENA60.00024.00036.000

CNEL LOS RÍOS50.00020.00030.000

CNEL GUAYAQUIL130.00052.00078.000

TOTALES1.500.0001.500.000600.000900.000

5355.000,00

4280.000,00

3320.000,00

2210.000,00

335.000,001


3.7 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 8 de la Convocatoria.
SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
4.1. Parámetros mínimos: Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se empleará la metodología cumple/ no cumple

4.1.1
Cumplimiento de requisitos formales: La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación del Formulario de la oferta completo y requisitos mínimos previstos en el pliego.
Formulario de la Oferta
1. Presentación y compromiso
2. Datos generales del oferente y patrimonio
3. Situación financiera

4. Tabla de cantidades y precios

5. Especificaciones técnicas de los bienes ofertados

6. Autorización del fabricante*
7. Garantía Técnica

8. Cronograma de entregas 

* El poder conferido por el Fabricante deberá adjuntarse al formulario incluido en la Parte III, Sección IX, para justificar que quien presenta la oferta, ha sido debidamente autorizado en forma exclusiva para el presente proceso por el fabricante para suministrarlos a las Empresas de Distribución Eléctrica.
Patrimonio
La Empresa Eléctrica Quito S. A. verificará que el patrimonio del fabricante sea igual o superior según el siguiente cuadro: 

	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA

(USD)
	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)

	
	FRACCIÓN BÁSICA

	12.000.000,00 (se considera la suma de dos lotes de mayor valor)
	1.200.000,00


Este requisito se justificará con la presentación del documento que se emita por parte del Organismo de control del país del fabricante.
Para efectos de evaluación y comparación, el oferente convertirá el valor de su patrimonio expresado en diferentes monedas a dólares americanos, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente a noviembre de 2014.
4.1.2. Información financiera de referencia

Análisis de Índices Financieros: 
Los índices aceptados para el Fabricante son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1); Índice de Endeudamiento (menor a 0,9). Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo oficial del país de origen.
Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el proceso.
4.1.3. Cumplimiento de requisitos técnicos mínimos: 
Los oferentes deberán proporcionar como parte de la oferta evidencia documentada acreditando que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados (Formulario 9.5).
4.1.4. Verificación de cumplimiento de requisitos formales (integridad de las ofertas) y requisitos técnicos mínimos de las ofertas.

	PARÁMETRO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	Cumplimiento de requisitos formales (Integridad de la oferta)
	
	
	

	Información financiera (referencial)
	
	
	

	Cumplimiento de requisitos técnicos mínimos
	
	
	


Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.2.  Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos mínimos, serán objeto de evaluación por puntaje.
4.2.1. Criterios específicos adicionales:
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Parte del estándar7

A través de 

actualización

3

hasta 6

>150.000 y 

<=500.000

2

>500.0004

<=65 días7,5

<=75 días4

hasta 7,5

Por cada 6% adicional de medidores planificados para la primera 

entrega se dará 0,75 de punto, con un máximo de 7,5

REQUISITOS A VALORAR

Registro de perfil de carga activa como parte del estándar

Producción mensual (cantidad de medidores 

de energía eléctrica), verificado por el asesor 

técnico.

Por cada parámetro eléctrico adicional que disponga el medidor se 

otorgará dos puntos, máximo hasta 6

Registro de consumos multitarifa

Plazo mínimo para la primera entrega


Con el fin de valorar los requisitos adicionales, el Oferente deberá especificará con claridad y con las justificaciones correspondientes, los adicionales que serán cuantificados.

4.2.2. Oferta económica: La oferta económica se evaluará aplicando un criterio inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje; esto es, se asignarán 60 puntos a la oferta de menor precio.

En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.
La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.
La Valoración final de la oferta considerará los siguientes puntajes:
	Parámetro
	Valoración

	Criterios específicos adicionales
	40 puntos

	Oferta económica
	60 puntos

	TOTAL
	100 puntos


SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1
Obligaciones del Contratista:
· Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.
· Asegurar una correcta y legal ejecución del Contrato en los términos establecidos, observando la legislación ecuatoriana en la materia relacionada con la ejecución del mismo.

· Contratar a su costo los seguros necesarios para la transportación de los bienes materia del Contrato hacia las bodegas de cada una de las Empresas de Distribución Eléctrica.

· En los documentos de transporte tales como BILL OF LADING en el caso del marítimo, deberán consignar la carga a cada una de las Empresas de Distribución Eléctrica, conforme corresponda, para acogerse a la exoneración de los derechos arancelarios, impuestos y tasas.
· El Contratista deberá entregar 20 días antes del embarque los siguientes documentos de FACTURA COMERCIAL y PACKING LIST, para efectos de solicitar al SERCOP la respectiva licencia de importación, el mismo que será entregado posteriormente al agente afianzado de aduanas a fin de que aplique el código liberatorio de tributos arancelarios al comercio exterior, beneficio al que tienen derecho las empresas del estado.
· La modalidad de contratación de acuerdo al INCOTERMS 2010 para el proceso de contratación será DAP, donde el proveedor deberá entregar la carga en el destino final.

5.2 Obligaciones de la Contratante:
· Designar al Administrador del Contrato.

· Proporcionar al Contratista los documentos, permisos y autorizaciones para la provisión correcta de los bienes, y realizar las gestiones que le correspondan efectuar ante las distintas entidades y organismos públicos, en un plazo de 15 días laborables, contados a partir de la petición escrita formulada por el Contratista.

· Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 15 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
· Suscribir las actas de entrega recepciones parciales y la definitiva.
· Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
· Coordinar, a través del administrador del Convenio de Asociatividad Temporal Nro. CAF-01-2014, para:
a) Canalizar a través de la Empresa Eléctrica Quito los pagos, mediante transferencias, que se realizarán a los Fabricantes por concepto de anticipo y pagos previstos por cada una de las entregas.

b) Obtener la licencia de importación por cada una de las entregas parciales que se realicen
c) Colaborar con el Contratista respecto de la gestión que corresponda realizar en aduanas, misma que se coordinará con los funcionarios de la Empresa Eléctrica Quito y de CELEC EP, Unidad de Negocios Termopichincha.
PARTE II.  CONDICIONES GENERALES
CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001

SECCION VI
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

6.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito S. A. la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto total o parcial.
6.1.1. Asesoría Técnica especializada: La Comisión Técnica contará con la participación de una asesoría técnica especializada externa, a fin de que intervengan en las siguientes fases:

PRECONTRACTUAL:

· Apoyo técnico en la definición de las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos que constan en estos pliegos.
· Asesoría en la contestación de las preguntas que puedan formularse por parte de los proveedores interesados en participar con sus ofertas.
· Asesoría en la elaboración del informe técnico de calificación de las ofertas que comprende la verificación de cumplimiento de requisitos y análisis de muestras en laboratorio.
· Visitas en fábricas para validar la información que consta en las ofertas.
CONTRACTUAL:

· En la recepción pre embarque por cada una de las entregas que se realicen por contratista.

· En las pruebas por muestreo de los medidores para efectos de la suscripción de las actas de recepción.
6.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a fabricantes, quienes pueden presentar sus ofertas a través de sus representantes legales en Ecuador ó de quien cuente con un poder especial otorgado por los fabricantes, sean estos personas naturales, representantes legales de personas jurídicas, nacionales o extranjeras.
6.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica – económica se presentará en un sobre único en la dirección indicada en el numeral 3 de la convocatoria.

Si al analizar las ofertas presentadas la Empresa Eléctrica Quito S. A. determinare la existencia de uno o más errores de forma, otorgará a los oferentes cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación, para que cumplan con lo requerido.
Para poder participar en el procedimiento de esta contratación, los fabricantes deberán habilitarse en el Registro Único de Proveedores, RUP, en el código clasificador de productos, CPC: 48263.02.11, que corresponde al objeto de la contratación, según lo previsto  en la LOSNCP.
Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica, con la siguiente información:

a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente;

c) Plazos de entrega propuesto por cada oferente;

d) Número de hojas de cada oferta;

6.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes estén inmersos en: 1. Prácticas ilícitas y que consten como inhabilitados por el Banco Mundial y Naciones Unidas
; 2.  Prácticas contrarias a las políticas del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA; y 3. Que incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP.
De verificarse que un oferente está incurso en una inhabilidad general o especial o las condiciones determinadas en el párrafo anterior, será causal para el rechazo de su oferta: en caso de haberse suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP. 

6.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.
6.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica por escrito o al correo electrónico gcarrera@eeq.com.ec, con copia a moguerrero@eeq.com.ec. La Empresa Eléctrica Quito S. A. publicará las respuestas y/o aclaraciones a través de su página web www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-caf, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de la convocatoria.

6.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal de la Empresa Eléctrica Quito S. A. www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-caf, hasta el término máximo para responder preguntas que se indica en el calendario del proceso.
Si alguna respuesta del convocante modifica los términos y condiciones, esta respuesta deberá ser notificada al Banco de Desarrollo de América Latina - CAF para su aprobación, antes de ser informada a los proponentes.
La máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito S. A. o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal de la Empresa Eléctrica Quito S. A. y podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

6.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma,  contado a partir de la fecha de notificación,  podrán convalidarlos, previa petición de la Empresa Eléctrica Quito S. A., conforme a lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto.

Los errores aritméticos no serán materia de convalidación de la oferta económica, sino de corrección. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas, será la Comisión Técnica, la responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la Comisión Técnica, podrá modificar el precio unitario ofertado.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras.
Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado. Si la Empresa Eléctrica Quito S. A., al analizar las ofertas presentadas determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

6.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

6.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego.

6.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.
6.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP. 

6.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.  

6.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

6.9.6. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP. 
Una oferta será descalificada por la Empresa Eléctrica Quito S. A. en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La Empresa Eléctrica Quito S. A. podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. 

Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

6.10. Derecho de la Contratante a incrementar las cantidades previo a la Adjudicación: En base del resultado de la evaluación de las ofertas, la Empresa Eléctrica Quito S. A., se reserva el derecho de incrementar la cantidad de los medidores especificados originalmente para cada zona, siempre y cuando el proveedor exprese su aceptación y ello no altere el precio unitario, plazos u otros términos y condiciones de la oferta, a excepción de la fuente de recursos para cumplir las obligaciones de pago, que se realizarán con recursos propios de las empresas de distribución eléctrica.

 

6.11. Reserva de adjudicación: La Empresa Eléctrica Quito S. A., se reserva el derecho de adjudicar una o más zonas a un oferente, considerando que: - este debe ser el fabricante o su apoderado de una sola marca; y, - que la oferta se encuentre dentro de los tres mejores puntajes.

6.12. Aprobación de CAF previo a la adjudicación: El expediente del proceso de contratación será remitido al BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA - CAF, para que se verifique el cumplimiento de sus políticas y se revise el informe de evaluación técnica de las ofertas, a fin de que se emita la aprobación respectiva, con lo cual se procederá a la adjudicación a los oferentes que correspondan.

6.13. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito S. A.  o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica y contando con la aprobación del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, adjudicará el contrato a las propuestas más convenientes para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP.
La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la publicará en la página web de la Empresa Eléctrica Quito S.A., www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-caf.
6.14. Garantías:

En forma previa a la suscripción de todo contrato derivado de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

 
6.14.1 De fiel cumplimiento: Se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP. 

6.14.2 De buen uso de anticipo: Se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, este valor equivale al 40% del valor del contrato.
6.14.3 Técnica: Las garantías técnicas de los bienes materia del Contrato deberán ser presentadas por el Contratista y cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.
6.15. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento, comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito S. A. podrá declarar cancelado el procedimiento total o parcialmente por zonas, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP; condición que también se aplicará en caso de que el Banco de Desarrollo de América Latina no emita su aprobación de las respuestas que se emitan a los proponentes que modifiquen los términos y condiciones de este proceso de contratación.
6.16. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito S. A. o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda. 
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito S. A. o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura. 

6.17. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito S. A. o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP​, y seguirá el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP. 
Cuando la Empresa Eléctrica Quito S. A. haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario.
6.18. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la Empresa Eléctrica Quito S. A. haya publicado en su Portal web la Resolución correspondiente, cada una de las Empresas de Distribución Eléctrica suscribirán los contratos que correspondan, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de en su Reglamento General, previa la entrega de las garantías de: fiel cumplimiento, buen uso del anticipo y técnica; y, solicitarán la publicación en el Portal web de la Empresa Eléctrica Quito S. A., junto con la Resolución de adjudicación, en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.
Los fabricantes que resulten adjudicatarios y que no cuenten con la representación legal en el Ecuador, previo a la firma del contrato, deberán designar un apoderado en Ecuador, con amplio poder para suscribir el contrato y asumir las obligaciones que de éste se deriven directa o indirectamente, sean administrativas o de orden judicial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías, sean estos personas naturales, o representantes legales de una persona jurídica, nacionales o extranjeras.
6.19. Precios unitarios y reajuste: El presente proceso no contempla reajuste de precios.
6.20. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

6.21. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, lo dirigirán a la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito S. A.

6.22. Administración del contrato: Las Empresas de Distribución Eléctrica, designarán de manera expresa un administrador por cada uno de los contratos que suscriban, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA.

El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia de éstas. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de cada una de las Empresas de Distribución Eléctrica, a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad recibir a conformidad los medidores, previo informe del asesor técnico y suscribir las actas que para tales efectos se elaboren.

6.23. Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la Empresa Eléctrica Quito S. A. encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito S. A. o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o cada una de las Empresas de Distribución Eléctrica, los declararán contratistas incumplidos, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
SECCIÓN VII

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. 
Se establecen las siguientes etapas: 1) Cumplimiento de requisitos formales, en la que se analizan los documentos exigidos (integridad de la oferta) y requisitos técnicos mínimos, en la que se verifica el cumplimiento de requisitos técnicos mínimos, cuya presentación permite habilitar las propuestas. 2) Evaluación por puntaje, mediante parámetros valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la  etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación. 

7.2. Parámetros de Evaluación: Los parámetros de evaluación determinados en el presente pliego cumplen con las políticas del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.
7.3. De la evaluación: Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 4.1.
Se aplicará la metodología “Cumple / No Cumple” considerando que el objetivo es la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente.

Se aplicará la metodología de evaluación “Por Puntaje” considerando que el objetivo es el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima requerida.
7.4. Índices Financieros:
La evaluación de los índices financieros se realizará de acuerdo con la Resolución No. SERCOP-000003

7.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.
SECCIÓN VIII

FASE CONTRACTUAL

8. 1.
Ejecución del contrato:
8.1.1. Inicio, planificación y control del contrato: El contratista entregará los bienes dentro de los plazos establecidos en el contrato. Iniciada la ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el contratista analizará conjuntamente con el administrador del contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la administración del contrato podrá reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control del cumplimiento de la ejecución del contrato, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista.

8.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los bienes a entregar deben cumplir en forma estricta con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por la Empresa Eléctrica Quito S. A. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. 

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente, éstas se solicitarán al administrador del contrato. La administración proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

8.1.4. Condiciones y calidad de los bienes a suministrarse: Los bienes a ser suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad.

No obstante, aun cuando las muestras de los medidores hayan superado las pruebas de laboratorio y como resultado de ello se haya determinado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en la etapa de calificación de las ofertas; en la verificación pre embarque que realicen las contratantes a través del asesor técnico especializado, se reserva el derecho de realizar todas las pruebas de laboratorio que correspondan a los medidores tomados por muestreo de cada entrega parcial, informe que servirá de sustento para que se efectúe la recepción en cada una de las bodegas de las Empresas Eléctricas de Distribución.

Los bienes almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

8.1.5. Obligaciones del Contratista:
· El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

· En los documentos de transporte tales como BILL OF LADING en el caso del marítimo, deberán consignar la carga a cada una de las Empresas de Distribución Eléctrica, conforme corresponda, para acogerse a la exoneración de los derechos arancelarios, impuestos y tasas.
· El proveedor deberá entregar 20 días antes del embarque los siguientes documentos de FACTURA COMERCIAL y PACKING LIST, para efectos de solicitar al SERCOP la respectiva licencia de importación, el mismo que será entregado posteriormente al agente afianzado de aduanas a fin de que aplique el código liberatorio de tributos arancelarios al comercio exterior, beneficio al que tienen derecho las empresas del estado.
· La modalidad de contratación de acuerdo al INCOTERMS 2010 para el proceso de contratación será DAP, donde el proveedor deberá entregar la carga en el destino final.

8.1.6. Obligación de las contratantes:

· Designar al Administrador del Contrato.

· Proporcionar al Contratista los documentos, permisos y autorizaciones para la provisión correcta de los bienes, y realizar las gestiones que le correspondan efectuar ante las distintas entidades y organismos públicos, en un plazo de 15 días laborables, contados a partir de la petición escrita formulada por el Contratista.

· Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 15 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

· Suscribir las actas de entrega recepciones parciales y la definitiva.

· Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

· Coordinar con la Empresa Eléctrica Quito .S.A., a través del Administrador del Convenio de Asociatividad Temporal Nro. CAF-01-2014, para que se obtenga la licencia de importación por cada una de las entregas parciales que se realicen.
· Colaborar con el Contratista respecto de la gestión que corresponda realizar en aduanas, misma que se coordinará con los funcionarios de la Empresa Eléctrica Quito y de CELEC EP, Unidad de Negocios Termopichincha.
· Canalizar a través de la Empresa Eléctrica Quito los pagos, mediante transferencias, que se realizarán a los Fabricantes por concepto de anticipo y pagos previstos por cada una de las entregas.
8.1.7. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.
8.1.8. Administrador del Contrato: El Administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de cada una de las Empresas de Distribución Eléctrica ó su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de la ejecución contractual.

Tendrá a su cargo además, la administración de las garantías.
Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

PARTE III.  FORMULARIOS
  CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

9.1
PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Empresa Eléctrica Quito S. A. para la provisión de medidores electrónicos de energía eléctrica bifásicos, luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta como fabricante (nombre) a través de mi (representante legal en Ecuador ó  apoderado  (nombre), declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones del Bando de Desarrollo de América Latina,  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio.
5. Suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e instrucciones; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de las Empresas de Distribución Eléctrica del país que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Empresa Eléctrica Quito S. A. le descalifique como oferente, o las Empresas de Distribución Eléctrica den por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Empresa Eléctrica Quito S. A. ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en los artículos 200 y 201 del Código Penal vigente.

9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.

11.  De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro sobre la base de las cantidades, especificaciones, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.
12. Conoce y acepta que la Empresa Eléctrica Quito S. A. se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

13. Se somete a las consideraciones que exige el BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, y demás disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP, normativa que le será aplicable, que no se opongan a las políticas del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA.
14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Empresa Eléctrica Quito S. A. a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de la Empresa Eléctrica Quito S. A. que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable, antes de la suscripción del contrato, presentará la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las condiciones del contrato, por el 5% del monto total del mismo y la garantía del anticipo recibido por el 100% de su valor, así como la garantía técnica correspondiente.

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

9.2
DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO
NOMBRE DEL OFERENTE: (Determinar el nombre del fabricante y el nombre del Representante Legal en el Ecuador ó apoderado de ser el caso).

	Ciudad:
	

	Calle (principal)
	

	No:
	

	Calle (intersección):
	

	Teléfono(s):
	

	Correo(s) electrónico(s):
	

	Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
	

	R.U.C:
	


1. INDICAR EL VALOR DEL PATRIMONIO: USD __________________________________

2. Adjuntar copia del formulario de declaración del impuesto a la renta del último año, como sustento de que  el valor de su patrimonio cumple con lo dispuesto en las resoluciones del INCOP RE-2013-000082 del 15 febrero 2013, y RE-2013-0000093 de acuerdo al siguiente cuadro:

	PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA

(USD)
	MONTO QUE DEBE TENER EL PATRIMONIO (USD)

	
	FRACCIÓN BÁSICA

	12.000.000,00 en adelante
	1.200.000,00


-------------------------------------------------------

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

-------------------------------------------------------

NOMBRE DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

9.3
SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formato de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Órgano de Control correspondiente.
El participante presentará la información requerida para la Empresa Eléctrica Quito S.A. en relación a los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

	Índice
	Indicador solicitado
	Indicador declarado por el proveedor
	Observaciones

	Solvencia*
	Mayor o igual a 1
	
	

	Endeudamiento**
	Menor a 0,9
	
	


* El Índice de Solvencia representa la Cobertura de Activos a corto plazo y se obtiene de la relación entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente.

** El Índice de Endeudamiento representa el Endeudamiento del Activo y se obtiene de la relación entre el Pasivo Total y el Activo Total.

9.4
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
[image: image9.emf]ZONADISTRIBUIDORA

UNIDADES 

REQUERIDAS

CANTIDADES 

POR ZONA

PRECIO 

UNITARIO 

(USD)

PRECIO 

TOTAL 

(USD)

EE. CENTROSUR200.000

EE. AZOGUES10.000

EE. SUR80.000

CNEL EL ORO45.000

EE. RIOBAMBA45.000

EE. AMBATO80.000

CNEL BOLIVAR30.000

EE. COTOPAXI55.000

EE. QUITO225.000

EE. NORTE65.000

CNEL SUCUMBÍOS30.000

EE. GALÁPAGOS3.000

CNEL SANTO DOMINGO75.000

CNEL MANABÍ115.000

CNEL ESMERALDAS45.000

CNEL MILAGRO42.000

CNEL GUAYAS - LOS RÍOS115.000

CNEL SANTA ELENA60.000

CNEL LOS RÍOS50.000

CNEL GUAYAQUIL130.000

TOTALES1.500.0001.500.000

4280.000,00





5355.000,00





3320.000,00





2210.000,00







1335.000,00


Nota: Los precios de las ofertas son netos en este proceso de contratación; se aplicará el beneficio previsto en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exención del pago de todos los tributos al comercio exterior en relación con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en números).
NOTA: Este apartado deberá presentarse individualmente por cada una de las zonas que se oferten.

9.5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS

El oferente deberá llenar el formato de la tabla de las especificaciones técnicas de los medidores electrónicos de energía eléctrica, que respondan a los requerimientos de la Empresa Eléctrica Quito S.A.
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CUMPLE/ NO CUMPLE

OPCIONALMENTE ESPECIFICAR 

CARACTERÍSTICAS SUPERIORES

1

1.1Base y tapa cubrebornes

Policarbonato/ABS blend, con protección UV y 

retardador de llama ó de características superiores.

1.2Cubierta o tapa principal

Policarbonato transparente o con visor 

transparente - NOTA 1 ó de características 

superiores.

1.3Terminales de la caja de bornes

Bimetálicos con recubrimiento de estaño ó de 

características superiores; resistente a: la corrosión 

galvánica, corrosión por salinidad y alta humedad 

relativa; apto para soportar continuamente la 

corriente máxima del medidor.

Tipo doble grapa para permitir el ajuste de los 

conductores sin deformación.

1.4Tornillos para sujeción de conductores

Dos de bronce ó de características superiores; 

resistente a: la corrosión galvánica, corrosión por 

salinidad y alta humedad relativa.

2

2.1Norma de fabricación y ensayos

IEC 62052-11 - IEC 62053-21 - IEC 62056-21 - 

IEC 62056-61

2.2

2.2.1Año de fabricaciónNo menor al año 2014

2.2.2Número de fasesDos

2.2.3Número de hilosTres

2.2.4Número de elementos de mediciónDos

2.2.5Tipo de ensamblajeBornera

2.2.6TarifaSimple

2.3

2.3.1Voltaje nominal2x127/220 V

2.3.1.1Rango de voltaje de funcionamiento extendido0,8 a 1,15 Vn ó rango superior

2.3.2Frecuencia nominal60 Hz

2.3.3Corriente nominal (Corriente base Ib)10 A ó menor

2.3.4Corriente máxima 100 A

2.3.5Clase de exactitudmenor ó igual a 1

2.3.6Corriente de arranque0,004 Ib

2.3.7Magnitudes a medir

Energía Activa Acumulada (kWh) - NOTA 2,

Demanda Máxima (kW)

2.3.8Multiplicador del registro de energía1

2.3.9Tipo de indicador de lecturaRegistrador tipo digital

2.3.10Auto-lecturaRegistro mínimo 4 auto-lecturas

2.3.11

Puerto de comunicación bidireccional infrarrojo, según 

norma IEC 62056-21 (opcionalmente podría incluir puerto 

óptico)

Para toma de lecturas con unidad portátil (hand-

held) bajo codificación OBIS según norma IEC 

62056-61, la cual debe se parte tanto del medidor 

como la unidad portátil.

2.3.12Tipo de conexiónDirecta

2.3.13

Potencia absorvida por cada elemento de voltaje a 

condiciones nominales de corriente, voltaje y frecuencia

Máximo 1.0 W

2.3.14

Potencia absorvida por cada elemento de corriente incluido 

el registrador a condiciones nominales de corriente, voltaje 

y frecuencia

Máximo 0.5 VA

2.3.15Unidad de la constante del medidor (Imp/kWh)Especificar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  

MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA DOS FASES 3 HILOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

MATERIAL

CARÁCTERÍSTICAS DEL MEDIDOR

Propiedades Generales:

Propiedades eléctricas:
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Por transformador de corriente (TC) encapsulado, 

con características impresas de acuerdo al medidor 

ofertado.

2.4

2.4.1Grado de protección Mínimo IP 54

2.4.2Resistencia rayos UVIEC 62052-11 - IEC 60068-2-5

2.4.3Clase de protección del envolvente aislanteII

2.5

2.5.1Altura sobre el nivel del mar0 a 3.000 mts

2.5.2AmbienteTropical corrosivo

2.5.3Humedad relativa

0% mínimo a 95% sin condensar, media anual 

75%

2.5.4Temperatura ambiente-5º C. a 50º C.

2.6Compatibilidad electromagnética

Con la presencia de un imán que genere un 

campo electromagnético de 300 mT no podrá 

sufrir alteración en su normal funcionamiento.

3

3.1Tapa principal 

Sellada herméticamente a la base a través de 

ultrasonido.

3.2Tapa cubrebornes

Tipo corta, con dispositivos independientes para 

colocar sellos de seguridad.

3.3Indicador de ausencia de faseMediante LED o directamente en el display

3.4

Indicador de funcionamiento con carga inversa (inversión 

de conexiones)

Mediante LED o directamente en el display - NOTA 

2

3.5Emisor de impulsos para calibración del medidor LED de alta luminosidad

3.6

3.6.1Tipo

Digital, a través de pantalla de cristal líquido (LCD) 

de alta resolución.

3.6.2Tamaño de los números  (4,50 a 10 mm) de alto x (2,50 a 5 mm) de ancho

3.6.3Grosor de la línea de los números1 a 2 mm

3.6.4Número de dígitos Mínimo 5 enteros

3.6.5Diagrama de conexión Impresa en la cubierta y/o bornera (no adhesiva)

3.7Caja de bornesNOTA 4

3.7.1Terminales para las fases

2 terminales para las entradas de las fases y 2 para 

las salidas de las fases

3.8Conexión de la borneraSimétrica o Asimétrica

3.9Puentes de conexión entre bobinas de corriente y tensiónAl interior del medidor (no en bornera)

3.10Montaje de componentes electrónicosUtilizando tecnología de montaje superficial (SMT)

3.11DimensionesMáximo: 180 x 150 x 80 mm

3.12Número de medidor

No adhesivo, visual y en código de barras. La 

impresión del número en la cubierta o tapa 

principal puede ser en alto relieve o bajo relieve ó 

mejor - NOTA 5.

4

4.1Empaque del lote

El embalaje de los medidores deberá cumplir con 

los estándares internacionales para importación y 

exportación, adicionalmente cada medidor debe 

entregarse en cajas individuales de cartón ó 

protegidos con espumaflex ó ambas a la vez.

4.2Unidades por cajaMáximo 16

4.3Peso neto aproximadoIndicar

5

5.1

ISO 9001:2008 sobre el proceso de producción de 

medidor y 14000 sobre gestión ambiental

5.2De conformidad en ensayo en ambiente de presión

5.3De conformidad en ensayo de Niebla Salina

5.4De conformidad en ensayo en ambiente de calor húmedo

5.5De conformidad en ensayo de Vibración

5.6

De cumplimiento de normas de fabricación IEC 62053-21 e 

IEC 62052-11 - NOTA 6

5.7Ensayo del grado de protección mínimo IP 54

5.8Ensayo de la clase de protección II del envolvente aislante

5.9Certificado de pruebas de envejecimiento acelerado

5.10

Prueba de aislamiento entre circuitos con voltaje de 

impulso a 6 kV mínimo

5.11Vida útil estimada por el fabricanteMínimo 15 años

5.12Tiempo de garantía técnica36 meses

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Copia del documento avalado por un organismo 

acreditador de reconocimiento internacional

Registrador:

Resistencia a la intemperie de: base, cubierta o tapa principal, tapa cubrebornes:

EMBALAJE

CERTIFICACIONES DE MEDIDOR POLIFÁSICO

Condiciones ambientales de funcionamiento - NOTA 3:
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6.1Cantidad

6 Unidades del medidor ofertado para pruebas de 

Laboratorio - NOTA 7, acompañadas de 2 HHU 

(Unidad portátil hand held para lectura infrarroja).

6.2Catálogos e información técnica del medidor ofertadoIncluir

7

7.1

7.1.1ProcedenciaEspecificar 

7.1.2MarcaEspecificar 

7.1.3ModeloEspecificar 

7.1.4FabricanteEspecificar

7.2Microprocesador:NOTA 8

7.2.1País de origenEspecificar

7.2.2FabricanteEspecificar

7.2.3MarcaEspecificar

7.2.4Modelo o tipoEspecificar

7.2.5Número de serieEspecificar

7.3Memoria no volatil (EEPROM)

Con capacidad de almacenar mínimo: los 

consumos de 4 meses y los siguientes eventos: 

reset de demanda, sincronización de tiempo, falta 

de energía,  ausencia de tensión en las fases, 

intentos de acceso no autorizados, error en 

memoria, batería baja.

7.4Batería

Vida útil igual o mayor a la del medidor; 

Especificar el tipo y la autonomía de 

funcionamiento

7.5

Software de configuración remota (a través de puerto 

infrarrojo)

Licencias y actualización sin costo durante la vida 

útil del medidor.

Especificar el sistema operativo sobre el equipo 

móvil y tipos de licencia para configuración y 

lectura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En lo no especificado, los medidores deberán cumplir las normas IEC62052-11, IEC 62053-21 (medidores con clase de exactitud menor o igual a 1). En 

caso de ofertar medidores con clase de exactitud menor a 1, deberá considerarse la norma IEC62053-22.

Junto con las muestras entregadas para su evaluación, así como con los medidores, en caso de ser adjudicados, se deberán adjuntar los respectivos 

protocolos de pruebas en un medio digital.

Las certificaciones de los medidores ofertados, contenidas en el numeral 5, serán avalados por Laboratorios acreditados y se entregarán a la Contratante 

máximo en 4 meses a partir de la adjudicación, para la verificación respectiva por parte del asesor técnico especializado

Considerando que las instalaciones son en ambientes tropicales de alta humedad relativa y/o suelos agresivos, los equipos de medida no deberán 

degradarse durante el tiempo de vida útil, en ninguno de sus componentes (base, tapa principal, tapa de bornera, registrador, módulos, tarjetas, cables, 

terminales y tornillos, etc).

Las características del policarbonato transparente deben ser:

1) Provenir de un material virgen y no reciclado.

2) Tener aditivos para protección UV.

3) No permitir la propagación de la llama.

4) Permitir la visualización de los registros.

5) Garantizar que ante la exposición a factores externos tales como sol, condensación, humedad y agua, no cambie sus propiedades de transparencia 

durante su vida útil.

Independiente de la forma de conexión de las fases, aún cuando exista inversión de conexiones entre la entrada y la salida de una fase o de las dos fases, 

el medidor seguirá registrando la energía activa total acumulada.

Los terminales de la caja de bornes serán bimetálicos con recubrimiento de estaño ó superior y deben:

1) Tener 2 tornillos de bronce estañado ó superior con punta redondeada que permitan la sujeción de conductores mediante doble grapa estriada, usando 

destornillador plano y estrella.

2) Ser inoxidables y de alta resistencia mecánica para evitar su deformación.

3) Ser compactos, es decir, que el retiro total de los tornillos no debe permitir el deslizamiento de los terminales hacia el interior o exterior del medidor.

4) Permitir la sujeción de conductor sólido o flexible de cobre y aluminio, con rango de sección hasta la máxima capacidad de corriente del medidor 

ofertado, considernado conductor de aluminio.

5) Tener dos terminales para el neutro (uno para la entrada y otro para la salida) con orificios internos de igual sección que los orificios de los terminales 

para las fases, estos dos terminales deben fabricarse en una sola pieza o estar soldados.

La numeración de los medidores para cada una de las Empresas se proporcionará con la orden de compra.

Los certificados de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, 

documentación que será avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE).

Las muestras entregadas se someterán a las pruebas de laboratorio correspondientes, las cuales estarán a cargo de la Contratante a través del asesor 

técnico especializado que se designe para el efecto.

El microprocesador ensamblado en las muestras deberá tener impresa la información de la marca, modelo y serie, en concordancia con la información 

especificada en la oferta. No se aceptarán procesadores genéricos.

La citada información deberá permitir su rastreabilidad.

MUESTRAS

DATOS GENERALES

Medidor:

NOTAS:


9.6
AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE
(Este apartado debe presentarse únicamente en el caso de que el fabricante presente su oferta a través de su apoderado)
Autorización del Fabricante

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluirá en su oferta, como se establece en los pliegos de este proceso.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

LPI No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

A: Empresa Eléctrica Quito S.A.
POR CUANTO

Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes] y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme los términos del poder que se otorga a …., respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.
Firma: _________________________________________________

[indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s)  del Fabricante]

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]

Cargo: [indicar cargo]

Debidamente autorizado 

Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma]

9.7
GARANTÍA TÉCNICA
Yo ........................................................................................................................ en mi calidad de fabricante (nombre), a través de mi representante legal en el Ecuador ó apoderado (nombre), me comprometo a garantizar por tres años, a partir de la firma del acta de entrega-recepción final, al cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionalidad de los medidores contratados, tiempo durante el cual la contratante, podrá devolver los medidores que no cumplan con las estipulaciones contractuales, los cuales serán sustituidos por unidades nuevas por parte de ..............., en un plazo justificado y convenido con el administrador del contrato, luego de la notificación correspondiente, sin ningún costo adicional para la Contratante.

En el caso de que los medidores ya se hayan instalado y se detecten problemas de fabricación en una cantidad que supere el 1% del total contratado durante el tiempo de garantía, el contratista deberá cambiar todos los medidores por su cuenta o asumir los costos que las Distribuidoras incurran tanto por el retiro del medidor de la instalación, como por la reinstalación.

El Contratista tendrá la obligación de reponer los medidores con defectos, si la cantidad no supera el 1% del total contratado.
Esta garantía será presentada con reconocimiento de firma y rúbrica del oferente y protocolizada ante Notario Público.
9.8
CRONOGRAMA DE ENTREGAS
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UNIDADES 

REQUERIDAS

CANTIDADES 

POR ZONA

90 DÍAS180 DÍAS

EE. CENTROSUR200.000

EE. AZOGUES10.000

EE. SUR80.000

CNEL EL ORO45.000

EE. RIOBAMBA45.000

EE. AMBATO80.000

CNEL BOLIVAR30.000

EE. COTOPAXI55.000

EE. QUITO225.000

EE. NORTE65.000

CNEL SUCUMBÍOS30.000

EE. GALÁPAGOS3.000

CNEL SANTO DOMINGO75.000

CNEL MANABÍ115.000

CNEL ESMERALDAS45.000

CNEL MILAGRO42.000

CNEL GUAYAS - LOS RÍOS115.000

CNEL SANTA ELENA60.000

CNEL LOS RÍOS50.000

CNEL GUAYAQUIL130.000

TOTALES1.500.0001.500.000

5355.000,00

4280.000,00

3320.000,00

2210.000,00

335.000,001


Se aceptarán modificaciones de los plazos de entrega, siempre y cuando estos sean inferiores a los establecidos en la convocatoria.

* El formulario de la oferta que se compone por todos los formatos enumerados del 9.1 al 9.9 requiere una sola firma.
	SECCIÓN X
	ANEXOS

10.1 Lugar de entrega de los bienes – dirección bodegas de las Empresas de Distribución Eléctrica.
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E.E. NORTEIbarra: 13 de Abril No. 1874 y Ave. Víctor Manuel Guzmán

E.E. CENTRO SURCuenca: Max Uhle y Ave. Pumapungo

E.E. AZOGUESAzogues: Tras la fábrica de Cemento Guapán

E.E. RIOBAMBARiobamba: Ave. 9 de Octubre y Eugenio Espejo (junto al Cementerio)

E.E. AMBATOAmbato: Río de Janeiro e Indoamérica, junto al complejo Catiglata

E.E. SURLoja: García Moreno entre José María Urbina y Gerónimo Carrión

E.E. COTOPAXILatacunga: Ave. Oriente e Isla Fernandina (sector el calvario)

E.E. QUITOQuito: Calle Yaguachi e Iquiques (arriba del Hospital Eugenio Espejo)

San Cristóbal: Km. 1 ½ vía al Progreso - Central Térmica San Cristóbal

(frente a la estación de almacenamiento de gas)

CNEL EP

 EL ORO Machala: Ave. 25 de junio  y callejón Loja, frente a EMAULME  

 ESMERALDAS Esmeraldas: Calle Espejo y Río Cayapas, Barrio Santas Vainas 

 GUAYAS-LOS RÍOS Durán: Calle Medardo Ángel Silva y Callejón La Barranca 

 LOS RÍOS Babahoyo: Ave. 6 de Octubre e Isaías Choepita

 MANABÍ Manta: Barrio Miraflores, en la Central Térmica Miraflores 

 MILAGRO Milagro: Km 1 ½

 SANTA ELENA La Libertad: Barrio General Enríquez Gallo, Ave. 12 entre calle 33 y 35 

 SANTO DOMINGO Santo Domingo: Vía a Las Mercedes, Km 1 ½ 

 GUAYAQUILGuayaquil: General Gómez y Eloy Alfaro, Planta Norte (diagonal al City mall)

 BOLIVARGuaranda: En la ciudadela la playa; Calle Camilo Montenegro 

 SUCUMBÍOSNueva Loja: Ave. Colombia y Velasco Ibarra

EE. GALÁPAGOS



	PARTE IV. PROYECTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA BIENES CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001



Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Empresa de Distribución Eléctrica), representada por xxxx, en calidad de xxxxxx, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado a nombre del fabricante), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
1.1. De conformidad con los artículos 3, 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la adquisición de xxxx medidores electrónicos bifásicos de energía eléctrica.
1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  No. CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001 para la adquisición de medidores electrónicos bifásicos de energía eléctrica.
1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).
1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del Portal web de la Empresa Eléctrica Quito S. A.
1.5. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación.
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en la página web de la Empresa Eléctrica Quito S. A. y el Portal institucional del SERCOP, adaptadas a las disposiciones emitidas por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolución de adjudicación.
f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 
3.1.
El Contratista se obliga con la (CONTRATANTE) a (suministrar XXX, a entera satisfacción de la CONTRATANTE, (designar lugar de entrega o sitio), según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.
Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO
4.1. El precio del contrato es de US $ xxxx, que suma un valor contractual total de US $ xxx/100 dólares de los Estados Unidos de América.)
4.2. Esta contratación no es sujeto de IVA, en razón de que los pagos se realizarán directo al fabricante, quien emitirá las facturas que corresponda.
4.3. El precio acordado constituirá la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO
5.1. Los pagos se realizarán conforme el siguiente detalle:
· Anticipo del cuarenta por ciento (40%) que corresponde a…….., se pagará dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del Contrato, contra solicitud de pago del administrador del contrato y presentación de una garantía de buen uso del mismo por el contratista, por el monto equivalente al cien por ciento (100%).

La amortización del anticipo, se realizará en los dos pagos previstos para las entregas de medidores, en la proporción que corresponda en relación a la cantidad de medidores efectivamente entregados.
· La diferencia del pago que corresponde a …… se cancelará una vez que se suscriban las actas de recepción parciales.
(Completar datos conforme a la Oferta adjudicada)

5.2. Las transferencias que se realizarán a través del Banco Central del Ecuador en favor de cada uno de los Contratistas por parte de las Empresas de Distribución Eléctrica, se canalizarán mediante la Empresa Eléctrica Quito S.A.
5.3. El valor contractual es neto, no contemplará IVA, en razón de que los pagos se realizarán directamente al fabricante, quien emitirá las facturas que correspondan, en favor de cada una de las Empresas de Distribución Eléctrica.
5.4. En este proceso de contratación, se aplicará el beneficio previsto en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exención del pago de todos los tributos al comercio exterior en relación con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS
 
En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 
 
a) De fiel cumplimiento.- El CONTRATISTA, antes de firmar el contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el contrato, rendirá a favor de la CONTRATANTE una garantía de las señaladas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del contrato que será entregada previo a la suscripción del mismo. 
b) Del anticipo.- En garantía del buen uso del anticipo, el CONTRATISTA entregará a la orden de la CONTRATANTE, una garantía de las señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al 100% del valor entregado por dicho concepto. Esta garantía es equivalente a US $... (completar dato conforme el valor de la oferta adjudicada) 
c) Garantía Técnica.- El CONTRATISTA presentará la garantía técnica prevista en el artículo 76 de la LOSNCP, la que estará vigente por 36 meses contados a partir de la firma del acta de entrega - recepción definitiva, conforme los términos y condiciones del numeral 9.7 del Formulario único que forma parte de la oferta.
 
La contratante devolverá al contratista los medidores con fallas de fábrica comprobada. El oferente adjudicado se obliga a restituirlo en el plazo convenido con el administrador del contrato sin costo adicional para la contratante. 
 
En el caso de que los medidores ya se hayan instalado y se detecten problemas de fabricación en una cantidad que supere el 1% del total contratado durante el tiempo de garantía, el contratista deberá cambiar todos los medidores por su cuenta o asumir los costos que las Distribuidoras incurran tanto por el retiro del medidor de la instalación, como por la reinstalación.
 
El Contratista tendrá la obligación de reponer los medidores con defectos, si la cantidad no supera el 1% del total contratado.
 
Esta garantía será presentada con reconocimiento de firma y rúbrica del oferente y protocolizada ante Notario Público, según formato indicado en el Formulario referido en el numeral 6.1 de esta cláusula.
Cláusula Séptima.- PLAZO
7.1.
El plazo para las entregas parciales de los bienes contratados, a entera satisfacción de la CONTRATANTE es de (número de días, meses o años), contados a partir de (fecha de suscripción del contrato):

PRIMERA ENTREGA:……


SEGUNDA ENTREGA:…..

Cláusula Octava.- MULTAS
8.1.
Por cada día de retardo en el plazo de cada entrega parcial por parte del Contratista, se aplicará la multa del 0,5 por 1.000 del valor de cada entrega parcial.
Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
10.1. El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto.
Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
10.1.
La CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de Administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.
10.2.
La CONTRATANTE podrá cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.
Cláusula Undécima.- TERMINACION DEL CONTRATO
11.1.
Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.
11.2.
Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:
a) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;

b) El caso de que la Empresa Eléctrica Quito S. A. encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por el contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la Empresa Eléctrica Quito S. A. o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

11.3.
Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.
Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
12.1.
Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la (señalar domicilio de la Empresa de Distribución Eléctrica que corresponda)
12.2.
La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, en consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.
Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
13.1.
Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos. 
Cláusula Décima Cuarta.- DOMICILIO 
14.1.
Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio).
14.2.
Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:
La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico). 
El CONTRATISTA: (dirección y teléfonos, correo electrónico).
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.
Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
15.1.
Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales del Contrato de provisión de bienes, publicado en la página institucional de la Empresa Eléctrica Quito S.A., adaptadas a las disposiciones emitidas por el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo. 
15.2.
Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en xxx, a 
___________________________ 


_____________________________
LA CONTRATANTE 




EL CONTRATISTA
	CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO DE CONTRATO
CAF-RSND-EEQ-DI-BS-001



Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1.1. Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.  

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g. “Oferente”, es el Fabricante representado por su representante legal en el Ecuador o su apoderado, sean éstos personas naturales, representantes legales de personas jurídicas, nacionales o extranjeras.
h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

j. “CAF”, Corporación Andina de Fomento

k. “Derechos de importación”, Se refiere a todos los impuestos, aranceles, tasas, contribuciones, gravámenes, cargas, costos y otras cantidades establecidas por las Autoridades Gubernamentales en Ecuador, los cuales afectaren o gravaren la importación de bienes o derechos a Ecuador, excluyendo únicamente el Impuesto al Valor Agregado. Dentro de los derechos de importación, se entienden incorporadas las exenciones legales de aranceles, impuestos, tasas, gravámenes, cargas y costos de los bienes que se importan a nombre de LA CONTRATANTE, con este propósito, la contratante facilitará al contratista la documentación pertinente.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

2.1.
Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previo informe pre embarque emitido por el asesor técnico especializado, informe que servirá de sustento para que se efectúe la recepción en Bodegas de los medidores, a conformidad del administrador del contrato.
2.2.
Las transferencias que se realizarán a través del Banco Central del Ecuador en favor de cada uno de los Contratistas por parte de las Empresas de Distribución Eléctrica, se canalizarán mediante la Empresa Eléctrica Quito S.A.
2.3.
De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.4.
El valor contractual será neto, no contemplará IVA, en razón de que los pagos se realizarán directamente al fabricante quien emitirá las facturas que correspondan.

2.5.
En este proceso de contratación, se aplicará el beneficio previsto en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exención del pago de todos los tributos al comercio exterior en relación con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

2.6.
Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la entrega del bien, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
Cláusula Tercera.- EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
 
Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:
 
3.1    La de fiel cumplimiento del contrato:
 
a)    Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
 
b)    Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
 
3.2    La del anticipo:
 
a)    Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
 
b)    En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.
 
3.3    La técnica:
 
a)    Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.
Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1.
La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por  motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo.
Considerando que el resultado de este contrato corresponde a la adjudicación de una zona que comprende las Empresas xxxx, las prórrogas de plazo, deberán analizarse en consenso con los administradores de los contratos respectivos, a efectos de determinar si corresponde o no tal prórroga.

No se concederán prórrogas de plazo aduciendo caso fortuito, cuando el contratista en la evaluación de su oferta se hubiere beneficiado con la asignación de puntaje por ofertar las entregas de los medidores en plazos menores a los establecidos en el pliego.
b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

c) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

4.2.
En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1.
El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas elaboradas por la Empresa Eléctrica Quito S. A. y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo o contratos complementarios. La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración. 
5.2.
El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato. 

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el Administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

5.3.
Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano ofertado.

5.4.
El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.5.
El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

5.6.
EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1
Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- RECEPCIONES PARCIALES 
7.1.
La recepción de los medidores electrónicos bifásicos de energía eléctrica, se realizará en cada una de las bodegas de la contratante, deberán tener los números de serie de fabricación que determine la Contratante, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP.
Las numeraciones de los medidores deberán establecerse en cada uno de los contratos a suscribir.

7.2.
La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos en el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta.

Para efectos de que se proceda a la suscripción del acta de entrega – recepción definitiva, se deberá contar como documento habilitante, con el informe de verificación pre embarque emitido por el asesor técnico especializado en el que se determine el cumplimiento de especificaciones técnicas de los medidores que se sometan a las pruebas por muestreo.

8.1.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
9.1.
En el presente contrato, se aplicará el beneficio previsto en el artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exención del pago de todos los tributos al comercio exterior en relación con lo establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
Cláusula Décima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
10.1.
La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

10.2.
Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.
� La versión del pliego 1.1., para licitación de bienes y servicios, del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), emitida el �20 de febrero 2014, han  servido de  referencia para la elaboración de este pliego.





� El calendario se ha determinado en días calendario, esto es considerando sábados, domingos y días feriados


� Los bienes no deberán contemplar impuestos ni aranceles, sin embargo contemplará el transporte hasta las bodegas de las Empresas de Distribución Eléctrica


�  En la página web  � HYPERLINK "http://www.worldbank.org/debarr" �www.worldbank.org/debarr�  consta el listado actualizado de empresas e individuos inhabilitados públicamente, por el Banco Mundial.





3

[image: image16.png]Ministerio
de Electricidad
y Energia Renovable

O




[image: image17.jpg]Repiblica del Ecuador



